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1. CZ !"#OGÓLNA 

1.1 Podstawa prawna opracowania  

Zakres opracowania wynika z:  

1) ustawy z dnia 10.04.1997r. �Prawo energetyczne� t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 42 z 

pó$niejszymi zmianami.  
2) ustawy z dnia 27.04.2001r. �Prawo ochrony %rodowiska� t.j. Dz.U z 2019r. poz. 42 z 

pó$niejszymi zmianami.  
3) umowy zawartej mi&dzy Gmin' Prudnik a wykonawc' opracowania  �Constructors.sc� 

Jaros(aw Kubowicz Andrzej Górski 
  

Art. 19 ust. 3 �Prawa energetycznego� stanowi:  
Projekt za(o�e  powinien okre!la":  

1) ocen& stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep(o, energi& 
elektryczn' i paliwa gazowe,  

2) przedsi&wzi&cia racjonalizuj'ce u)ytkowanie ciep(a, energii elektrycznej i paliw 
gazowych,  

3) mo)liwo%ci wykorzystania istniej'cych nadwy)ek i lokalnych zasobów paliw i energii z 
uwzgl&dnieniem energii elektrycznej i ciep(a wytwarzanych w odnawialnych $ród(ach 
energii, energii elektrycznej i ciep(a u)ytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 
zagospodarowania ciep(a odpadowego z instalacji przemys(owych,  

3a) mo)liwo%ci stosowania %rodków poprawy efektywno%ci energetycznej w rozumieniu art. 6 

ust 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno%ci energetycznej  

4) zakres wspó(pracy z innymi gminami.  
  

Tematyka ta zosta(a uj&ta w poszczególnych cz&%ciach niniejszego opracowania.   

Opracowanie dokumentu �Za(o)enia do planu �� wymaga wspó(pracy mi&dzy gmin', a 

przedsi&biorstwami energetycznymi. Zakres tej wspó(pracy okre%la Art. 19 ust. 4 �Prawa 
energetycznego�, który mówi:  
Przedsi&biorstwa energetyczne udost&pniaj' nieodp(atnie wójtowi *burmistrzowi, prezydentowi 
miasta+ plany, o których mowa w art. 16 ust.1, w zakresie dotycz'cym terenu tej gminy oraz 

propozycje niezb&dne do opracowania projektu za(o)e-.  

  

Przywo(any art. 16 ust.1 mówi o obowi'zku wykonania przez przedsi&biorstwa energetyczne 

zajmuj'ce si& przesy(aniem lub dystrybucj' paliw gazowych lub energii  �Planów rozwoju� w 
zakresie zaspakajania obecnego i przysz(ego zapotrzebowania na paliwa gazowe i energi&, 

uwzgl&dniaj'cych plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego gminy albo kierunki 

rozwoju gminy, okre%lone w studium uwarunkowa- i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.  

Projekty planów o których mowa w art.16 ust.1 podlegaj# uzgodnieniu z Prezesem Urz$du 

Regulacji Energetyki, z wy(#czeniem planów rozwoju przedsi$biorstw energetycznych 

wykonuj#cych dzia(alno!" gospodarcz# w zakresie przesy(ania i dystrybucji:  
1) paliw gazowych, dla mniej ni) 50 odbiorców, którym przedsi&biorstwo to dostarcza 

rocznie mniej ni) 50 mln m3 tych paliw;  
2) energii elektrycznej, dla mniej ni) 100 odbiorców, którym przedsi&biorstwo to dostarcza 

rocznie mniej ni) 50 GWh tej energii;  
3) ciep(a.  
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1.2 Inne uwarunkowania ustawowe  

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym tj. Dz. U. 2018 poz. 994 (z pó�niejszymi 

zmianami) nak!ada na gminy obowi�zek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich mieszka ców.   

Art. 7.1.pkt 3 wymienionej ustawy brzmi: 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale!y do zada  w!asnych gminy. W szczególno"ci 

zadania w!asne obejmuj� sprawy: 

3) wodoci�gów i zaopatrzenia w wod#, kanalizacji, usuwania i oczyszczania "cieków 

komunalnych, utrzymania czysto"ci i porz�dku oraz urz�dze  sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energi# elektryczn� i ciepln� 

oraz gaz�.  

Ustawa kompetencyjna z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okre"laj�cych 

kompetencje organów administracji publicznej � w zwi�zku z reform� ustrojow� pa stwa 

wprowadzi!a do Prawa Energetycznego zmiany, które umo!liwi!y gminom wywi�zanie si# z 

obowi�zków na!o!onych na nie poprzez ustaw# o samorz�dzie gminnym.  

Po wprowadzeniu zmian art. 18 ust. 1 Prawa Energetycznego otrzyma! brzmienie:  

 Art. 18.1. Do zada  w!asnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi# elektryczn�, ciep!o i 

paliwa gazowe nale!y:   

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciep!o, energi# elektryczn� i paliwa gazowe     

na obszarze gminy;   

2) planowanie o"wietlenia miejsc publicznych i dróg znajduj�cych si# na terenie gminy; 

3) finansowanie o"wietlenia ulic, placów i dróg publicznych znajduj�cych si# na terenie      

gminy;  

4) planowanie i organizacja dzia!a  maj�cych na celu racjonalizacj# zu!ycia energii i 

promocj# rozwi�za  zmniejszaj�cych zu!ycie energii na obszarze gminy; 

5)  ocena  potencja!u  wytwarzania  energii  elektrycznej  w  wysokosprawnej kogeneracji 

oraz efektywnych energetycznie systemów ciep!owniczych lub ch!odniczych na obszarze 

gminy. 

 

Ponadto obowi"zuje kilka istotnych rozporz�dze  Ministra Infrastruktury maj�cych wp!yw na 

stron# popytow� odbiorców ciep!a. Rozporz�dzenia te przedstawiono poni!ej:  

� Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada# budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 poz. 

1422 z pó�niejszymi zmianami, 

� Rozporz"dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó!owego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 

z 2018 poz. 1935 z pó�niejszymi zmianami, 

� Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cz$�ci budynku oraz 

�wiadectw charakterystyki energetycznej Dz. U. z 2015 poz. 376 z pó�niejszymi 

zmianami. 

 

Rozporz�dzenia te maj� na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciep!o nowego budownictwa, 

zw!aszcza po roku 2020, kiedy to wszystkie nowe budynki powinny by$ budowane o 

charakterystyce energetycznej spe!niaj�cej zasad# �niemal zerowego zu!ycia energii 

pierwotnej�, to znaczy, !e ilo"$ energii powinna pochodzi$ w bardzo wysokim stopniu z energii 

ze %róde! odnawialnych, w tym energii ze %róde! odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w 

pobli!u.  
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W 2018 r wdro&ono Dyrektyw$ Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 

2018 r. zmieniaj"ca dyrektyw$ 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

i dyrektyw$ 2012/27/UE w sprawie efektywno�ci energetycznej. Celem nowelizacji by!o mi#dzy 

innymi ustanowienie skuteczniejszej promocji, op!acalnej ekonomicznie, poprawy jako"ci 

energetycznej budynków.  

   

1.3 Za�o�enia do planu � cz !"#definicyjna# 

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 1.2 do zada� w�asnych gminy nale y mi!dzy 

innymi: �:... planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciep�o, energi! elektryczn" i paliwa 

gazowe na obszarze gminy� zachodzi, wi!c pytanie, w jaki sposób Gmina winna realizowa# ten 

ustawowy obowi"zek. Ustawa �Prawo energetyczne� precyzuje sposób realizacji tego zadania 

poprzez dwie p�aszczyzny:   

- planowanie  � opracowanie/aktualizacja �Projektu za�o e� do planu zaopatrzenia w 

ciep�o, energi! elektryczn" i paliwa gazowe�; 

- realizacj!  � czyli opracowanie �Projektu planu zaopatrzenia w ciep�o, energi! 

elektryczn" i paliwa gazowe�. 

Nale y w tym miejscu zwróci# szczególn" uwag! na ró nic! pomi!dzy tymi dwoma 

dokumentami.   

Otó  �Za�o enia do planu ...� s" opracowaniem, którego zakres, czas funkcjonowania oraz 

charakter przypominaj" struktur! opracowania planistycznego to jest dokumentu, który 

wyznacza kierunki dzia�ania i podaje alternatywne sposoby ich realizacji, czasem wskazuj"c 

optymalne rozwi"zanie techniczne, je eli dane zadanie przewidziane jest do realizacji w 

najbli szym czasie (jeden rok).  Nale y pami!ta#,  e Gmina nie jest w�a$cicielem systemów 

energetycznych i nie ma bezpo$redniego wp�ywu na wybór sposobu realizacji zadania od strony 

technicznej. Zadanie to spoczywa bezpo$rednio na przedsi!biorstwach energetycznych zgodnie z 

Art. 16 ust.1 �Prawa energetycznego�, który stanowi:   

  

�Przedsi!biorstwa energetyczne zajmuj"ce si! przesy�aniem lub dystrybucj" paliw gazowych 

lub energii sporz"dzaj" dla obszaru swojego dzia�ania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia 

obecnego i przysz�ego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energi!, uwzgl!dniaj"c 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy okre$lone w 

studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy�.  

    

  i dalej w ust!pie 12:  

  

W celu racjonalizacji przedsi!wzi!# inwestycyjnych, przy sporz"dzaniu planów, o których 

mowa w ust. 1, przedsi!biorstwa energetyczne zajmuj"ce si! przesy�aniem lub dystrybucj" 

paliw gazowych lub energii s" obowi"zane wspó�pracowa# z przy�"czonymi podmiotami oraz 

gminami, na których obszarze przedsi!biorstwa te wykonuj" dzia�alno$# gospodarcz"; 

wspó�praca powinna polega# w szczególno$ci na:   

1) przekazywaniu przy��czonym podmiotom informacji o planowanych przedsi�wzi�ciach 

w takim zakresie, w jakim przedsi�wzi�cia te b�d� mia�y wp�yw na prac� urz�dze# 

przy��czonych do sieci albo na zmian� warunków przy��czenia lub dostawy  paliw 

gazowych lub energii,  

2) zapewnieniu spójno$ci mi�dzy planami przedsi�biorstw energetycznych a za�o�eniami i 

planami, o których mowa w art. 19 i 20.  
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Bardzo istotny jest ust. 12 Art. 16, który pozwala Gminie na sprawowanie nadzoru nad 

wprowadzaniem przez poszczególne przedsi�biorstwa energetyczne zada  zawartych w 

�Projekcie za!o!e � do swoich �Planów rozwoju�.  

Zatem ustawa �Prawo energetyczne� wprowadza "cis!y podzia! obowi#zków w zakresie 

systemów energetycznych:  

  Gmina wykonuj#c/aktualizuj#c �Za!o!enia do planu �� planuje rozwój systemów 

energetycznych w okre"lonych okresach bilansowych,  

  Przedsi�biorstwa energetyczne opracowuj# sposób wykonania zadania w �Planie rozwoju� i 

realizuj# je w za!o!onym okresie.  

  

W zwi#zku z powy!szym dla sprawnego i harmonijnego rozwoju systemów energetycznych 

konieczna jest okresowa aktualizacja �Za!o!e  do planu...�.   

Zgodnie z ustaw# �Prawo energetyczne� konieczna jest aktualizacja za!o!e  co 3 lata.  

  

Potwierdzeniem s!uszno"ci takiego podej"cia jest wymagany �Prawem energetycznym� zakres 

�Planu rozwoju�. I tak zgodnie z Art.16 ust.7 �Plan rozwoju� powinien zawiera$ nast�puj#ce 

elementy:  

1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych lub energii, 

2) przedsi�wzi�cia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz 

planowanych  nowych  #róde!  paliw  gazowych  lub  energii,  w tym  instalacji 
odnawialnego #ród!a energii;   

3) przedsi"wzi"cia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy po!$cze% z systemami  

gazowymi  albo  z systemami  elektroenergetycznym  innych pa%stw  �  w przypadku  

planów  sporz$dzanych  przez  przedsi"biorstwa energetyczne zajmuj$ce si" 
przesy!aniem lub dystrybucj$ paliw gazowych lub energii elektrycznej;  

4) przedsi"wzi"cia racjonalizuj$ce zu&ycie paliw i energii u odbiorców, w tym tak&e 
przedsi"wzi"cia w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania danych 
pomiarowych z licznika zdalnego odczytu;  

5) przewidywany sposób finansowania inwestycji,  
6) przewidywane przychody niezb"dne do realizacji planów,  
7) przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.  

  

Powy!sze zapisy dowodz# jasno, !e �Plany rozwoju� wykonywane przez przedsi�biorstwa 

energetyczne stanowi# zbiór zada  inwestycyjno-modernizacyjnych przyj�tych do realizacji w 

okre"lonym czasie. S# wi�c logicznym nast�pstwem opracowanego przez Gmin� �Projektu 
za!o!e �, który po uchwaleniu przez Rad� Gminy staje si� �Za!o!eniami do planu�.  
Tak, wi�c nie nale!y traktowa$ Art. 19 ust. 4, który mówi, !e �Przedsi�biorstwa energetyczne 

udost�pniaj# nieodp!atnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o których mowa 
w art. 16 ust. 1, w zakresie dotycz#cym terenu tej gminy oraz propozycje niezb�dne do 

opracowania projektu za!o!e � jako konieczno"ci zachowania przez Gmin� spójno"ci z planami 

rozwojowymi poszczególnych przedsi�biorstw energetycznych, a jedynie jako materia! na bazie, 
którego Gmina aktualizuje �Za!o!enia do planu zaopatrzenia w ciep!o, energi� elektryczn# i 

paliwa gazowe�.   
Taki sposób rozumienia powy!szych zapisów jest zgodny z zapisami �Prawa energetycznego�, 
które w Art. 20 ust. 1 jednoznacznie wskazuj#, kiedy zachodzi konieczno"$ wykonania �Projektu 
planu�:  
W przypadku, gdy plany przedsi�biorstw energetycznych nie zapewniaj# realizacji za!o!e , o 

których mowa w art. 19 ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu 
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zaopatrzenia w ciep!o, energi� elektryczn# i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej cz�"ci. 

Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez rad� tej gminy za!o!e  i 

winien by$ z nimi zgodny.  

Pami�tajmy jednak, !e powy!szy artyku! mówi o konieczno"ci wykonania �Projektu planu� w 
"ci"le okre"lonej sytuacji, co oczywi"cie umo!liwia wykonanie tego opracowania przez Gmin� w 

przypadku zaistnienia takiej okoliczno"ci.  

  

Zakres �Projektu planu�, zgodnie z Art. 20 ust. 2 powinien obejmowa$:  
1) propozycje  w zakresie  rozwoju  i modernizacji  poszczególnych  systemów zaopatrzenia  

w ciep!o,  energi"  elektryczn$  i paliwa  gazowe,  wraz z uzasadnieniem ekonomicznym; 
2) propozycje  w zakresie  wykorzystania  odnawialnych  #róde!  energii i wysokosprawnej 

kogeneracji; 

3) propozycje  stosowania  'rodków  poprawy  efektywno'ci  energetycznej  w rozumieniu  
art.  6  ust.  2  ustawy  z  dnia  20  maja  2016  r.  o  efektywno'ci energetycznej; 

4) harmonogram realizacji zada%; 
5) przewidywane  koszty  realizacji  proponowanych  przedsi"wzi"*  oraz  #ród!o ich 

finansowania; 

6) ocen"  potencja!u  wytwarzania  energii  elektrycznej  w  wysokosprawnej kogeneracji 
oraz efektywnych energetycznie systemów ciep!owniczych lub ch!odniczych na obszarze 
gminy. 

 

W zwi#zku z obowi#zkiem, jaki spoczywa na Gminie tj.: �...planowanie i organizacja 
zaopatrzenia w ciep!o, energi� elektryczn# i paliwa gazowe na obszarze gminy�, (Art.18 ust. 1 
pkt. 1) �Prawa energetycznego� mo!liwe jest przyst#pienie do wykonywania �Projektu planu�, 
gdy:  

1) zagro&one jest bezpiecze%stwo energetyczne Gminy, a przewidywane przez 
przedsi"biorstwa energetyczne zamierzenia modernizacyjno-inwestycyjne nie wp!yn$ na 
jego zapewnienie,  

2) Gmina chce realizowa* w!asn$ polityk" w zakresie rozwoju systemów energetycznych 
(np. gazyfikacja wybranego obszaru, b$d# budowa nowych #róde! ciep!a i energii 
elektrycznej).  

  

Schemat blokowy sposobu funkcjonowania planowania energetycznego na terenie Gminy 

przedstawiono poni!ej:  
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1.4  G�ówne cele �Za�o�e! do planu ��  

�Za�o�enia do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi  elektryczn! i paliwa gazowe� to dokument, 

który na poziomie strategicznym okre"la i precyzuje polityk  energetyczn! gminy. Zawiera on 

pe�n! charakterystyk  gminy w zakresie #róde� zasilania, sieci przesy�owych i instalacji 

odbiorczych wraz z bilansem zu�ycia energii i paliw. Innymi s�owy jest to dokument, 

okre"laj!cy w za�o�onym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz mo�liwo"ci i sposób ich 

pokrycia.  

G�ówne cele �Za�o�e$ do planu�:  

1) ocena stanu bezpiecze�stwa energetycznego gminy w zakresie stanu istniej"cego jak 

równie# perspektywy bilansowej,  

2) ocena dostosowania planów rozwojowych przedsi$biorstw energetycznych do strategii 

rozwoju spo�eczno-gospodarczego gminy,  

3) rozwój konkurencji na rynku energii,  

4) zaproponowanie optymalnego modelu pokrycia potrzeb energetycznych na terenie 

gminy,  

5) zapewnienie odbiorcom energii pe�nej dost$pno�ci us�ug energetycznych oraz ich 

racjonalnej ceny,  

6) minimalizacja kosztów us�ug energetycznych,  

7) zapewnienie zgodno�ci rozwoju energetycznego gminy z �Polityk" energetyczn" Polski�,  

8) ocena potencja�u paliw odnawialnych ze wskazaniem mo#liwo�ci jej wykorzystania,  

9) poprawa stanu �rodowiska naturalnego, 

10) lepsze zdefiniowanie przedsi$biorstwom energetycznym przysz�ego, lokalnego rynku 

energii, uwiarygodnienia popytu na energi$, a co za tym idzie unikni$cie nietrafionych 

inwestycji w zakresie wytwarzania, przesy�u i dystrybucji energii.  

   

1.5 Dane wej"ciowe zwi#zane z wykonywaniem �Za�o�e!...�  

Urz$dy, instytucje, których materia�y stanowi�y dane wej�ciowe do �Za�o#e�...�:  

� Gmina Prudnik  

� ZEC Prudnik  

� EC Prudnik  

� GAZ-SYSTEM S.A.   

� Górno�l"ska Spó�ka Gazownictwa Sp. z o.o. Opole  

� PGNiG S.A. Górno�l"ski Oddzia� Obrotu Gazem w Zabrzu  

� PSE Po�udnie  

� Tauron Dystrybucja, Opole  

� Spó�dzielnia Mieszkaniowa   

� Wspólnoty Mieszkaniowe 
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2. POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI 

2.1 Za�o�enia polityki energetycznej Polski  

 

2.1.1 G�ówne cele oraz zasady polityki energetycznej  

W okresie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej polityka energetyczna kraju realizowana by�a 

na podstawie rz�dowych dokumentów programowych:  

� Za�o!enia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990 � 2010 z 

sierpnia 1990 roku,  

� Za�o!enia polityki energetycznej Polski do 2010 roku, przyj"te przez Rad" Ministrów w 

dniu 17 pa#dziernika 1995r.,  

� Za�o!enia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, przyj"te przez Rad" Ministrów w 

dniu 22 lutego 2000r.,  

� Ocena realizacji i korekta Za�o!e$ polityki energetycznej Polski do 2020 roku wraz z 

za��cznikami, przyj"ta przez Rad" Ministrów w dniu 2 kwietnia 2002r.  

W zwi�zku ze zmianami w gospodarce, zwi�zanymi z wst�pieniem Polski do Unii Europejskiej, 

przyj"ty zosta� w dniu 4 stycznia 2005 r. przez Rad" Ministrów  dokument: Polityka 

energetyczna Polski do 2025 r.    

Dokumenty te za priorytet uzna�y zwi"kszenie bezpiecze$stwa energetycznego w 

poszczególnych sektorach. W Polityce energetycznej Polski do 2025 roku po raz pierwszy 

okre%lono doktryn" polityki, w ramach której podkre%lono powi�zania, jakie musi wykazywa& 

polityka energetyczna z innymi dokumentami strategicznymi dotycz�cymi rozwoju kraju. 

Okre%lono na nowo definicje podstawowych poj"& dotycz�cych bezpiecze$stwa energetycznego, 

sformu�owano najistotniejsze zasady polityki energetycznej oraz zarz�dzania bezpiecze$stwem 

energetycznym.  

Prace nad polityk� energetyczn� Polski do roku 2030 rozpocz"�y si" w po�owie roku 2007 i 10 

listopada 2009 projekt ten zosta� zatwierdzony przez Rad" Ministrów. W chwili obecnej trwaj� 

konsultacje projektu dokumentu �Polityka energetyczna Polski do 2040 r.� (PEP2040) 

Polska, ze wzgl"du na cz�onkostwo w Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu 

wspólnotowej polityki energetycznej, a tak!e dokonuje implementacji jej g�ównych celów w 

specyficznych warunkach krajowych, bior�c pod uwag" ochron" interesów odbiorców, 

posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesy�u 

energii.  

W zwi�zku z powy!szymi za�o!eniami, podstawowymi kierunkami polskiej polityki 

energetycznej s�:  

� poprawa efektywno%ci energetycznej,  

� wzrost bezpiecze$stwa dostaw paliw i energii,  

� dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki j�drowej,  

� rozwój wykorzystania odnawialnych #róde� energii, w tym biopaliw,  

� rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  

� ograniczenie oddzia�ywania energetyki na %rodowisko.  

  

Przyj"te kierunki polityki energetycznej s� w znacznym stopniu wspó�zale!ne. Poprawa 

efektywno%ci energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energi", 

przyczyniaj�c si" do zwi"kszenia bezpiecze$stwa energetycznego, na skutek zmniejszenia 

uzale!nienia od importu, a tak!e dzia�a na rzecz ograniczenia wp�ywu energetyki na %rodowisko 

poprzez redukcj" emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych #róde� 
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energii, w tym zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii w"glowych oraz 

wprowadzenie energetyki j�drowej.  

Do g�ównych narz"dzi realizacji polityki energetycznej nale!y zaliczy&:  

� Regulacje prawne okre%laj�ce zasady dzia�ania sektora paliwowo-energetycznego oraz 

ustanawiaj�ce standardy techniczne,  

� Efektywne wykorzystanie przez Skarb Pa$stwa, w ramach posiadanych kompetencji, 

nadzoru w�a%cicielskiego do realizacji celów polityki energetycznej,  

� Bie!�ce dzia�ania regulacyjne Prezesa Urz"du Regulacji Energetyki, polegaj�ce na 

weryfikacji i zatwierdzaniu wysoko%ci taryf oraz zastosowanie analizy typu 

benchmarking w zakresie energetycznych rynków regulowanych,  

� Systemowe mechanizmy wsparcia realizacji dzia�a$ zmierzaj�cych do osi�gni"cia 

podstawowych celów polityki energetycznej, które w chwili obecnej nie s� komercyjnie 

op�acalne (np. rynek �certyfikatów�, ulgi i zwolnienia podatkowe),  

� Bie!�ce monitorowanie sytuacji na rynkach paliw i energii przez Prezesa Urz"du,  

� Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Prezesa Urz"du Regulacji Energetyki oraz 

podejmowanie dzia�a$ interwencyjnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami,  

� Dzia�ania na forum Unii Europejskiej, w szczególno%ci prowadz�ce do tworzenia 

polityki energetycznej UE oraz wspólnotowych wymogów w zakresie ochrony 

%rodowiska, tak aby uwzgl"dnia�y one uwarunkowania polskiej energetyki i prowadzi�y 

do wzrostu bezpiecze$stwa energetycznego Polski,  

� Aktywne cz�onkostwo Polski w organizacjach mi"dzynarodowych, takich jak 

Mi"dzynarodowa Agencja Energetyczna,  

� Ustawowe dzia�ania jednostek samorz�du terytorialnego, uwzgl"dniaj�ce priorytety 

polityki energetycznej pa$stwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno � 

prywatnego (PPP),  

� Zhierarchizowane planowanie przestrzenne, zapewniaj�ce realizacj" priorytetów polityki 

energetycznej, planów zaopatrzenia w energi" elektryczn�, ciep�o i paliwa gazowe gmin 

oraz planów rozwoju przedsi"biorstw energetycznych,   

� Dzia�ania informacyjne, prowadzone poprzez organy rz�dowe i wspó�pracuj�ce 

instytucje badawczo-rozwojowe,   

� Wsparcie ze %rodków publicznych, w tym funduszy europejskich, realizacji istotnych dla 

kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne, prace badawczo 

rozwojowe).  

  

2.1.2  D�ugoterminowe kierunki dzia�a!  

Kierunki dzia�a� okre�lonych w �Polityce energetycznej Polski do 2030�:  

1) Cele polityki energetycznej w zakresie poprawy efektywno�ci energetycznej:  

� d!"enie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki nast#puj!cego bez wzrostu zapotrzebowanie na energi# pierwotn!;  

� konsekwentne zmniejszanie energoch�onno�ci polskiej gospodarki do poziomu UE-15.  

2) Przewidziano zastosowanie oraz oceniono wp�yw na zapotrzebowanie na energi#  

istniej!cych rezerw efektywno�ci:  

� rozszerzenia stosowania audytów energetycznych;  

� wprowadzenia systemów zarz!dzania energi! w przemy�le;  

� wprowadzenia zrównowa"onego zarz!dzania ruchem i infrastruktur! w transporcie;   

� wprowadzenia standardów efektywno�ci energetycznej dla budynków i urz!dze� 

powszechnego u"ytku;   

� intensyfikacji wymiany o�wietlenia na energooszcz#dne;   

� wprowadzenia systemu bia�ych certyfikatów.  

3) Bezpiecze�stwo dostaw paliw i energii:   
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� dywersyfikacja zarówno no�ników energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych 

no�ników, a tak"e rozwój wszystkich dost#pnych technologii wytwarzania energii o 

racjonalnych kosztach, zw�aszcza energetyki j!drowej jako istotnej technologii z zerow! 

emisj! gazów cieplarnianych i ma�! wra"liwo�ci! na wzrost cen paliwa j!drowego;   

� krajowe zasoby w#gla kamiennego i brunatnego pozostan! wa"nymi stabilizatorami 

bezpiecze�stwa energetycznego kraju. Za�o"ono odbudow# wycofywanych z 

eksploatacji w#glowych $róde� energii na tym samym paliwie w okresie do 2017 r. oraz 

budow# cz#�ci elektrociep�owni systemowych na w#giel kamienny. Jednocze�nie nie 

nak�adano ogranicze� na wzrost udzia�u gazu w elektroenergetyce, zarówno w 

jednostkach gazowych do wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciep�em 

oraz w $ród�ach szczytowych i rezerwie dla elektrowni wiatrowych.  

4) Za�o"ono wzrost udzia�u energii odnawialnej (zgodnie z przewidywanymi  wymaganiami 

UE) w strukturze energii finalnej do 15% w roku 2020 oraz osi!gni#cie w tym roku 10% 

udzia�u biopaliw w rynku paliw transportowych.   

5) Za�o"ono ochron# lasów przed nadmiernym pozyskiwaniem biomasy oraz  

zrównowa"one wykorzystanie obszarów rolniczych do wytwarzania energii odnawialnej, 

w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzi& do konkurencji pomi#dzy energetyk! 

odnawialn! i rolnictwem.  

    

2.1.3 Prognoza zaopatrzenia na energi"  

Zapotrzebowanie na no�niki energii finalnej sporz!dzono przy za�o"eniu  

� kontynuacji reformy rynkowej w gospodarce narodowej i w sektorze energetycznym;  

� z uwzgl#dnieniem dodatkowych dzia�a� efektywno�ciowych przewidzianych w 

Dyrektywie 2006/32/WE i w Zielonej Ksi#dze w sprawie Racjonalizacji Zu"ycia 

Energii; 

� wzi#to równie" pod uwag# Ustaw# o efektywno�ci energetycznej z dnia 20 maja 2016 r 

(Dz.U. z 2019 poz. 51 z pó$niejszymi zmianami). 

Nieod�!cznym elementem polityki energetycznej jest prognozowanie zapotrzebowania na 

energi#.  

Zmiany zapotrzebowania na energi# w perspektywie d�ugoterminowej zale"! przede wszystkim 

od tempa rozwoju gospodarczego oraz od efektywno�ci wykorzystania energii oraz jej 

no�ników.  

  

2.2  Wp�yw polityki energetycznej pa!stwa na kszta�towanie si" 
systemów  zaopatrzenia w ciep�o, energi" elektryczn� i paliwa 
gazowe na szczeblu gminy 

 Planowanie gospodarki energetycznej w gminie wynika z polskiego Prawa energetycznego, 

które przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych:   

1) Projekt za�o�e� do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn% i paliwa gazowe,   

2) Plan zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn% i paliwa gazowe (opracowywany tylko w 

przypadku, je&li plany rozwoju przedsi�biorstw energetycznych nie zapewniaj% realizacji 

za�o�e�).   

Oba te dokumenty powinny by' zgodne z za�o�eniami polityki energetycznej Pa�stwa, 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami zawartymi w studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a tym samym spe�nia' 

wymogi ochrony &rodowiska.   
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Projekt *Za�o�e� do planu zaopatrzenia* mo�e by' sporz%dzony zarówno dla obszaru ca�ej 

gminy, jak i jej cz�&ci. Obowi%zuj%ce przepisy okre&laj% okres, na jaki za�o�enia powinny by' 

sporz%dzone. Minimalny okres analiz obejmowa' ma 15 lat.  

Logicznym wydaje si� ich zharmonizowanie z okresem obowi%zywania planów rozwoju 

przedsi�biorstw energetycznych zaopatruj%cych gmin� w ciep�o, energi� elektryczn% i paliwa 

gazowe, dla których minimalnym okresem s% trzy lata.   

Zgodnie z Ustaw% w *Za�o�eniach do planu zaopatrzenia* powinny znale+' si� nast�puj%ce 

zagadnienia:  

� ocena aktualnego stanu i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep�o, energi� 

elektryczn% i paliwa gazowe,   

� przedsi�wzi�cia racjonalizuj%ce u�ytkowanie ciep�a, energii elektrycznej i paliw 

gazowych,   

� mo�liwo&ci wykorzystania istniej%cych nadwy�ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z 

uwzgl�dnieniem energii elektrycznej i ciep�a wytwarzanych w odnawialnych  +ród�ach 

energii, energii elektrycznej i ciep�a u�ytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciep�a odpadowego z instalacji przemys�owych;   

� mo�liwo&ci stosowania &rodków poprawy efektywno&ci energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 maja  2016 r. o efektywno&ci energetycznej;  

� zakres wspó�pracy z innymi gminami.   

Projekt za�o�e� powinien by' opracowany we wspó�pracy z lokalnymi przedsi�biorstwami 

energetycznymi, które s% zobowi%zane do udost�pniania organom gmin swoich planów rozwoju 

w zakresie zaspokojenia aktualnego i przysz�ego zapotrzebowania na ciep�o, energi� elektryczn% 

i paliwa gazowe. Wykonane opracowanie przesy�ane jest do w�adz wojewódzkich i 

przedstawicieli odbiorców w celu otrzymania opinii i uwag, nast�pnie Rada Gminy w drodze 

uchwa�y przyjmuje opracowany dokument.   

  

Najwa�niejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu regionalnym i 

lokalnym jest:  

� d%�enie do oszcz�dno&ci paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizacj� 

dzia�a� okre&lonych w Krajowym Planie Dzia�a� na rzecz efektywno&ci energetycznej;  

� maksymalizacja wykorzystania istniej%cego lokalnie potencja�u energetyki odnawialnej, 

zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciep�a, ch�odu, produkcji skojarzonej, jak 

równie� do wytwarzania biopaliw ciek�ych i biogazu;  

� zwi�kszenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciep�a i energii 

elektrycznej w uk�adach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania 

systemów ciep�owniczych i du�ych obiektów w energi�;  

� rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciep�owniczych, który umo�liwia 

osi%gni�cie poprawy efektywno&ci i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w 

ciep�o oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpiecze�stwa energetycznego;  

� modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii 

elektrycznej, ze szczególnym uwzgl�dnieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci 

zasilaj%cych tereny charakteryzuj%ce si� niskim poborem energii;  

� rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach s�abo zgazyfikowanych;  

� wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym 

znaczeniu dla bezpiecze�stwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim 

budowy sieci przesy�owych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej i 

paliw p�ynnych), infrastruktury magazynowej, kopalni surowców energetycznych oraz 

du�ych elektrowni systemowych.  
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2.3 Polityka energetyczna pa�stwa odno�nie �róde� energii 
odnawialnej  

Wspierane b�dzie zrównowa�one wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii ze +róde� 

odnawialnych. W zakresie wykorzystania biomasy szczególnie preferowane b�d% rozwi%zania 

najbardziej efektywne energetycznie, m.in. z zastosowaniem ró�nych technik jej zgazowania i 

przetwarzania na paliwa ciek�e, w szczególno&ci biopaliwa II generacji. Niezwykle istotne 

b�dzie wykorzystanie biogazu pochodz%cego z wysypisk &mieci, oczyszczalni &cieków i innych 

odpadów. Docelowo zak�ada si� wykorzystanie biomasy przez generacj� rozproszon%. W 

zakresie energetyki wiatrowej, przewiduje si� jej rozwój zarówno na l%dzie jak i na morzu. 

Istotny równie� b�dzie wzrost wykorzystania energetyki wodnej, zarówno w ma�ej skali jak i 

wi�kszych instalacji, które nie oddzia�ywuj% w znacz%cy sposób na &rodowisko. Wzrost 

wykorzystania energii geotermalnej planowany jest poprzez u�ycie pomp ciep�a i bezpo&rednie 

wykorzystanie wód termalnych. W znacznie wi�kszym ni� dotychczas stopniu zak�ada si� 

wykorzystanie energii promieniowania s�onecznego za po&rednictwem kolektorów s�onecznych 

oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych.  

  

Wobec oczekiwanego dynamicznego rozwoju OZE istotnym staje si� stosowanie rozwi%za�, w 

szczególno&ci przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii, które zapewni% stabilno&' pracy 

systemu elektroenergetycznego.  

Najwa�niejszymi krajowymi aktami prawnymi w zakresie rozwoju OZE s%:  

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r �Prawo energetyczne� (Dz.U.2019 poz. 42 z 

pó+niejszymi zmianami).  

2) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych +ród�ach energii (Dz.U.2018 r. poz. 

2389 z pó+niejszymi zmianami). 

3) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych +ród�ach energii (Dz.U.2015 poz. 478 z 

pó+niejszymi zmianami) 

Prawo energetyczne reguluje ca�y sektor energetyczny, jednak zawiera tak�e specjalne przepisy 

maj%ce zastosowanie do OZE, obejmuj%ce:  

� szczególne zasady zwi%zane z przy�%czaniem do sieci oraz przesy�em energii 

elektrycznej wytworzonej przez przedsi�biorstwa energetyczne wykorzystuj%ce OZE;   

� zasady sprzeda�y energii elektrycznej wytworzonej przez przedsi�biorstwa energetyczne 

wykorzystuj%ce OZE;   

� wydawanie i obrót &wiadectwami pochodzenia (tzw. zielone &wiadectwa) wydawanymi 

dla energii uzyskanej z odnawialnych +róde� energii.  

  

G�ówne cele polityki energetycznej w zakresie rozwoju odnawialnych +róde� energii obejmuj%:  

� wzrost udzia�u OZE w finalnym zu�yciu energii, co najmniej do poziomu 15- w 2020 

roku oraz dalszy wzrost tego wska+nika w nast�pnych latach,  

� osi%gni�cie w 2020 roku 10- udzia�u biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz 

zwi�kszenie wykorzystania biopaliw II generacji,  

� ochron� lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz 

zrównowa�one wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak 

aby nie doprowadzi' do konkurencji pomi�dzy energetyk% odnawialn% i rolnictwem oraz 

zachowa' ró�norodno&' biologiczn%,  

� wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniej%cych urz%dze� pi�trz%cych 

stanowi%cych w�asno&' Skarbu Pa�stwa,  

� zwi�kszenie stopnia dywersyfikacji +róde� dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dost�pnych 

surowcach.  
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Dzia�ania na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych +róde� energii:  

� wypracowanie drogi do osi%gni�cia wymaganego poziomu udzia�u OZE w zu�yciu 

energii finalnej w sposób zrównowa�ony, w podziale na poszczególne rodzaje energii:  

energi� elektryczn%, ciep�o i ch�ód oraz energi� odnawialn% w transporcie.  

� utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze +róde� 

odnawialnych, np. poprzez system &wiadectw pochodzenia,  

� utrzymanie obowi%zku stopniowego zwi�kszania udzia�u biokomponentów w paliwach 

transportowych, tak aby osi%gn%' zamierzone cele,  

� wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zach�caj%cych do szerszego 

wytwarzania ciep�a i ch�odu z odnawialnych +róde� energii,  

� wdro�enie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy za�o�eniu powstania do roku 

2020 &rednio jednej biogazowni w ka�dej gminie,  

� utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodz%cej z OZE,  

� bezpo&rednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych, 

umo�liwiaj%cych ich przy�%czenie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz 

&rodków funduszy ochrony &rodowiska, w tym &rodków pochodz%cych z op�aty 

zast�pczej i z kar,  

� stymulowanie rozwoju potencja�u polskiego przemys�u, produkuj%cego urz%dzenia dla 

energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich,  

� wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii 

odnawialnej z odpadów zawieraj%cych materia�y ulegaj%ce biodegradacji (np. odpadów 

komunalnych zawieraj%cych frakcje ulegaj%ce biodegradacji),  

� ocena mo�liwo&ci energetycznego wykorzystania istniej%cych urz%dze� pi�trz%cych, 

stanowi%cych w�asno&' Skarbu Pa�stwa, poprzez ich inwentaryzacj�, ramowe okre&lenie 

wp�ywu na &rodowisko oraz wypracowanie zasad ich udost�pniania,  

 

Planowane dzia�ania pozwol% na osi%gni�cie zamierzonych celów udzia�u OZE  i biopaliw, co 

pozwoli na:  

� zrównowa�ony rozwój OZE i biopaliw bez negatywnych oddzia�ywa� na rolnictwo, 

gospodark� le&n%, sektor �ywno&ciowy oraz ró�norodno&' biologiczn%;  

� zmniejszenie emisji CO2 oraz zwi�kszenie bezpiecze�stwa energetycznego Polski.  

 

System wsparcia dla odnawialnych �róde� energii  
 

Wymagany udzia� OZE w wykonanej ca�kowitej rocznej sprzeda�y energii elektrycznej przez 

przedsi�biorstwo odbiorcom ko�cowym wynosi nie mniej ni� 20 % w roku 2020. 
Przedsi�biorstwo energetyczne zajmuj!ce si� obrotem ciep�em i sprzedaj!ce to ciep�o jest 
obowi!zane do zakupu oferowanego ciep�a wytwarzanego w przy�!czonych do sieci 
odnawialnych "ród�ach energii znajduj!cych si� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
ilo#ci nie wi�kszej ni� zapotrzebowanie odbiorców tego przedsi�biorstwa, przy�!czonych do 
sieci, do której s! przy�!czone odnawialne "ród�a energii. Obowi!zek uznaje si� za spe�niony, 
je�eli oferowane do sprzeda�y ciep�o, wytworzone w odnawialnych "ród�ach energii, zakupiono 

w okre#lonej ilo#ci:  
1) w jakiej by�o oferowane,  
2) równej zapotrzebowaniu odbiorców przedsi�biorstwa energetycznego realizuj!cego ten 

obowi!zek i przy�!czonych do sieci ciep�owniczej, do której jest przy�!czone 
odnawialne "ród�o energii, proporcjonalnie do udzia�u tego "ród�a w ca�kowitej mocy 
zamówionej przez odbiorców, z uwzgl�dnieniem charakterystyki odbioru oraz 
mo�liwo#ci przesy�ania ciep�a wytwarzanego w tym "ródle pod warunkiem, �e koszty 
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zakupu tego ciep�a nie spowoduj! wzrostu cen ciep�a lub stawek op�at za ciep�o 
dostarczone odbiorcom w danym roku o wi�cej ni� warto#$ #redniorocznego wska"nika 
wzrostu cen towarów i us�ug konsumpcyjnych ogó�em w poprzednim roku 
kalendarzowym.  

  

Przedsi�biorstwa energetyczne, domy maklerskie i towarowe domy maklerskie, odbiorcy 

ko�cowi sprzedaj!cy energi� elektryczn! odbiorcom ko�cowym przy�!czonym do sieci na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, s! obowi!zane spe�ni$ jedn! z opcji:  

1) uzyska$ i przedstawi$ do umorzenia Prezesowi Urz�du Regulacji Energetyki 

#wiadectwo pochodzenia lub #wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego,  
2) ui#ci$ op�at� zast�pcz!, jednostkowa op�ata zast�pcza podlega corocznej waloryzacji 

#redniorocznym wska"nikiem cen towarów i us�ug konsumpcyjnych ogó�em z 
poprzedniego roku kalendarzowego, Prezes Urz�du Regulacji Energetyki og�asza w 
Biuletynie Urz�du Regulacji Energetyki jej warto#$ po waloryzacji w terminie do dnia 
31 marca ka�dego roku.  

  

Mechanizmy wsparcia dla odnawialnych "róde� energii:  
1) inwestorzy w sektorze produkcji i dystrybucji energii pozyskanej z OZE mog! liczy$ na 

korzy#ci w postaci ulg podatkowych oraz mo�liwo#ci dofinansowania nowych 
projektów;  

2) energia elektryczna wytwarzana z OZE jest zwolniona z akcyzy na podstawie 

dokumentu potwierdzaj!cego umorzenie #wiadectwa pochodzenia energii;  

3) inwestorzy planuj!cy realizacj� projektów dotycz!cych OZE mog! wnioskowa$ o #rodki 
z funduszy europejskich, jak równie� z narodowych funduszy przeznaczonych na 
ochron� #rodowiska;  

4) podatnikom podatku rolnego przys�uguje ulga inwestycyjna z tytu�u wydatków 
poniesionych na zakup i zainstalowanie urz!dze� do wykorzystywania na cele 
produkcyjne naturalnych "róde� energii (wiatru, biogazu, s�o�ca, spadku wód).   

Instytucje oferuj!ce #rodki finansowe, w ramach których mog! by$ realizowane projekty 

dotycz!ce OZE:  
� #rodki z Funduszu Spójno#ci dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i &rodowisko;  
� 16 regionalnych programów operacyjnych;  
� Narodowy Fundusz Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej.  
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY PRUDNIK 

3.1 Charakterystyka Gminy Prudnik  

Gmina Prudnik jest gmin! miejsko-wiejsk! w województwie opolskim, w powiecie prudnickim.  
Po�o�ona jest w po�udniowej cz�#ci województwa, u podnó�a Gór Opawskich (niewielkie pasmo 
Sudetów Wschodnich), na pograniczu P�askowy�u G�ubczyckiego. Siedzib! gminy jest 
dwudziesto tysi�czne miasto Prudnik.  
  

Cz�#$ terenu Gminy le�y w granicach Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, w którym 
dominuje zró�nicowany krajobraz podgórski oceniany jako interesuj!cy z punktu widzenia 
turystycznego. W�adze lokalne zadba�y o odpowiedni rozwój infrastruktury turystycznej � gmina 

Prudnik posiada rozbudowan! baz� noclegow! i gastronomiczn!, szlaki turystyczne PTTK, 
#cie�ki rowerowe oraz tereny przeznaczone do jazdy konnej.  
  

Obszar ten jest równie� atrakcyjny z punktu widzenia inwestora, znajduje si� bowiem w pobli�u 
kilku du�ych aglomeracji miejskich, tj.: Wroc�awia (ok. 120 km) oraz Katowic (ok.120 km). 
Zaledwie 50 km dzieli Prudnik od miasta wojewódzkiego Opola. Gmina Prudnik posiada bardzo 
dobre po�!czenie z Republik! Czesk! (granica przebiega ok. 5 km od miasta Prudnik). Droga 
krajowa nr 41 prowadzi do by�ego, pe�notowarowego przej#cia granicznego Trzebina - 

Bartultovice.  

  

Gmina posiada dobre po�!czenia autobusowe i kolejowe z innymi cz�#ciami Sudetów i ca�ym 
obszarem &l!ska.  
  

Na terenie gminy Prudnik po�o�onych jest 10 so�ectw:  
1. Czy�owice   
2. D�bowiec  
3. '!ka Prudnicka  
4. Mieszkowice  

5. Moszczanka  

6. Niemys�owice  
7. Piorunkowice  

8. Rudziczka  

9. Szybowice  

10. Wierzbiec  

 

Gmina Prudnik graniczy:  

- od pó�nocy z gminami: Bia�a, Korfantów i Nysa,  

- od wschodu z gmin! Lubrza,  
- od zachodu z gmin! G�ucho�azy,  
- od po�udnia z Republik! Czesk!.  

  

Podzia� terytorialny Gminy Prudnik wg stanu na 31.12.2017 r. przestawia si� nast�puj!co:  
1. Miejscowo#ci podstawowe (�!cznie z miastem Prudnik)  - 13  

2. Miejscowo#ci podstawowe ogó�em    - 12  

3. Miejscowo#ci podstawowe � wsie    - 10  

4. Cz�#ci integralne ogó�em      - 5  

5. Cz�#ci integralne - cz�#$ wsi, kolonii, osady     - 4  

6. Miejscowo#ci statystyczne wiejskie      - 10  
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3.2 Powierzchnia  

Ca�kowita powierzchnia Gminy Prudnik wg danych GUS z 2010 r. wynosi 12 226 ha (ok. 122 

km2). Miasto zajmuje 2050 ha (20 km2), a 10176 ha (102 km2) to obszar wiejski.   

Na terenie gminy wyszczególni$ mo�na:  
1. u�ytki rolne 8 309 ha 67,96 % 

W tym: 

- pod zasiewami 7 624 ha 62,36 % 

- sady 35 ha 0,28 % 

- �!ki 380 ha 3,11 % 

- pastwiska 125 ha 1,02 % 

- pozosta�e u�ytki rolne 146 ha 1,19 % 

2. lasy i grunty le#ne 1 632 ha 13,59 % 

3. pozosta�e grunty i nieu�ytki 2 255 ha 18,45 % 

  

3.3 Ludno��  

Liczba mieszka�ców Gminy Prudnik wynosi 27 374 osób (wg danych GUS na temat stanu 

ludno!ci dla faktycznego miejsca zamieszkania na dzie� 31.12.2017 r.).   

  

Zmiany liczby ludno!ci w latach 2007 - 2017 (wg danych GUS okre!lonych jak wy�ej) 

przedstawia poni�sza tabela  

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 [osób] [osób] [osób] [osób] [osób] [osób] [osób] [osób] [osób] [osób] [osób] 

Liczba 
ludno�ci 

29 291 29 107 28 998 28 836 28 381 28 183 27 956 27 835 27 645 27 510 27 374 

Tabela 3-1 Liczba ludno�ci gminy Prudnik w latach 2007 � 2017 (GUS) 

 Liczba ludno�ci gminy w latach 2007 � 2017 wskazuje na trend malej�cy, ze szczególnym 
nasileniem odp"ywu ludno�ci na prze"omie lat 2010/2011. W kresie 10 lat liczba ludno�ci gminy 
zmniejszy"a si# o 1 917 osób czyli o 6,5 %.  
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Wykres 1 Zmiany liczby ludno�ci Gminy Prudnik w latach 2007 - 2017 

  

  

    

GUS 
Dane z Wydzia�u 

Meldunkowego 

Dane z Wydzia�u 

Zarz!dzania 

Odpadami 

  Lokalizacja Ilo�� mieszka�ców Ilo�� mieszka�ców Ilo�� mieszka�ców 

    2017 2017 2017 

    [osób] [osób] [osób] 

1 Czy�owice   292 229 

2 D#bowiec (+Wieszczyna)   87 85 

3 $!ka Prudnicka (+Chocim)   1 317 1 085 

4 Mieszkowice   440 361 

5 Moszczanka   1 086 765 

6 Niemys�owice   638 512 

7 Piorunkowice   205 165 

8 Prudnik 21 229 20 418 16 360 

9 Rudziczka   859 692 

10 Szybowice   1 019 802 

11 Wierzbiec   220 154 

          

  Gmina Prudnik w tym: 27 374 26 581 21 210 

  Prudnik 21 229 20 418 16 360 

  Wsie 6 145 6 163 4 850 
Tabela 3-2 Zestawienie liczby mieszka�ców � opracowanie w"asne 
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Dane uzyskane z GUS oraz Wydzia�u Meldunkowego Gminy Prudnik s� porównywalne 
natomiast dane z  Wydzia�u Zarz�dzania Odpadami znacz�co odbiegaj� od pozosta�ych.  

Prawdopodobnie wynika to z faktu, !e Wydzia� Zarz�dzania Odpadami bazuje na deklaracjach 

przekazywanych przez mieszka"ców gdzie uj&te s� jedynie osoby fizycznie zamieszkuj�ce w 

danym mieszkaniu/domu, gdy! wi�!e si& to z op�atami za wywóz $mieci, a nie osoby jedynie a 

faktycznie zameldowane przebywaj�ce na sta�e poza granicami Gminy Prudnik.  

W zwi�zku z powy!szym nale!y przyj�% !e najw�a$ciwsz� liczb� mieszka"ców przyj&t� do 

wylicze" zapotrzebowania na ciep�o b&dzie warto$% pozyskana z Wydzia�u Zarz�dzania 

Odpadami. 

  

3.4 Charakter istniej�cej infrastruktury gminy  

  

3.4.1 Zasoby mieszkaniowe  

Wed�ug danych statystycznych w 2016 roku gmina Prudnik posiada�a 3561 budynki mieszkalne.   

Szczegó�owe dane dotycz�ce zasobów mieszkaniowych w latach 2007 - 2017 przedstawia 

poni!sza tabela:  

  

 

Lp. Opis  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 
Budynki 

mieszkalne 
[szt] - 3 422 3 434 3 450 3 474 3 484 3 508 3 526 3 546 3 561 3 573 

2. Mieszkania [szt] 10 309 10 349 10 362 10 522 10 530 10 548 10 573 10 587 10 607 10 621 10 634 

3. 
Izby 

mieszkalne 
[szt] 37 102 37 295 37 377 38 389 38 448 38 555 38 710 38 813 38 932 39 025 39 098 

4. 
Powierzchnia 

u�ytkowa 
mieszka! 

[tys.m²] 713,0 718,8 721,3 742,2 743,8 746,3 750,2 752,9 756,2 759,1 761,2 

5. 
Powierzchnia 

jednego 
mieszkania 

[m²] 69,2 69,5 69,6 70,5 70,6 70,8 71,0 71,1 71,3 71,5 71,6 

6. 
Powierzchnia 
u�ytkowa na 

osob" 
[m²/os] 24,3 24,7 24,9 26,0 26,2 26,5 26,8 27,1 27,4 27,6 27,8 

Tabela 3-3 Zestawienie ilo�ci oraz powierzchni mieszka� w Gminie Prudnik (GUS) 

  

Warto�� �redniej powierzchni mieszka� oraz �redniej powierzchni przypadaj�cej na jednego 

mieszka�ca wykazuj� sta!y wzrost, co �wiadczy o podnoszeniu si" komfortu oraz standardu 

#ycia.  

  

Opis 1995 2000 2005 2010 2015 

 [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] 

Powierzchnia jednego 
mieszkania 

65,5 65,9 69,0 70,5 71,3 

Tabela 3-4 �rednia powierzchnia mieszkania 
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Wykres 2 �rednia powierzchnia mieszkania 

 

Porównanie liczby mieszka� oddanych do u�ytku w latach 2008 - 2017 przedstawia poni�sza 

tabela:  

  

Rok 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mieszkania [szt] 40 18 27 16 19 25 20 21 21 14 

Izby [szt] 193 107 162 98 113 155 118 124 121 77 

Powierzchnia 
u�ytkowa 

[m2] 5 756 3 046 4 514 2 470 2 719 3 844 3 046 3 404 3 614 2 230 

Tabela 3-5 Zestawienie ilo�ci i powierzchni mieszka� oddanych do u�ytku w latach 2008 - 2017 

    

W okresie 2008 � 2017 r.  99% mieszka� powsta�a w ramach budownictwa indywidualnego.  

  

Podsumowuj�c, budownictwo mieszkaniowe w gminie Prudnik charakteryzuj� nast$puj�ce 
wska&niki:   
'rednia powierzchnia u(ytkowa mieszkania 71,5 m2 

'rednia ilo�* izb w mieszkaniu 3,67 szt. 

'rednia powierzchnia mieszkania na osob$ 27,6 m2/os.  

  

3.4.2 Jednostki o�wiatowe 

Jednostki o�wiatowe na terenie gminy scharakteryzowano na podstawie danych GUS z                     

2016/17 r.  

Przedszkola (w tym 1 specjalne)                           - 11 placówek  
Szko�y podstawowe +w tym 1 specjalne-                       - 8 placówek  
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Gimnazja (w tym 1 specjalne)                             - 3 placówki  
Szkolnictwo zasadnicze zawodowe, w tym:  

� szko!y przysposabiaj"ce do pracy zawodowej specjalne           - 1 placówka  

� zasadnicze szko!y zawodowe dla m!odzie#y specjalne            - 2 placówki  

� zasadnicze szko!y zawodowe dla m!odzie#y bez specjalnych        - 1 placówka  

Szkolnictwo ponadgimnazjalne zawodowe i artystyczne, w tym:  

� licea profilowane dla m!odzie#y bez specjalnych                - 1 placówka  

� technika dla m!odzie#y bez specjalnych                     - 2 placówki  

� szko!y artystyczne nie daj"ce upraw. zawodowych  ze specjalnymi    - 1 placówka 

Szkolnictwo ogólnokszta!c"ce:  

� licea ogólnokszta�c�ce dla m�odzie#y bez specjalnych            - 2 placówki  
� licea ogólnokszta�c�ce dla doros�ych                        - 1 placówka  
� uzupe�niaj�ce licea ogólnokszta�c�ce dla m�odzie#y bez specjalnych   - 1 placówka  

Szkolnictwo policealne, w tym:  

� szko�y policealne dla m�odzie#y bez specjalnych                - 1 placówka  
� szko�y policealne dla doros�ych                           - 1 placówka 

   

3.4.3 Infrastruktura spo�eczna  

Jednostki infrastruktury spo�ecznej na terenie gminy scharakteryzowano na podstawie danych 
GUS z 2016/17r.  

Zak�ady opieki zdrowotnej - ilo$% placówek  - 15 

O$rodki opieku&czo wychowawcze - ilo$% placówek - 15 

Apteki - ilo$% placówek - 9 

Biblioteki i filie - ilo$% placówek - 6 

Domy i o$rodki kultury, kluby i $wietlice - ilo$% placówek - 10 

Kluby sportowe - ilo$% placówek - 15 

'�obki - ilo$% placówek - 3 

Szkolne Schroniska M�odzie#owe - ilo$% placówek - 2 

 

Gmina dysponuje równie# 8 Jednostkami Ochotniczej Stra#y Po#arnej:  
- OSP Czy#owice  
- OSP Rudziczka  

- OSP Piorunkowice  

- OSP Mieszkowice  

- OSP Szybowice  

- OSP Wierzbiec  

- OSP Moszczanka 

- OSP (�ka Prudnicka 
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4. BILANS POTRZEB GRZEWCZYCH 

4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposoby ich pokrycia   

Mo#liwie dok�adne okre$lenie potrzeb cieplnych oraz sposobu ich pokrycia stanowi podstaw� do 
szczegó�owej dalszej analizy. 
Zapotrzebowanie na ciep�o wynika z potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i 
wielorodzinnego, budownictwa u#yteczno$ci publicznej, obiektów us�ugowych oraz zak�adów  
funkcjonuj�cych na terenie gminy.  
 

4.2 Bilans energetyczny 

Zapotrzebowanie ciep�a okre�lono wykorzystuj�c dane statystyczne, informacje zawarte w 
Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przekazane przez 

Urz�d Miejski w Prudniku dane a tak!e ankietowane obiekty i instytucje, w tym 

przedsi"biorstwa energetyczne, dzia�aj�ce na terenie gminy Prudnik.   

Zapotrzebowanie na ciep�o wynika z potrzeb budownictwa mieszkaniowego (jednorodzinnego 

oraz wielorodzinnego), u%yteczno�ci publicznej, obiektów us�ugowo handlowych oraz zak�adów 

produkcyjnych funkcjonuj�cych na terenie gminy.  

 

Rodzaj 
Osoby 

fizyczne 
Osoby prawne Suma 

 [ m² ] [ m² ] [ m² ] 

Budynki Mieszkalne 663 939 286 732 950 671 

Budynki zwi�zane z prowadzeniem dzia�alno�ci 
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich cz��ci 

zaj�te na prowadzenie dzia!alno�ci gospodarczej 
62 079 153 118 215 197 

Budynki zaj�te na prowadzenie dzia!alno�ci 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materia!em siewnym 
0 703 703 

Budynki zwi"zane z udzielaniem �wiadcze# 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia!alno�ci 
leczniczej zaj�te przez podmioty udzielaj"ce tych 

�wiadcze# 

1 985 10 077 12 062 

Budynki pozosta!e w tym zaj�te na prowadzenie 
odp!atnej statutowej dzia!alno�ci po$ytku publicznego 

przez organizacje po$ytku publicznego 
0 51 010 51 010 

Razem 728 004 501 641 1 229 643 

Tabela 4-1 Zestawienie powierzchni budynków w Gminie Prudnik � "ród#o danych Urz$d Gminy Prudnik 

Na terenie gminy wyst�puj� budynki o ��cznej powierzchni grzewczej oko�o 1 229,6 ty!. m2 

(budynki jednorodzinne, wielorodzinne, pozosta�e).  

Z powy$szego zestawienia wynika, i$ ��czna powierzchnia budynków mieszkalnych wynosi 

950 671 m2  co stanowi 77 % wszystkich powierzchni ogrzewanych w gminie. Pozosta�a cz�!& to 

budynki u$yteczno!ci publicznej, budynki/pomieszczenia przeznaczone pod us�ugi oraz 

przemys�. 
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Powierzchnia budynków w gminie Prudnik 

Budynki 
wielorodzinne 

Budynki 
jednorodzinne 

Przemys�/handel/ 
us�ugi 

Opieka 
zdrowotna 

Administracja 

[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

415 983 534 689 215 900 12 062 51 010 

Tabela 4-2 Porównanie powierzchni budynków w Gminie Prudnik 

 

 
Wykres 3 Porównanie powierzchni budynków w Gminie Prudnik 

 

Zapotrzebowanie na energi� ciepln� budynków w odniesieniu do okresu ich budowy 

przedstawiono w poni�szej tabeli: 
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Budynki 
budowane w 

okresie 
Obowi�zuj�ca norma 

Orientacyjne sezonowe zu!ycie energii 
na ogrzewanie kWh/(m2rok) 

Do 1968 BN-64/B-03404 270 - 350 

1976 - 1982 BN-74/B-03404 240 - 280 

1983 - 1991 PN-82/B-02020 160 - 200 

1992 - 1997 PN-91/B-02020 120 - 160 

1998 - 2018 
Zarz�dzenia MGPiM dot.  

wska!nika �Eo� 
90 - 120 

Tabela 4-3 Zapotrzebowanie na energi� poszczególnych grup budynków 

 

 

 

Lata mieszkania 
powierzchnia 

u�ytkowa 

 
[szt] [m2] 

przed 1918 3 228 200 851 

1918 - 1944 1 784 161 961 

1945 - 1970 1 462 78 853 

1971 - 1978 1 172 72 471 

1979 - 1988 1 763 115 575 

1989 - 2009 657 74 310 

2010 - 2017 163 25 841 

Tabela 4-4 Struktura wiekowa mieszka� w gminie Prudnik � dane GUS 

Bior�c powy�sze dane zosta�o wyliczone zapotrzebowanie na moc ciepln� na potrzeby CO w 
Gminie Prudnik. Dane zosta�y przedstawione w tabeli poni�ej. 
 

 

Zapotrzebowanie na moc w gminie Prudnik 

Budynki 
wielorodzinne 

Budynki 
jednorodzinne 

Przemys�/handel/ 
us�ugi 

Opieka 
zdrowotna 

Administracja 

[MW] [MW] [MW] [MW] [MW] 

47,3 64,2 25,9 4,7 4,3 

Tabela 4-5 Zapotrzebowanie na moc w Gminie Prudnik 
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Wykres 4 Zapotrzebowanie na moc w Gminie Prudnik 

 

 ��czne zapotrzebowanie na moc ciepln� w gminie Prudnik wynosi 146,4 MW. 

 

4.3  Zapotrzebowanie na ciep�o - przewidywane zmiany  

Zmiany zapotrzebowania na ciep�o w perspektywie roku 2035 wynika! b"d� z przewidywanego 
rozwoju gminy zwi�zanego z zagospodarowywaniem terenów rozwojowych, rozwoju 
istniej�cych firm zarówno w sferze produkcyjnej jak i handlowo us�ugowej oraz z dzia�a$ 

modernizacyjnych istniej�cego budownictwa zwi�zanych z racjonalizacj� u%ytkowania energii.  

 W obliczeniach stanu przysz�ego przyj"to za�o%enia kontynuacji dzia�a$ 

termomodernizacyjnych zarówno w obiektach zarz�dzanych przez UM Prudnik, jak i 

promowanie podejmowania takich dzia�a$ w�ród mieszka$ców.   

 

4.4 Zapotrzebowanie ciep�a terenów rozwojowych  

Studium Uwarunkowa$ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Prudnik, z 

kwietnia 2018 zak�ada w pkt 3.2. kierunki zmian w strukturze przestrzennej w pkt. 3.2.1.1. 

maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now� zabudow", ustala maksymaln� 

przewidywaln� struktur" nowej zabudowy na poziomie przedstawionym w tabeli poni%ej w 

perspektywie roku 2030. 
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Typ zabudowy Ilo�" Powierzchnia Suma 

 
[szt] [m2/szt] [m2] 

Zabudowa zagrodowa 235 140 32 900 

Zabudowa wielorodzinna 550 60 33 000 

Zabudowa jednorodzinna 785 110 86 350 

Zabudowa produkcyjno - techniczna 
  

15 000 

Zabudowa us�ugowo - rekreacyjna 
  

10 000 

Razem 
  

177 250 

Tabela 4-6 Zapotrzebowanie na now� zabudow� - Studium Uwarunkowa" i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy  Prudnik 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 

usytuowanie okre�la cz�stkowe wska"niki jakim powinna odpowiada� nowa zabudowa 

 

Lp. Rodzaj budynku 

Cz�stkowe warto�ci wska!nika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej 

wody [kWh/(m2*rok)] 

od 1 stycznia 2017 od 31 grudnia 2020 *) 

1 
Budynek mieszkalny;  
a) jednorodzinny  
b) wielorodzinny 

 
95 
85 

 
70 
65 

2 Budynek zamieszkania zbiorowego 85 75 

3 
Budynek u"yteczno�ci publicznej  
a) opieki zdrowotnej  
b) pozosta#e 

 
290 
60 

 
190 
45 

4 
Budynek gospodarczy, magazynowy i 
produkcyjny 

90 70 

*) Od 1 stycznia 2019 r � w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwo�ci, prokuratur$ lub 
organ administracji publicznej i b$d�cego jego w#asno�ci� 

Tabela 4-7 Cz�stkowe warto�ci wska�nika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody 
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Bior�c powy�sze dane szacuje si$ wzrost zapotrzebowania na energi$ w perspektywie roku 2030 

 

Typ zabudowy 
Powierzchnia 

zabudowy 
Zapotrzebowanie 

na energi� 
Suma 

  [m2] [kWh/(m2*rok)] [MW/rok] 

Zabudowa zagrodowa 32 900 70 0,96 

Zabudowa wielorodzinna 33 000 65 0,89 

Zabudowa jednorodzinna 86 350 70 2,52 

Zabudowa produkcyjno - 
techniczna 

15 000 70 0,44 

Zabudowa us�ugowo - 
rekreacyjna 

10 000 70 0,29 

Razem     5,10 

Tabela 4-8 Zestawienie zwi�kszenia zapotrzebowania na moc 

Z uzyskanych danych wynika, i� zapotrzebowanie na energi� w gminie Prudnik zwi�kszy si� o 

5,1 MW.  
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5. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY 

5.1 G�ówne czynniki decyduj�ce o zmianach w zapotrzebowaniu 
gminy na media energetyczne 

Przy wykonywaniu �Za�o�e� do planu...� wzi te zosta!y pod uwag  nast puj!ce czynniki, które 

mog! mie" wp!yw na wybór rozwi!za� oraz zmiany zapotrzebowania na media energetyczne:  

- sytuacja demograficzna,  

- sytuacja mieszkaniowa,  

- rozwój dzia!alno#ci gospodarczej, 

- aspekt ekonomiczno - techniczny  

- tereny rozwojowe gminy.  

  

5.1.1 Sytuacja demograficzna  

Szczegó!owa analiza sytuacji demograficznej gminy Prudnik zosta!a wykonana w pkt. 3.3, z 

której wynika, $e w latach 2007 � 2017 wyst!pi! spadek liczby ludno#ci gminy o oko!o 6,5%. 

Za!o$ono dla dalszych analiz, $e w perspektywie bilansowej liczba mieszka�ców na terenie 

gminy b dzie zbli$ona do obecnej wielko#ci, z niewielk! tendencj! malej!c!.   

  

5.1.2 Sytuacja mieszkaniowa   

Sytuacj  mieszkaniow! w gminie charakteryzuje ci!g!y roczny przyrost nowych mieszka�. 

Porównanie liczby mieszka� oddanych do u$ytku i powierzchni u$ytkowej w latach  2008 � 

2017 przedstawia tabela:  

  

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mieszkania 
oddane do 
u�ytku 

[szt]. 40 18 27 16 19 25 20 21 21 14 

��czna 
powierzchnia 
u!ytkowa 
mieszka" 

[m2] 5 756 3 046 4 514 2 470 2 719 3 844 3 046 3 404 3 614 2 230 

#rednia 
powierzchnia 
u!ytkowa 
mieszkania 

[m2] 143,9 169,2 167,2 154,4 143,1 153,8 152,3 162,1 172,1 159,3 

Tabela 5-1 Zestawienie mieszka� oddanych do u�ytku w latach 2008 - 2017 

W rozpatrywanych latach �rednia liczba oddawanych rocznie nowych mieszka� utrzymywa�a si  

na poziomie nieco powy!ej 22 sztuk o "redniej powierzchni 157,7 m2.  

  

5.1.3 Rozwój budownictwa mieszkaniowego  

Wyznaczone w niniejszym opracowaniu tereny rozwojowe budownictwa mieszkaniowego (w 

podziale na tereny budownictwa wielorodzinnego oraz tereny budownictwa jednorodzinnego), 

tereny budownictwa us�ugowego oraz tereny budownictwa przemys�owego stanowi# podstaw  

rozwoju przysz�ej zabudowy mieszkaniowej.  
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Tereny te wyznaczono zgodnie ze �Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego�.   
Rozwój budownictwa w gminie zale ny b!dzie od popytu na lokale mieszkalne na co ma wp!yw 

wiele czynników mi!dzy innymi: zamo no"% spo!ecze�stwa, sytuacja demograficzna, 

atrakcyjno"% terenów, promocja gminy.  

Tereny rozwojowe z zaznaczonymi obszarami budownictwa mieszkaniowego w rozbiciu na 

mieszkalnictwo wielorodzinne oraz mieszkalnictwo jednorodzinne zaznaczone zosta!y na mapie 

do!$czonej do opracowania �Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego�.  

  

5.1.4 Rozwój dzia�alno�ci us�ugowej i przemys�owej  

W gminie zak!ada si! stworzenie sprzyjaj$cych warunków rozwoju dzia!alno"ci us!ugowej i 

przemys!owej dla których wyznaczone zosta!y tereny rozwojowe.  

  

Nowe obiekty o charakterze us!ugowym i przemys!owym powstawa" b�d� na terenach 

rozwojowych zgodnie ze Studium uwarunkowa% i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  

  

Tereny rozwojowe funkcji us�ugowej i przemys�owej zaznaczone zosta�y na mapie do�$czonej 

do opracowania. Wyznaczone w niniejszym opracowaniu tereny budownictwa przemys�owego 

oraz us�ugowego stanowi$ podstaw! przysz�ego rozwoju przemys�owo us�ugowego na terenie 

gminy. 

 

5.1.5 Aspekt ekonomiczno � technniczny 

O mo�liwo�ciach i terminie gazyfikacji danej miejscowo�ci decyduje sporz�dzony rachunek 

ekonomiczny dystrybutora gazu, w tym przypadku Polskiej Spó�ki Gazownictwa, na który 

sk�ada si� odleg�o�" od istniej�cej sieci gazowej i liczba potencjalnych odbiorców gazu. Z 

drugiej strony liczba potencjalnych klientów w du�ej mierze zale�na jest od kszta�towania si� 

cen gazu w stosunku do innych konkurencyjnych no�ników energii.  

 

  

5.2 Tereny rozwojowe gminy  

Tereny rozwojowe okre"lono na podstawie Studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Na za�$czonej do opracowania mapie terenów rozwojowych, 

a tak e w obliczeniach ich potrzeb energetycznych, uwzgl!dnione zosta�y równie  kierunki 

rozwoju miasta Prudnik. 

  

Przyj!to podzia� terenów rozwojowych w zale no"ci od przeznaczenia na:  

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

- tereny us�ug,  

- tereny przemys�u.  

  

Bilans potrzeb energetycznych zosta� wykonany dla terenów wynikaj�cych ze �Studium 

uwarunkowa �� dla których zosta�o zdefiniowane przeznaczenie, a tym samym mo!liwe by�o 

wyliczenie potrzeb energetycznych.  

Wyznaczone tereny rozwojowe zosta�y pokazane na mapie do��czonej do opracowania. 
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5.2.1 Zapotrzebowanie na ciep�o terenów rozwojowych  

Przewiduje si� zabezpieczenie potrzeb cieplnych terenów rozwojowych w oparciu o ekologiczne 

!ród"a ciep"a. Preferowane s� !ród"a wykorzystuj�ce paliwa ekologiczne: gaz ziemny, olej 

opa"owy lekki, gaz p"ynny, energi� odnawialn� (w tym zarówno energii s�onecznej, wiatrowej 
jak i z wykorzystaniem pomp ciep"a). Alternatywnym rozwi�zaniem b�dzie wykorzystanie 

energii elektrycznej.  

Przewiduje si� równie$ mo$liwo�� wykorzystania ekologicznych pieców w�glowych 

spe"niaj�cych wszelkie wymogi ochrony �rodowiska do zabezpieczenia potrzeb grzewczych 

gminy.  

Istnieje równie� mo�liwo�� zasilenia nowych obiektów w ciep"o systemowe.  
 

W szczególno�ci zak�ada si�:   

- zaopatrzenie w ciep"o budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego z systemu 
ciep"owniczego. W przypadku gdy nie b�dzie mo$liwo�ci podpi�cia do systemu 

ciep"owniczego zabezpieczenie potrzeb cieplnych zak"ada si� uzyska& za pomoc� 

lokalnych kot�owni gazowych.  
- zaopatrzenie w ciep�o terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w 

oparciu o system gazowniczy. Jako alternatyw� przewiduje si� wykorzystanie 

ekologicznych !róde" ciep"a na gaz p"ynny, olej opa"owy lekki, w�giel kamienny, 

odnawialne !ród"a energii (w tym zarówno energii s"onecznej, wiatrowej jak i z 

wykorzystaniem pomp ciep"a) oraz wykorzystanie energii elektrycznej do 

zabezpieczenia potrzeb grzewczych. Mo$liwe jest równie$ pokrycie potrzeb cieplnych 

nowych budynków jednorodzinnych z wykorzystaniem systemu ciep"owniczego.   

- zaopatrzenie terenów budownictwa us"ugowo handlowego i przemys"u na zasadach 

konkurencyjno%ci systemów ciep"owniczego i gazowniczego. Jako alternatyw� 

przewiduje si� wykorzystanie ekologicznych !róde" ciep"a na gaz p"ynny, olej opa"owy 

lekki, w�giel kamienny, odnawialne !ród"a energii(w tym zarówno energii s"onecznej, 

wiatrowej jak i z wykorzystaniem pomp ciep"a) oraz wykorzystanie energii elektrycznej 

do zabezpieczenia potrzeb grzewczych.   

  

5.2.2 Zapotrzebowanie na energi" elektryczn� terenów rozwojowych  

Przewiduje si�,  e zasilanie terenów rozwojowych realizowane b�dzie przede wszystkim z 

istniej!cego systemu sieci "redniego i niskiego napi�cia z wykorzystaniem rezerw systemu 

elektroenergetycznego.   

  

Po wyczerpaniu rezerw istniej!cego systemu elektroenergetycznego przewiduje si� budow� 

nowych linii "redniego napi�cia 15 kV oraz nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. 

Rozszerzanie sieci elektroenergetycznych na nowe tereny realizowane b�dzie w miar� ich 

zagospodarowywania.  

Projektowanie i budowa infrastruktury elektroenergetycznej na poszczególnych terenach 

rozwojowych jest zadaniem w"asnym przedsi�biorstwa elektroenergetycznego.  

  

5.2.3 Zapotrzebowanie na gaz terenów rozwojowych  

Przewiduje si�, $e zasilanie terenów rozwojowych realizowane b�dzie przede wszystkim z 

istniej�cego systemu sieci �redniego b�d! niskiego ci%nienia z wykorzystaniem rezerw systemu 

gazowniczego.   
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Rozszerzanie sieci gazowniczej na nowe tereny realizowane b�dzie w miar� ich 

zagospodarowywania.  

Projektowanie i budowa infrastruktury gazowniczej na poszczególnych terenach rozwojowych 

jest zadaniem w!asnym przedsi�biorstwa gazowniczego.  
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6. SYSTEM CIEP�OWNICZY 

6.1 System ciep!owniczy � stan aktualny  

6.1.1 Informacje ogólne   

Na terenie gminy zidentyfikowano jeden system ciep!owniczy, dla którego wykonano analiz� 

stanu aktualnego jak równie� oceniono mo�liwo ci rozwojowe z podaniem zada! inwestycyjno � 

modernizacyjnych.  

 System ten zarz�dzany jest przez Zak"ad Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. w Prudniku 
(dalej ZEC). Przedsi"biorstwo prowadzi dzia"alno # w zakresie wytwarzania ciep"a oraz 
przesy"ania i dystrybucji.  

System ciep"owniczy pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania i ciep"ej wody u�ytkowej.   

Dostawc$ ciep"a dla systemu jest Kot"ownia Centralna K-623 zlokalizowana w Lubrzy.   

  

Porównanie mocy zamówionej w systemie ciep"owniczym w Prudniku w latach 2009 � 2017, 

oraz w odniesieniu do roku 1999 przedstawia tabela:  

  

Moc zamówiona w systemie ciep!owniczym 

 
1999 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] 

centralne 
ogrzewanie 

31,510 28,315 28,654 27,951 27,915 26,573 25,300 25,161 24,700 24,771 

ciep�a woda 
u!ytkowa 

2,310 3,231 3,031 2,804 2,881 2,933 2,921 2,933 2,927 2,953 

Ogó�em 33,820 31,546 31,685 30,755 30,796 30,948 28,221 28,094 27,627 27,724 

Tabela 6-1 Zestawienie mocy zamówionej w latach 2009 - 2017 

 W rozpatrywanych latach moc zamówiona z systemu ciep�owniczego wykazuje tendencj� 

malej"c". Spadek mocy zamówionej wynosi �rednio oko�o 1,6 %, natomiast w stosunku do roku 

1999 spadek ten wyniós� ok. 18 %.   

Tendencj� zmiany zamówionej mocy w podziale na cele, którym s�u%y przedstawiono na 

poni%szym wykresie.  
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Wykres 5 Przedstawienie mocy zamówionej w latach 2009 - 2017 

  

 Porównanie sprzeda�y ciep!a z systemu ciep!owniczego gminy Prudnik przedstawia tabela:     

  

Sprzeda� ciep�a w systemach ciep�owniczych 

 
1999 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 [TJ] [TJ] [TJ] [TJ] [TJ] [TJ] [TJ] [TJ] [TJ] [TJ] 

Centralne 
ogrzewanie 

bd 127,0 151,0 133,3 138,4 137,8 109,8 113,8 128,0 130,9 

Ciep�a woda 
u!ytkowa 

bd 27,6 28,4 27,9 26,1 28,5 27,2 26,7 27,2 27,2 

Ogó�em 186,1 154,6 179,4 161,1 164,5 166,3 137,0 140,5 155,2 158,1 

Tabela 6-2 Sprzeda� ciep�a w latach 2009 - 2017 

  

Sprzeda� ciep�a w ostatnich latach ulega�a pewnym wahaniom, co jest spowodowane ró�nymi 

okresami zimowymi, w czasie których wyst puje najwi ksze zapotrzebowanie na ciep�o. W 

stosunku do roku 1999 sprzeda� ciep�a spad�a o 15 %.  

  

Struktur  zmian sprzeda�y ciep�a ilustruje poni�szy wykres.  
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Wykres 6 Przedstawienie zu�ycia ciep�a w latach 2009 - 2017 

 

Przyczyny zmian mocy zamówionej wynikaj� z:  

- zmniejszenia mocy zamówionej na potrzeby centralnego ogrzewania z tytu!u 

termomodernizacji, 

- zmniejszenia mocy dla potrzeb ciep!ej wody u ytkowej,  

- od!�cze$ odbiorców,  

- pod!�cze$ nowych odbiorców.  

 

  

  

Zapotrzebowanie mocy cieplnej z systemów ciep!owniczych w 2017 r. w podziale na grupy 

odbiorców przedstawia tabela oraz wykres:  

Przemys� 
Mieszkalne 
- pozosta�e 

Mieszkalne -
Spó�dzielnia 

Mieszkaniowa 
Handel/Us�ugi O�wiata Administracja 

Opieka 
zdrowia 

Sport Kultura Pozosta�e 

[MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] 

2,587 4,283 12,807 0,931 2,186 1,855 1,218 0,741 0,495 0,622 

Tabela 6-3 Zapotrzebowanie na moc ciepln� w 2017 r w podziale na grupy odbiorców 
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Wykres 7 Przedstawienie struktury mocy zamówionej w 2017 r 

  

Najwi�ksz" grup� odbiorców ciep�a z systemu ciep�owniczego stanowi" budynki wielorodzinne, 

z czego najwi�kszym odbiorc" jest Spó�dzielnia Mieszkaniowa której udzia� wynosi 46 %. W 

sumie mieszkalnictwo posiada 62 % udzia�u w mocy zamówionej, budynki u#yteczno$ci 

publicznej 24 %, przemys� 9 %, handel i us�ugi 3 %.  

 

Zu#ycie energii przez poszczególne grupy odbiorców przedstawia przedstawione s" poni#ej 

 

Budynki 
jednorodzinne 

Obiekty 
us�ugowe 

Zak�ady 
produkcyjne 

Budynki 
wielorodzinne 

Budynki 
u�yteczno�ci 

publicznej 

[TJ] [TJ] [TJ] [TJ] [TJ] 

0,82 1,7 12,35 77,58 38,45 

Tabela 6-4 Zu�ycie energii cieplnej na potrzeby CO w 2017 r 
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Wykres 8 Podzia� zu�ycie energii cieplnej na potrzeby CO przez poszczególne grupy odbiorców w 2017 r 

 Zu�ycie ciep�a na potrzeby ciep�ej wody u�ytkowej przedstawiamy poni�ej 

 

Budynki 
jednorodzinne 

Obiekty 
us�ugowe 

Zak�ady 
produkcyjne 

Budynki 
wielorodzinne 

Budynki 
u�yteczno�ci 

publicznej 

[TJ] [TJ] [TJ] [TJ] [TJ] 

0,07 0 2,16 20,15 4,78 

Tabela 6-5 Zu�ycie energii cieplnej na potrzeby CWU w 2017 r 

 
Wykres 9 Podzia� zu�ycie energii cieplnej na potrzeby CWU przez poszczególne grupy odbiorców w 2017 r 
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6.2 �ród�o ciep�a systemowego   

Na terenie gminy Prudnik wyst�puje obecnie jedno  ród�o ciep�a systemowego. W porównaniu 

do opracowania z roku 2012 wci�� nie pracuje kot�ownia EC Prudnik, która to ma zosta! 

producentem energii elektrycznej. Ponadto w strukturze ZEC znajduj$ si� dwie kot�ownie 

lokalne zaopatruj$ce w ciep�o grzewcze w sezonie grzewczym odbiorców obiektów przy ulicy 

Kolejowej 20 oraz Wiejskiej 22.  

  

6.2.1 Kot�ownia Centralna  

Kot�ownia Centralna jest w�asno#ci$ spó�ki ZEC i jest  ród�em ciep�a dla jedynego systemu 

ciep�owniczego na terenie gminy Prudnik. Zlokalizowana jest przy ulicy Zielonej 1 w Lubrzy.   

Moc nominalna cieplna zainstalowana w ciep�owni wynosi 30,76 MWt. Do jej wytwarzania 

wykorzystywane s$:  

� dwa kot�y wodne WR10M, o mocy 11,63 MWt, opalanych w�glem kamiennym,  

� kocio� wodny WR5, o mocy 7,5 MWt, opalany w�glem kamiennym.  

  

Kot�ownia centralna ma mo liwo!ci wytwórcze nast�puj"cych mediów grzewczych:  

1) Woda o zmiennych parametrach:  

- Moc maksymalna    30,76 MWt  

- Strumie� wody sieciowej   441 ton/h  

- Temperatura wody sieciowej   135 oC  

- Ci�nienie zasilania/powrotu  11/5bar  

  

2) Woda o sta�ych parametrach   

- Moc maksymalna    7,5 MWt  

- Strumie� wody sieciowej   129 ton/h  

- Temperatura wody sieciowej   70 oC  

- Ci�nienie zasilania/powrotu  11/5bar  

 

W roku w latach 2011-2013 przeprowadzono modernizacj# instalacji  technologicznej  ciep�owni  

poprzez  modernizacj�  rozdzielni  NN,  zabudow�  szaf sterowniczych i zasilaj$cych pompy 

obiegowe oraz w roku 2013 poprzez kompleksow$ wymian� pompowni, orurowania cz��ci 

technologicznej, instalacji sterowania i kontroli wraz  z budow$ i wyposa�eniem sterowni na 

poziomie palacza.   
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#ród�o to posiada nast�puj"ce jednostki kot�owe  

 

Lp. 
Oznacz. 

kot�a 
Typ 

rok produkcji 
/modernizacji 

paliwo 
rodzaj 

wart. 
opa�owa 

zaw. 
popio�u 

zaw. 
siarki 

moc 
cieplna 

Rodzaj 
czynnika 

wyd. 
max  

trwa�a 

wyd. 
min. 
(min 
tech.) 

Sprawn. 
ciep. 
Brutto 
(proj.) 

Sprawn. 
ciep. 
brutto 

eksploat. 

     [MJ/kg] [ % ] [ % ] [ MWt ]  [ t/h ] [ t/h ] [ % ] [ % ] 

1 K1 WR10M 1977/2004 w�giel 20-24,5 25 0,8 11,63 woda 150 128 83 83,80 

2 K2 WR10M 1976/2010 w�giel 20-24,5 25 0,8 11,63 woda 150 106 83 83,80 

3 K3 WR5 1981/2000 w�giel 20-24,5 25 0,8 7,5 woda 80 68 86 83,80 

Tabela 6-6 Zestawienie danych technicznych kot�owni ZEC Prudnik 

Wszystkie kot�y zainstalowane na terenie obiektu pracuj� jako kot�y podstawowo � szczytowe. Najbardziej eksploatowanym kot�em jest kocio� 

WR5. Wszystkie kot�y zosta�y w latach 2000-2010 zmodernizowane, co podnios�o ich  efektywno ! energetyczn� oraz sprawno ! eksploatacyjn� 

na poziomie wy%szym ni% sprawno ! projektowana.  

 

Ze wzgl�du na  zmian� norm emisyjnych obowi"zuj"cych od 1 stycznia 2016 roku (nowa norma dopuszcza emisj� py�ów dla kot�ów 

zabudowanych na ciep�owni w Lubrzy na poziomie 100 mg/Nm3) w latach 2015 � 2017 zrealizowano modernizacj� odpylania kot�ów nr 1 i nr 2. 
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6.2.2 Dane eksploatacyjne ciep�owni  

Moc zamówiona  

Wielko�� mocy zamówionej w Kot�owni Centralnej w ostatnich latach obrazuje poni�sza tabela 

oraz wykres  

  

Okres 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 [ MW] [ MW] [ MW] [ MW] [ MW] [ MW] [ MW] [ MW] [ MW] 

Moc 
zamówiona 

31,546 31,685 30,755 30,796 30,948 28,221 28,094 27,627 27,724 

w tym cwu 3,231 3,031 2,804 2,881 2,933 2,921 2,933 2,927 2,953 

Tabela 6-7 Moc zamówiona w latach 2009 - 2017 

              

 
Wykres 10 Moc zamówiona w latach 2009 - 2017 
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Produkcja ciep�a  

Tendencja zmiany produkcji ciep�a w Kot�owni Centralnej zosta�a przedstawiona w poni�szej 

tabeli oraz na wykresie:  

  

Okres 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 [ TJ ] [ TJ ] [ TJ ] [ TJ ] [ TJ ] [ TJ ] [ TJ ] [ TJ ] [ TJ ] 

Produkcja 
ciep�a 

180,43 211,97 181,41 191,36 194,73 161,86 165,09 181,15 183,98 

Tabela 6-8 Produkcja ciep�a w latach 2009 � 2017 

 

 

 

  

 
Wykres 11 Przedstawienie produkcji ciep�a w latach 2009 - 2017 
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Zu�ycie paliwa  
 

Roczne zu�ycie paliwa 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 [ ton ] [ ton ] [ ton ] [ ton ] [ ton ] [ ton ] [ ton ] [ ton ] [ ton ] 

Mia� 
w!glowy 

10 144 11 493 9,673 10 821 10 844 8 544 8 341 9 133 9 115 

Biomasa 345 376 469 438 370 577 591 507 713 

Tabela 6-9 Zu�ycie paliwa w latach 2009 - 2017 

  

 

 
Wykres 12 Zu�ycie paliwa w latach 2009 - 2017 
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Zu�ycie energii elektrycznej  
 

Zu�ycie energii elektrycznej w !ródle 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
[ MWh ] [ MWh ] [ MWh ] [ MWh ] [ MWh ] [ MWh ] [ MWh ] [ MWh ] [ MWh ] 

Zu�ycie 
energii 

elektrycznej 
949,3 957,2 866,3 897,5 753,8 618,6 643,8 736,7 739,8 

Tabela 6-10 Zestawienie zu�ycia energii elektrycznej w latach 2009 � 2017 

 

 

 
Wykres 13 Przestawienie zu�ycia energii elektrycznej w latach 2009 - 2017 

 

Wielko�� wska nika zu%ycia energii elektrycznej na wyprodukowanie i przes�anie jednostki 

ciep�a na przestrzeni analizowanych lat przedstawia poni%szy wykres i tabela.  

  

 

Wielko�� wska�nika zu�ycia energii elektrycznej na wyprodukowanie i przes�anie 
jednostki ciep�a 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
[MWh/TJ] [MWh/TJ] [MWh/TJ] [MWh/TJ] [MWh/TJ] [MWh/TJ] [MWh/TJ] [MWh/TJ] [MWh/TJ] 

Warto�� 
wska!nika 

5,26 4,52 4,78 4,69 3,87 3,82 3,90 4,07 4,02 

Tabela 6-11 Wska�nik zu�ycia energii elektrycznej na produkcje pr�du w latach 2009 - 2017 
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Wykres 14 Przedstawienie zu�ycia energii elektrycznej na jednostk� produkcji ciep�a w latach 2009 - 2017 

Wska�nik ten okre la energoch�onno�� procesu produkcji ciep�a w Kot�owni Centralnej.  

 

�rednioroczna sprawno ! ciep"owni# 

 rednioroczna sprawno�� Kot�owni Centralnej w ostatnich latach zosta�a przedstawiona w 

poni!szej tabeli oraz na wykresie.  

  

Sprawno !#procesu#wytwarzania#ciep"a 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Sprawno�� 
ciep!owni 

82,50 82,40 83,80 79,10 79,80 79,70 78,30 80,80 83,30 

Tabela 6-12 Sprawno�� procesu wytwarzania ciep�a 

. 
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Wykres 15 Przedstawienie sprawno�ci wytwarzania ciep�a w latach 2009 - 2017 

   

�rednia sprawno�� wytwarzania ciep�a wyznaczona na przestrzeni ostatnich lat oscyluje na 

poziomie ok. 81%.  

 

  

Emisja zanieczyszcze�  

Emisja zanieczyszcze� 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
[ton/rok] [ton/rok] [ton/rok] [ton/rok] [ton/rok] [ton/rok] [ton/rok] [ton/rok] [ton/rok] 

py� 22,70 18,40 20,56 19,07 20,16 17,48 19,24 10,35 6,16 

SO2 95,39 106,77 114,04 90,29 96,54 90,30 75,06 71,49 89,02 

NO2 28,99 27,69 24,72 25,59 27,85 24,29 29,96 23,01 27,36 

CO 49,61 46,61 34,86 33,05 32,30 30,54 50,50 15,37 12,47 

CO2 21 412 24 144 17 551 19 634 19 775 15 605 15 245 17 363 17 578 

Tabela 6-13 Zestawienie emisji zanieczyszcze� w latach 2009 - 2017 

Jest rzecz� naturaln�,  e ilo!" emitowanych zanieczyszcze# jest uzale niona mi$dzy innymi od 

wielko!ci produkcji ciep�a, zatem proste porównanie emisji zanieczyszcze# odniesionych tylko 

do jednostki tony/rok nie odpowie na pytanie czy obiekt jest bardziej �ekologiczny� czy nie.  
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W zwi�zku z powy szym dla porównania emisji zanieczyszcze# konieczne jest odniesienie ich 

do jednostki wyprodukowanego ciep�a i ewentualnie energii elektrycznej i zast�pienie wielko!ci 

emisji wska%nikami emisji zdefiniowanymi jako tony/TJ.  

Porównanie emisji zanieczyszcze# pokazano na poni szych wykresach oraz tabeli:  

  

Emisja zanieczyszcze� 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
[ton/TJ] [ton/TJ] [ton/TJ] [ton/TJ] [ton/TJ] [ton/TJ] [ton/TJ] [ton/TJ] [ton/TJ] 

py� 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,06 0,03 

SO2 0,53 0,59 0,63 0,50 0,54 0,50 0,42 0,40 0,49 

NO2 0,16 0,15 0,14 0,14 0,15 0,13 0,17 0,13 0,15 

CO 0,27 0,26 0,19 0,18 0,18 0,17 0,28 0,09 0,07 

CO2 118,67 133,81 97,27 108,82 109,60 86,49 84,49 96,23 97,43 

Tabela 6-14 Wska�nik emisji zanieczyszcze� na jednostk� wyprodukowanego ciep�a w latach 2009 - 2017 

 
Wykres 16 Wska�nik emisji zanieczyszcze� - CO2 w latach 2009 - 2017 
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Wykres 17 Wska�nik emisji zanieczyszcze� � py�  w latach 2009 - 2017 

 

 
Wykres 18 Wska�nik emisji zanieczyszcze� � SO2  w latach 2009 - 2017 
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Wykres 19 Wska�nik emisji zanieczyszcze� � NO2  w latach 2009 - 2017 

 

 
Wykres 20 Wska�nik emisji zanieczyszcze� � CO  w latach 2009 - 2017 
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6.3 System sieciowy  

Z ciep�owni wyprowadzona jest sie� cieplna dwuprzewodowa tj. 2 x Dn 400 mm (zasilanie i 

powrót, o parametrach regulowanych 130/70 °C). Z terenu ciep�owni wyprowadzony jest 

równie  ruroci!g DN100, który obecnie nie jest eksploatowany.  

  

System ciep�owniczy zasilany jest zgodnie z wykresem regulacyjnym wod! o parametrach 

obliczeniowych 130/80 °C. Regulacja systemu przy zmieniaj!cych si" warunkach zewn"trznych 

odbywa si" jako jako#ciowo-ilo#ciowa.  

  

W systemie sieciowym ZEC Prudnik wyró nia si" trzy typy prowadzenia ruroci!gów:  

- sie� cieplna w kana�ach,   

- sie� cieplna napowietrzna,    

- preizolowana.    

  

Sie� ciep�ownicza wykonana w technologii kana�owej jest sukcesywnie wymieniana na sie� 

preizolowan! i w dalszym ci!gu nale y d! y� do wymiany jak najwi"kszej ilo#ci rur 

wykonanych w technologii kana�owej na ruroci!gi preizolowane. Zaletami sieci preizolowanych 

s!:  

  

- zmniejszenie strat ciep�a na przesyle,  

- zwi"kszenie bezpiecze$stwa zasilania odbiorców,  

- zmniejszenie ubytków wody sieciowej,  

- zwi"kszenie mo liwo#ci przesy�owych.  

  

6.3.1 W�z�y ciep�ownicze  

ZEC Prudnik eksploatuje na terenie gminy Prudnik 140 w"z�ów ciep�owniczych w tym 60 z nich 

s! w"z�ami dwufunkcyjnymi, tzn. dostarczaj!cymi odbiorcom ko$cowym zarówno ciep�o z 

przeznaczeniem na cele grzewcze, ale i na cele cwu.  

Wszystkie w"z�y ciep�ownicze wyposa one s! w liczniki ciep�a oraz automatyk" pogodow!.  

  

Ponadto na terenie gminy znajduje si" kolejnych 15 w"z�ów cieplnych, których w�a#cicielami s! 

odbiorcy ciep�a. Wszystkie s! w"z�ami indywidualnymi. W#ród tych wymienników wyró nia si" 

8 w"z�ów dwufunkcyjnych oraz 7 jednofunkcyjnych. Wszystkie s! wyposa one w licznik ciep�a, 

natomiast wyst"puje kilka wymienników (4 sztuki) nie wyposa one w automatyk" pogodow!.  

  

Wyst"puj! równie  dwa w"z�y cieplne, po jednym dla lokalnych kot�owni zlokalizowanych przy 

ul. Kolejowej 20 oraz Wiejskiej 22.  

  

6.3.2 Wielko�� z adu!i!ubytki wody sieciowej  

Krotno�ci wymiany wody sieciowej w latach 2009-2017 dla systemów sieciowych nale !cych 

do ZEC Prudnik zosta!y przedstawione w poni szej tabeli oraz na wykresie.  
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No�nik ciep�a 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Wielko�� z�adu [ m3 ] 771,2 769,6 781,6 785,0 787,0 790,0 792,0 797,1 797,2 

Ubytki no�nika [ m3 ] 1 630 2 642 1 589 1 472 1 806 1 291 1 614 2 142 1 598 

Krotno�� 
wymiany wody 
sieciowej  

2,1 3,4 2,0 1,9 2,3 1,6 2,0 2,7 2,0 

Tabela 6-15 Zestawienie danych no�nika ciep�a 

  

 

 

 
Wykres 21 Krotno�" wymiany wody sieciowej 

Jak mo�na wnioskowa% z powy�szego wykresu krotno!% wymiany wody sieciowej w systemie 

ciep�owniczym w ostatnich latach osi"ga�a stosunkowo dobr" warto!%. Wynik u!redniony za 

ostatnie lata na poziomie 2,2 wymian wody sieciowej na sezon nale�y uzna% za wystarczaj"cy. 

Aczkolwiek zwraca uwag# fakt, �e w najmro$niejszym z ostatnich lat, roku 2010, liczba wymian 

wody sieciowej zdecydowanie wzros�a, a sugeruje to zwi#kszon" ilo!% awarii w trakcie gorszych 

warunków pogodowych. Wp�yw na wska$nik ubytku wody sieciowej ma równie� liczba 

wykonywanych modernizacji oraz wpi#%. W roku 2016 prowadzona by�a wymiana magistrali 

ciep�owniczej na terenie osiedla SM Prudnik, co niew"tpliwie wp�yn#�o na zwi#kszenie tego 
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wska�nika. Istotne jest prowadzenie bie !cych dzia�a" modernizacyjnych sieci cieplnych na 

terenie gminy.  

  

6.3.3 Straty ciep�a na przesyle ciep�a  

Straty ciep�a na przesyle w latach 2009 � 2017 kszta�tuj! si# na zbli onym poziomie i wynosz!: 

w sezonie grzewczym 11% - 16%, poza sezonem grzewczym warto$ci te s! w zakresie 35% - 

40%.  

 

Sprawno!" procesu dystrybucji ciep�a 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Sprawno�� 85,7 84,6 88,8 86,0 85,4 84,6 85,1 85,7 85,9 

Tabela 6-16 Sprawno��  procesu dystrybucji w latach 2009 - 2017 

 
Wykres 22 Przedstawienie sprawno�ci procesu dystrybucji ciep�a w latach 2009 - 2017 

 

Warto�ci te s� na typowym poziomie strat ciep�a dla systemów ciep�owniczych, a zwi kszona 

warto!" strat ciep�a poza sezonem grzewczym wynika przede wszystkim z niskiego obci�#enia 

sieci w okresie letnim (niewielkie zapotrzebowanie na ciep�o na cele cwu -> niewielki przep�yw 

czynnika grzewczego), co generuje wi"ksze straty ni# w trakcie sezonu grzewczego.  

  

6.4 Ceny ciep�a dla odbiorców ciep�a sieciowego  

Ceny przedstawione poni#ej nie zawieraj� podatku VAT.  
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Obecnie stosowane taryfy, dla odbiorców ciep�a dostarczanego przez ZEC definiuj� nast puj�ce 

grupy odbiorców:  

Grupa A � Odbiorcy ko!cowi, którym ciep�o dostarczane jest bezpo"rednio z lokalnych #róde� 

ciep�a sprzedawcy przy ul. Kolejowej i Wiejskiej, 

Grupa B � Odbiorcy ko!cowi, którym ciep�o dostarczane jest ze #ród�a sprzedawcy ciep�a za 

po"rednictwem sieci ciep�owniczej sprzedawcy, 

Grupa C � Odbiorcy ko!cowi, którym ciep�o dostarczane jest ze #ród�a ciep�a sprzedawcy za 

po"rednictwem sieci ciep�owniczej i w�z�ów cieplnych sprzedawcy, z uk�adem pomiarowo-

rozliczeniowym zainstalowanym przed w�z�em cieplnym, po stronie wysokich parametrów, 

Grupa Ce � Odbiorcy ko!cowi, którym ciep�o dostarczane jest ze #ród�a ciep�a sprzedawcy za 

po"rednictwem sieci ciep�owniczej i w�z�ów cieplnych sprzedawcy, z uk�adem pomiarowo-

rozliczeniowym zainstalowanym przed w�z�em cieplnym, po stronie wysokich parametrów; 

koszty energii elektrycznej zu%ywanej w w�z�ach cieplnych pokrywa odbiorca ciep�a. 

Grupa D � Odbiorcy ko!cowi, którym ciep�o dostarczane jest ze #ród�a ciep�a za po"rednictwem 

sieci ciep�owniczej, grupowego w�z�a cieplnego i zewn�trznej instalacji odbiorczej sprzedawcy, 

Grupa S � Odbiorcy ko!cowi, którym ciep�o dostarczane jest bezpo"rednio z instalacji solarnej.  

  

 

Grupa taryfowa 

Moc 
zamówiona 

Op�ata za GJ dla 
wytworzenia 

Op�ata za 
GJ przesy� 

Op�ata 
��czna 

[z�/MW/rok] [z�/GJ] [z�/GJ] [z�/GJ] 

1A 186 332,45 54,12 0,00 54,12 

1B 135 259,99 39,03 9,78 48,81 

1C 152 463,89 39,03 16,17 55,20 

1Ce 152 463,89 39,03 14,22 53,25 

1D 163 582,09 39,03 16,37 55,40 

1S 51 660,00 47,36 0,00 47,36 

Tabela 6-17 Zestawienie kosztów mocy zamówionej oraz ciep�a w poszczególnych grupach taryfowych � taryfa 2018 r 

   

6.5 Ocena stanu aktualnego  

 

6.5.1 Ocena stanu �róde� ciep�a  

Na terenie gminy Prudnik wyst�puje obecnie jedno  ród�o ciep�a systemowego � Kot�ownia 

Centralna, eksploatowane przez Zak�ad Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. w Prudniku.  

Podstawowym paliwem w �ródle ciep�a jest mia� w gla kamiennego. Moc zainstalowana wynosi 

30,76 MW. Nadwy%ka mocy w Kot�owni Centralnej, w stosunku do mocy zamówionej przez 

odbiorców wynosi 3,036 MW  
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"ród�o to wymaga prowadzenia systematycznych remontów i modernizacji maj#cych na celu nie 

pogorszenie stanu technicznego.  

  

Lokalizacja Kot�owni Centralnej poza terenem gminy nie wp�ywa negatywnie na 

bezpiecze$stwo energetyczne gminy Prudnik.   

  

6.5.2 Ocena systemów dystrybucji ciep�a  

Zasi�giem terytorialnym system ciep�owniczy obejmuje obszar miasta Prudnik. Pozosta�e 

miejscowo ci w gminie Prudnik nie s! zaopatrywane w ciep�o sieciowe.   

W systemie ciep�owniczym w Prudniku zarówno systemowe �ród�o ciep�a jak i sieci 

ciep�ownicze eksploatowane s! przez  t! sam! firm� Zak�ad Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z 

o.o. w Prudniku.  

!�czna d�ugo�� sieci wynosi 24,052 km (stan na dzie% 31.12.2017 r), gdzie sieci preizolowane o 

��cznej d�ugo�ci 16,85 km stanowi� 70,0 & ��cznej d�ugo�ci sieci cieplnej, natomiast sieci 

kana�owe o d�ugo�ci 5,2 km stanow� 21,6 & d�ugo�ci sieci cieplnej, pozosta�a ilo�� stanowi sieci 

napowietrzne. 

Stan techniczny sieci ciep�owniczych i w�z�ów jest dobry, aczkolwiek przy niskich 

temperaturach sie# cieplna wykazuje zwi�kszon� awaryjno #.  

Sie# wykonana w technologii kana�owej wymaga prowadzenia sukcesywnych remontów i 

modernizacji maj!cej na celu: zmniejszenie strat ciep�a, zwi�kszenie bezpiecze$stwa zasilania, 

zmniejszenie ubytków wody uzdatnionej, zwi�kszenie mo%liwo ci przesy�owych. W miar� 

mo%liwo ci finansowych spó�ki nale%y w dalszym ci!gu prowadzi# prace, których efektem 

b�dzie wymiana na sieci preizolowane.  

Ogólnie w�z�y ciep�ownicze wymagaj! prowadzenia sukcesywnych remontów i modernizacji. 

 

 
Wykres 23 D�ugo�� w�asnych sieci cieplnych w latach 1988 � 2017 
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Jak wynika z wykresu d�ugo�� sieci cieplnej zwi�ksza si� co spowodowane jest ci�g�ym 

rozwojem i przy��czeniem nowych odbiorców. 

   

6.6 Prognoza zapotrzebowania na moc ciepln�  

Analizowany system ciep�owniczy charakteryzuje si� do ! dobrze rozwini�tym uk�adem 

sieciowym. 

  

Zmiany w zapotrzebowaniu na ciep�o b�d" wypadkow":  

- pod�"czania budynków istniej"cych, 

- pod�"czania budynków nowo budowanych, ze szczególnym uwzgl�dnieniem terenów 

rozwojowych,  

- post�puj"cym procesem termomodernizacji,  

- od�"czaniem od systemu ciep�owniczego istniej"cych odbiorców.  

  

6.7 Prognoza zwi kszenia obecnego zapotrzebowania  

Potrzeby cieplne terenów rozwojowych zalecanych do zasilania ciep�em sieciowym, a zwi"zane 

z ogrzewaniem pomieszcze� i przygotowaniem ciep�ej wody u ytkowej powinny by! pokrywane 

z systemu ciep�owniczego, zgodnie z zapisami w niniejszej cz"#ci opracowania, zaleca si" 

pokrywanie potrzeb cieplnych nowego budownictwa wielorodzinnego za pomoc$ systemu 

ciep�owniczego.   

Analiza zwi"kszenia mocy zamówionej z systemów ciep�owniczych w tym punkcie obejmuje 

przede wszystkim potencjalne przy��czenie nowych odbiorców do systemów, znajduj�cych si" 

w stosunkowo bliskiej odleg�o#ci od obecnych sieci cieplnych. W rozwa aniach tego punktu 

uwzgl"dniono równie  zidentyfikowane potencjalne zwi"kszenie mocy cieplnych obiektów ju  

istniej$cych, planowanych do pod�$czenia do systemu cieplnego do roku 2035.  

  

W wyniku przyj"tych za�o e�, ze szczególnym uwzgl"dnieniem tempa rozwoju gminy, w pkt. 

4.4 zaprezentowano wyniki oblicze� zwi�kszenia mocy cieplnej dla terenów rozwojowych 

gminy. Przyj"to,  e system ciep�owniczy pokryje ok. 90% potrzeb cieplnych nowego 

budownictwa wielorodzinnego, 20% potrzeb cieplnych nowych obiektów zdefiniowanych jako 

�pozosta�e�. Podzia�u tego dokonano na podstawie analizy blisko#ci sieci ciep�owniczych w 

stosunku do terenów rozwojowych gminy.  

W rozwa aniach tych nie uj"to zwi"kszenia zapotrzebowania na moc ciepln� obiektów z 

terenów produkcyjnych, których wielko#! nie jest mo liwa do rzetelnego oszacowania na dzie� 

dzisiejszy.   

  

Wskazane warto#ci oznaczaj$ wzrost mocy zamówionej z systemu ciep�owniczego w stosunku 

do stanu istniej$cego.  

W Planach Rozwoju ZEC Prudnik jest budowa poni"szych w!z�ów cieplnych: 

- budowa w!z�a cieplnego o mocy 16 kW w pawilonie handlowym przy ul. Jagiello#skiej 

16; 
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- budowa w!z�a cieplnego o mocy 200 kW w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 

44 � 44a; 

- budowa w!z�a cieplnego o mocy 120 kW pl. Wolno$ci 2; 

- budowa w!z�a cieplnego o mocy 150 kW budynek TBS ul. Skowro#skiego. 

  

6.7.1 Zwi�kszenie mocy zamówionej na potrzeby ciep!ej wody u"ytkowej 
(cwu)  

Wg udost�pnionych przez ZEC danych ok. 43% odbiorców, do których dostarczane jest ciep�o 

na potrzeby grzewcze, zaopatrywanych jest równie  w ciep�o na potrzeby cwu. Oznacza to,  e 

zwi�kszenia mocy zamówionej z systemu ciep�owniczego posiada potencja� przy�!czeniowy 

równie  w"ród istniej!cych odbiorców.  

Zapotrzebowanie mocy na moc ciepln! na potrzeby cwu jest stosunkowo niskie, je eli rozpatruje 

si� pojedynczego odbiorc�, jednak e poniewa  potencja� w przypadku gminy Prudnik jest do"% 

znaczny, spó�ka ZEC powinna w analizie techniczno-ekonomicznej przeanalizowa% mo liwo"ci 

zwi�kszenia dostarczanego ciep�a do tych odbiorców.  

Ciep�o na potrzeby cwu posiada dwa istotne argumenty, które przemawiaj! za 

przeprowadzeniem dzia�a$ zmierzaj!cym do jego zwi�kszenia. Po pierwsze zapotrzebowanie na 

cwu nie jest sezonowe, co poza wymiarem dodatkowych zysków finansowych z tego tytu�u 

zmniejszy�oby równie  straty ciep�a do otoczenia na przesyle (zarówno w sezonie grzewczym, 

jak i poza nim), gdy  bardziej doci! one ruroci!gi generuj! mniejsze straty ciep�a. Drugim z 

argumentów przemawiaj!cym za tym rozwi!zaniem jest sta�e zapotrzebowanie na cwu odbiorcy, 

które nie b�dzie ulega# zmniejszeniu ze wzgl�du na dzia�ania termomodernizacyjne.  

  

Argumentem przeciwko natomiast s! koszty, konieczne do poniesienia na modernizacj� i 

wymian� w�z�ów grupowych na w�z�y indywidualne, gdy  jest to warunek konieczny do 

przeprowadzenia takich dzia�a$. Dla realizacji takiego wariantu konieczne b�dzie równie  

wybudowanie instalacji odbiorczej w budynkach oraz zainstalowanie pomiaru zu ycia ciep�ej 

wody w mieszkaniach, czego koszty prawdopodobnie b�d! musia�y by# pokryte przez 

odbiorców ciep�a. Warunkiem powodzenia dla przeprowadzenia takich dzia�a$ jest 

konkurencyjno"% ekonomiczna dla odbiorców, którzy mieliby zmieni% sposób zaspokajania 

potrzeb na ciep�! wod� u ytkow!.  

Przyj!# nale y,  e potencja� dodatkowych pod�!cze$ na potrzeby cwu mo e zosta% wykorzystany 

w latach 2019-2035.  

  

Ze wzgl�du na spo�eczno-ekonomiczny wymiar tego zagadnienia nie jest mo liwe precyzyjne 

oszacowanie mo liwo"ci zwi�kszenia zapotrzebowania na moc ciepln! z przeprowadzenia tego 

typu dzia�a$ w tym opracowaniu. Szacuje si�,  e realny wzrost zapotrzebowania na moc ciepln! 

na potrzeby cwu z powodu tych dzia�a$ móg�by osi!gn!# rz!d 1-2 megawatów.  

  

6.8 Prognoza zmniejszenia obecnego zapotrzebowania  

W przedstawionym bilansie energetycznym gminy z perspektyw! do roku 2035 wykazano 

mo liwo"ci zmniejszenia energoch�onno"ci istniej!cych obiektów poprzez dzia�ania 

termomodernizacyjne.  
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Wyniki mo�liwego zmniejszenia mocy zamówionej w istniej"cych budynkach, które s" 

zaopatrywane z systemu ciep!owniczego przedstawiono w poni�szych tabelach. Wskazane w 

tabelach warto!ci dotycz" weryfikacji (zmniejszenia) mocy zamówionej przez istniej"cych 

odbiorców i oznaczaj" spadek mocy zamówionej z systemu ciep!owniczego w stosunku do stanu 

istniej"cego. Nale�y zwróci" uwag# na fakt, �e obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego 

charakteryzuj" si# bardzo dobrymi wska$nikami zapotrzebowania na moc ciepln" i nie 

przewiduje si# ich zmniejszenia w kontek!cie globalnym. Istotny jest te� niewielki udzia! w 

zasilaniu obiektów jednorodzinnych, zatem i zmniejszenie mocy zamówionej z tych budynków 

b�dzie marginalne.   

Na terenie ca�ej gminy zauwa�ono trend wymiany starych drewnianych wys�u�onych okien na 

nowe w technologii PCV. Oszcz"dno�� z tego tytu!u mo#e si"ga� nawet 10 & energii potrzebnej 

do ogrzewania lokalu.  

Najwi"kszy odbiorca energii cieplnej jakim jest SM Prudnik wdro#y! program 

termomodernizacji swoich zasobów. W latach 2011 � 2016 zosta!o wymienionych 95 & okien a 

w okresie od 2014 r sukcesywnie ociepla �ciany bloków mieszkalnych. Jego wyniki przedstawia 

poni#sza tabela 

 

2014 2015 2016 2017 2018 Pozosta�o 

[ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] 

13 239,82 7 268,87 10 537,31 15 717,48 10 802,03 95 909,51 

Tabela 6-18 Zestawienie ocieplonych powierzchni budynków w latach 2014 � 2018 

 

 
Wykres 24 Zestawienie ilo"ci ocieplonych powierzchni mieszka# 
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Pozosta�a do ocieplenia powierzchnia mieszka� wynosi 62% co w przeliczeniu stanowi 7,02 

MW mocy zamówionej. Przy za�o�eniu, i� termomodernizacja budynków b�dzie odbywa� si� na 

obecnym poziomie oraz obni�y ona zapotrzebowanie na ciep�o o 30 % wówczas w perspektywie 

15 lat zapotrzebowanie na ciep�o obni�y si� o 2,1 MW. 

 

6.8.1 Wypadkowa zmian z zapotrzebowania na moc ciepln�  

Przyj�to za�o enie, i  nast!pi kompensacja warto"ci mocy zamówionej dla odbiorców, którzy 

od�!czaj! si� od systemu ciep�owniczego, jak i tych istniej!cych, nowo pod�!czanych do 

systemu.   

 

Przewiduje si� zatem, przy spe�nieniu za�o e# wy ej przytoczonych,  e w perspektywie roku 

2035 moc cieplna zamówiona z systemu ciep�owniczego b�dzie na stosunkowo jednolitym 

poziomie, zbli onym do obecnego.  

 

6.9 Kierunki rozwoju i zmiany w systemie ciep!owniczym  

Analizowany system ciep�owniczy rozprowadzony jest jedynie po obszarze miasta Prudnik. 

Pomimo tego w $ródle ciep�a dla systemu ciep�owniczego wyst�puj! pewne nadwy ki mocy 

cieplnej. Podobna sytuacja wyst�puje w sieciach cieplnych, które posiadaj! rezerwy przesy�owe.  

Tak wi�c bardzo wa nym elementem dalszego funkcjonowania systemu ciep�owniczego jest 

pozyskiwanie nowych odbiorców ciep�a i rozszerzanie rynku ciep�a z jednej strony i optymalna 

praca systemu z drugiej.  

  

Optymalizacja pracy systemu to przede wszystkim wybór modelu dostawy ciep�a, który w 

najlepszym stopniu zapewni pokrycie potrzeb cieplnych odbiorców w stanie na dzie# dzisiejszy, 

a tak e zapewni sprawne funkcjonowanie systemu w przysz�ych latach.  

Wyzwaniem stoj!cym przez spó�k! ciep�ownicz! jest zapewnienie mo liwie wysokiego poziomu 

bezpiecze#stwa dostaw ciep�a do licznych odbiorców ko#cowych.  

  

Aby sprosta% temu zadaniu, nale y w odpowiedni sposób dobra% wielko"% jednostek 

wytwórczych, które b�d! optymalnie dobrane ze wzgl�du na przysz�e mo liwe zapotrzebowanie 

na ciep�o. Z przeprowadzonych analiz wynika,  e w perspektywie roku 2035 nie wyst�puje 

konieczno"% rozbudowy $ród�a wytwórczego.  

  

Przewiduje si�,  e w wyniku prowadzenia dzia�a# racjonalizuj!cych u ytkowanie ciep�a 

zapotrzebowanie na ciep�o z systemów ciep�owniczych b�dzie si� sukcesywnie zmniejsza%, tak 

jak to mia�o miejsce do tej pory.  

Osi!gni�cie zmniejszenia zapotrzebowania mocy cieplnej uzyskane zostanie dzi�ki 

nast�puj!cym dzia�aniom:  

� zmniejszenie energoch�onno�ci budynków przez dzia�ania termo modernizacyjne;  

� zoptymalizowanie ilo�ci ciep�a dla zapewnienia komfortu cieplnego poprzez 

wyregulowanie hydrauliczne wewn trznych instalacji oraz zautomatyzowanie odbioru 

ciep�a;  
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� zmniejszenie strat sieci cieplnych poprzez optymalizacj  doboru temperatury wody 

grzewczej  i nat"#enia przep�ywu;  

� pomiar zu#ycia ciep�a za pomoc" liczników ciep�a i jego rozdzia� za pomoc" 

podzielników; 

� przej�cie od sieci niskoparametrowych czteroprzewodowych z wymiennikowniami 

grupowymi do sieci dwuprzewodowych z indywidualnymi w z�ami cieplnymi;  

� kontynuacja racjonalnej regulacji �ilo�ciowo � jako�ciowej� dostosowanej do 

rzeczywistych potrzeb cieplnych budynków.  

Potencjalne zwi kszenie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców oraz analiz  potencjalnych 

nowych odbiorców nale%y przeprowadza# �"cznie z Studium  Uwarunkowa� i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Prudnik. 

  

Efektem pod�"czenia ka%dego nowego odbiorcy b dzie doci"%enie ciep�oci"gów, a to z kolei 
b dzie skutkowa�o zmniejszenie strat ciep�a na przesyle co przyniesie za sob" oszcz dno�ci 

finansowe. W zwi"zku z tym faktem, spó�ka ZEC powinna rozwa%y# wprowadzenie zach t dla 

nowych odbiorców (np. poprzez zmniejszenie kosztów budowy przy�"czy), aby pozyska# jak 

najwi ksz" ich liczb . Dzia�ania takie s" uzasadnione równie% ze wzgl du na fakt, i% na terenie 

gminy b dzie trwa� ci"g�y proces termomodernizacyjny istniej"cego budownictwa. Spadki mocy 

zamówionej z systemu przez odbiorców w wyniku tych dzia�a$ b d" pogarsza�y warunki pracy 

zarówno sieci cieplnych jak i %ród�a ciep�a, przez co spada# b dzie ich wydajno��. Fakt ten 

powinien by� istotnym impulsem w celu intensyfikacji dzia�a$ zmierzaj"cych do pod�"czania do 

systemu jak najwi kszej liczby nowych odbiorców, którzy b d" kompensowa# zmniejszenia 

zapotrzebowania ze wzgl du na dzia�ania termomodernizacyjne odbiorców.  

  

Zaleca si  tak%e, w miar  mo%liwo�ci finansowych spó�ki ZEC prowadzi#&dalsze prace, których 

efektem b dzie wymiana ruroci"gów na sieci preizolowane.  
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7. SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 

7.1 Informacje ogólne  

Zasi�g terytorialny spó�ek zajmuj�cych si� dystrybucj� energii elektrycznej przedstawia 
poni�szy rysunek.   
  

 
Rysunek 1 dostawcy energii elektrycznej w Polsce.   

�ród�o: https://dobryprad.pl 

 

  Ocena pracy istniej�cego systemu elektroenergetycznego zasilaj�cego w energi  elektryczn� 

odbiorców z terenu gminy Prudnik oparta zosta�a na informacjach uzyskanych w:  

  PSE S.A.,  

  TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia� w Opolu.  

Spó�ka Tauron Dystrybucja posiada koncesje na przesy� i dystrybucj� energi" elektryczn" i 

swoim zasi�giem obejmuje obszar gminy Prudnik.  
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7.2 System zasilania w energi� elektryczn   

 

7.2.1 Sie! najwy"szego i wysokiego napi�cia,# G$ówne# Punkty# Zasilania#
(GPZ)  

Przez teren gminy Prudnik nie przebiegaj� linie energetyczne tak zwanego najwy szego 

napi!cia, o napi!ciu wy szym ni  110kV. Nie wyst!puj� równie  stacje transformatorowe 

najwy szego napi!cia.  

W kierunku gminy Prudnik wyprowadzona jest linia napowietrzna jednotorowa 110kV relacji: 

G"ubczyce#� Prudnik, o przekrojach linii 120/240 mm2 i#d"ugo$ci ok. 2,2km, oraz napowietrzna 

dwutorowa#linia#110kV#relacji:#Bodzanów#� Prudnik, Hajduki � Prudnik, o przekroju linii 240 

mm2,#o#d"ugo$ci ok. 22,5km. Linie te bior� czynny#udzia"#w#zasilaniu#gminy#Prudnik#w#energi! 

elektryczn�.  

Powy sze linie wysokiego napi!cia kierowane s� do# stacji#G"ównego#Punktu#Zasilania# - GPZ 

Prudnik, gdzie energia elektryczna transformowana jest do poziomu $redniego napi!cia.  

W stacji GPZ Prudnik zlokalizowane s� dwa transformatory 110/15 kV, ka dy o mocy 16MVA. 

Oba transformatory wykazuj� znaczne rezerwy mocy. W przypadku gdyby jednak te rezerwy 

okaza"y# si! zbyt# ma"e# istnieje mo liwo$% wymiany# transformatorów# na# jednostki# o# wi!kszej 

mocy.  

Linie wysokiego napi!cia#110#kV#przesy"aj�ce energi! elektryczn� do stacji GPZ Prudnik, jak i 

sama stacja, s� eksploatowane#przez#Tauron#Dystrybucja#S.A.#Oddzia"#w#Opolu.# 

Podstawowe dane GPZ Prudnik pracuj�cych#na#potrzeby#gminy#zosta"y#zestawione#w#poni szej 

tabeli:   

 

Lp. Nazwa GPZ 
Transformacja 

napi�cia 
Moc znamionowa Obci "enie Rezerwa 

  [ kV/kV ] [ MVA ] [ MVA ] [ % ] 

1 
TR 1 

GPZ Prudnik 
110/15 16 

13 59,5 

2 
TR 2 

GPZ Prudnik 
110/15 16 

Tabela 7-1 Zestawienie danych GPZ Prudnik 

W oparciu o dokonywane okresowo ogl�dziny, remonty stan sieci elektroenergetycznej oraz 

stacji GPZ mo na okre!li", jako dobry, które jednak wymagaj# prac modernizacyjnych, które 
zosta�y opisane w dalszej cz�!ci.  

  

7.2.2 Sie�  redniego i niskiego napi!cia, stacje energetyczne SN/nN  

Z GPZ Prudnik wyprowadzone s� linie  redniego napi!cia 15 kV w kierunku stacji 

transformatorowych zlokalizowanych na terenie gminy.  

Linie 15kV na obszarze Gminy Prudnik pracuj� w" uk#adzie" promieniowym" z" mo$liwo ci� 

drugostronnego" zasilania." %�czna" d#ugo & linii o napi!ciu 15kV napowietrznych wynosi ok. 

73km, natomiast linie kablowe o tym napi!ciu maj� #�czn� d#ugo & ok. 45km.  

Obci�$enia pr�dowe" torów" sieci" SN" wychodz�cych z GPZ-tów" i" RS," zasilaj�cych Gmin! 

Prudnik przedstawiono w poni$szej tabeli.  
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Lp. Nazwa GPZ 
Nr pola w 
rozdzielni 

15kV 
Tereny zasilane 

Obci�"enie pola 

[A] [MW] 

1 GPZ Prudnik 2 Prudnik 20 0,50 

2 GPZ Prudnik 5 Prudnik 23 0,58 

3 GPZ Prudnik 8 Prudnik 13 0,32 

4 GPZ Prudnik 10 Prudnik 31 0,78 

5 GPZ Prudnik 15 Prudnik 36 0,90 

6 GPZ Prudnik 20 Prudnik 3 0,08 

7 GPZ Prudnik 23 Prudnik 90 2,25 

8 GPZ Prudnik 24 
Chocim, ��ka, D�bowiec, 

Wieszczyna, Prudnik 
19 0,48 

9 GPZ Prudnik 25 Prudnik 28 0,70 

10 GPZ Prudnik 26 Prudnik 26 0,65 

11 GPZ Prudnik 27 Moszczanka, ��ka, Prudnik 35 0,88 

12 GPZ Prudnik 28 Prudnik 24 0,60 

13 GPZ Hajduki 4 Wierzbiec, Szybowice 16 0,40 

14 GPZ Hajduki 45 
Czy!owice, Rudziczka, 
Niemys"owice, Prudnik, 

Mieszkowice, Piorunkowice 
16 0,40 

Tabela 7-2 Obci��enia pr�dowe torów sieci SN wychodz�cych z GPZ-tów i RS, zasilaj�cych Gmin" Prudnik 

  

System elektroenergetyczny �redniego napi cia obejmuje na terenie gminy stacje 

transformatorowe z transformacj! napi cia 15/0,4 kV. Aktualnie na terenie gminy 

zainstalowanych jest 124 stacji transformatorowych 15/0.4 kV.  

Stacje Transformatorowe zlokalizowane na terenie gminy zestawiono w poni%szej tabeli.  
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Lp. Nazwa stacji Typ stacji 
Moc 

transformatora 
W!asno"# Wykonanie stacji 

   [kVA]   

1 Czy$owice Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

2 D%bowiec Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

3 Wieszczyna Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

4 D%bowiec Kamieno!om Wie$owa 20/250 250 Obca Wn%trzowa 

5 �&ka Skrzy$owanie Wie$owa 20/250 0 W!asna Wn%trzowa 

6 �&ka Wie$owa 20/250 0 W!asna Wn%trzowa 

7 �&ka Stadnina Koni WSTtp 20/400 400 Wspólna Wn%trzowa 

8 �&ka Ruch MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

9 �&ka Warsztat STSb 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

10 �&ka Osiedle STSa 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

11 �&ka Zlewnia STSb 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

12 Chocim STSa 20/250 250 Wspólna Napowietrzna 

13 Mieszkowice Pocz&tek STSpw 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

14 Mieszkowice Ko"ció! Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

15 Mieszkowice RSP Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

16 Mieszkowice Skrzy$owanie STSpw 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

17 Moszczanka Szko!a Wie$owa 20/250 0 W!asna Wn%trzowa 

18 Moszczanka Bryk S!upowa 0 W!asna Napowietrzna 

19 Moszczanka Mleczarnia STSa 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

20 Moszczanka Wie$owa 20/250 0 W!asna Wn%trzowa 

21 Moszczanka Sad STSa 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

22 Niemys!owice Bar STSa 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

23 Niemys!owice Cegielnia Wie$owa 20/250 250 Wspólna Wn%trzowa 

24 Niemys!owice Przelot Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

25 Niemys!owice S!upowa STSa 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

26 Niemys!owice Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

27 Piorunkowice Wie$a STSR 20/250 250 Obca Napowietrzna 
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28 Piorunkowice STSb 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

29 Piorunkowice RSP WSRtp 880 Wspólna Wn%trzowa 

30 Prudnik Klasztor Las STSR 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

31 Prudnik K&pielisko STSpbw 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

32 Prudnik Ko"ciuszki STSa 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

33 Prudnik Kolejowa STSa 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

34 Prudnik Batorego Wie$owa 20/400+400 0 W!asna Wn%trzowa 

35 Prudnik Kaufland MRW 20/630 630 Obca Wn%trzowa 

36 Prudnik Konopnickiej Wie$owa 20/630 0 Wspólna Wn%trzowa 

37 Prudnik WSTW WSTtp 20/400 400 W!asna Wn%trzowa 

38 Prudnik Budrem MSTt 20/630 630 Wspólna Wn%trzowa 

39 Prudnik BSP B2A 630 Obca Napowietrzna 

40 Prudnik Wodociagi WSTtp 20/400 400 W!asna Wn%trzowa 

41 Prudnik PZGS Nysa 0 W!asna Napowietrzna 

42 Prudnik Polna Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

43 Prudnik Lompy Wie$owa 20/250 250 Wspólna Wn%trzowa 

44 Prudnik Betoniarnia STSp 20/250 250 Obca Napowietrzna 

45 Prudnik Cegielnia Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

46 Prudnik Wysypisko STSpw 20/250 250 Obca Napowietrzna 

47 Prudnik Rze'nia Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

48 Prudnik Strzelecka MSTw 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

49 Prudnik 1000 lecia MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

50 Prudnik Asnyka MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

51 Prudnik Dwernickiego MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

52 Prudnik Grunwaldzka STRw 315/15 315 W!asna Wn%trzowa 

53 Prudnik Technikum Rolnicze STRw 315/15 315 Wspólna Wn%trzowa 

54 Prudnik ZOZ MSTt 20/2x630 1260 Wspólna Wn%trzowa 

55 Prudnik Baza Kolejowa Wie$owa 20/250 250 Wspólna Wn%trzowa 

56 Prudnik S!owicza STSp 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

57 Prudnik Elewator RUW-20 20 Obca Wn%trzowa 
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58 Prudnik Nyska Bielsko 0 W!asna Napowietrzna 

59 Prudnik Lecznica Zwierz&t Bielsko 0 W!asna Napowietrzna 

60 Prudnik Piastowska MSTw 20/500 500 W!asna Wn%trzowa 

61 Prudnik Szpital Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

62 Prudnik Ko"ciuszki WSTtp 20/400 400 W!asna Wn%trzowa 

63 Prudnik Meble Kablowa 650 Wspólna Wn%trzowa 

64 Prudnik Akwalux STLmb 400 Wspólna Wn%trzowa 

65 Prudnik POM MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

66 Prudnik Pionier W budynku 0 Wspólna Wn%trzowa 

67 Prudnik Powsta(ców )l&skich Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

68 Prudnik TSP Kontenerowa 100 Obca Wn%trzowa 

69 Prudnik WP MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

70 Prudnik Wyszy(skiego STRw 315/15 315 W!asna Wn%trzowa 

71 Prudnik Artech W budynku 0 Wspólna Wn%trzowa 

72 Prudnik Koszary MSTt 20/630 630 Wspólna Wn%trzowa 

73 Prudnik Szopena MSTw 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

74 Prudnik Jesionkowa MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

75 Prudnik Nowa MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

76 Prudnik Bo(czyka MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

77 Prudnik Korfantego MSTw 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

78 Prudnik Smó!ki MSTw 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

79 Prudnik �angowskiego MSTw 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

80 Prudnik ZSZ Wie$owa 0 Wspólna Wn%trzowa 

81 Prudnik Mleczarnia MSTw 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

82 Prudnik Pr&$y(ska MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

83 Prudnik Skowro(skiego MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

84 Prudnik Oczyszczalnia MSTt20/2x630 1260 Wspólna Wn%trzowa 

85 Lipy Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

86 Prudnik Las STRSR 20/250 250 W!asna Napowietrzna 
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87 Prudnik Sienkiewicza Wie$owa 20/400 250 W!asna Wn%trzowa 

88 Prudnik D&browskiego Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

89 Prudnik Jagiello(ska W budynku 0 W!asna Wn%trzowa 

90 Prudnik Lompy MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

91 Prudnik Traugutta MSTw 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

92 Prudnik Rynek MSTt 20/500 500 W!asna Wn%trzowa 

93 Prudnik Krótka MSTw 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

94 Prudnik Dom Rencisty STRw 315/15 315 W!asna Wn%trzowa 

95 Prudnik Chrobrego MSTt 20/500 500 W!asna Wn%trzowa 

96 Prudnik Armii Krajowej MSTw 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

97 Prudnik Kwiatowa Wie$owa 0 W!asna Wn%trzowa 

98 Prudnik Ko!!&taja MSTw 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

99 Prudnik Poczta MSTt 20/630 630 W!asna Wn%trzowa 

100 Prudnik Klasztorna MSTt 20/500 500 W!asna Wn%trzowa 

101 Prudnik Skowro(skiego TPM-4 SF6 0 W!asna Wn%trzowa 

102 Prudnik Lidl Minibox 20/630/2 630 Obca Wn%trzowa 

103 Prudnik Karola Miarki MRw-b2pp 20/630-4 630 W!asna Wn%trzowa 

104 Prudnik Potok MRW-bpp 20/2x630-5 1260 W!asna Wn%trzowa 

105 Rudziczka SKR STS 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

106 Rudziczka Remiza STSpbw 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

107 Rudziczka Zlewnia STSpbw 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

108 Rudziczka RSP STSpbw 20/250 250 Wspólna Napowietrzna 

109 Rudziczka Poczta Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

110 Rudziczka Ko"ció! Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

111 Rudziczka S!upowa STSpbw 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

112 Rudziczka Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

113 Szybowice Las STSpbw 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

114 Szybowice Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

115 Szybowice PKP STSb 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

116 Szybowice MBM Bielsko 0 W!asna Napowietrzna 
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117 Szybowice GS Wie$owa 20/250 250 Wspólna Wn%trzowa 

118 Szybowice S!upowa STSb 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

119 Szybowice RSP Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

120 Szybowice Wodoci&gi STSa 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

121 Wierzbiec Wie$owa 20/250 250 W!asna Wn%trzowa 

122 Wierzbiec Stadnina STSpb 20/400 400 Wspólna Napowietrzna 

123 Wierzbiec S!upowa STSpbw 20/250 250 W!asna Napowietrzna 

124 Wierzbiec Obora Obca 0 Obca Wn%trzowa 

Tabela 7-3 Zestawienie stacji transformatorowych na terenie gminy Prudnik 

  

W przypadku zwi�kszonego zapotrzebowania przekraczaj ce mo!liwo"ci istniej cych stacji 

transformatorowych zaleca si� wymian� transformatorów# na# jednostki o wi�kszej mocy lub 

budow� nowych stacji transformatorowych.  

 

Struktura w�asno�ci trafostacji 

W�asno�! Ilo�! Ilo�! 

 
[szt] [%] 

W�asna 94 76% 

Wspólna 20 16% 

Obca 10 8% 

Suma 124 100% 

Tabela 7-4 Struktura w�asno�ci trafostacji 

 Zdecydowana wi�kszo ! tych stacji nale%y do spó�ki Tauron Dystrybucja lub jest jej 

wspó�w�a�cicielem. Jedynie 10 z nich jest w�asno ci# innych podmiotów.   

 

Ogólny Stan techniczny linii SN na terenie Gminy Prudnik jest dobry. Obiekty wymagaj�ce 

modernizacji s� monitorowane, a ich modernizacja uj�ta jest w planach inwestycyjnych 

przedsi�biorstwa energetycznego.  

Stacje transformatorowe SN/nN kieruj� energi� elektryczn� do sieci elektroenergetycznej 

niskiego napi�cia, która to zasila w energi� elektryczn� najwi�ksz� ilo�# odbiorców na terenie 

gminy. Linie te s� wykonane jako napowietrzne oraz kablowe. W strukturze sieciowej wyró�nia 

si� równie� kable elektroenergetyczne niskiego napi�cia o�wietlenia ulicznego, wykonane jako 

napowietrzne oraz kablowe. %�czna d�ugo�# linii o napi�ciu 0,4kV napowietrznych wynosi ok.  

83km, natomiast linie kablowe o tym napi�ciu maj� �!czn! d�ugo�# ok. 87km.  

  

Ogólny stan sieci niskiego napi�cia ocenia si� jako dobry.  
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Przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego gminy, w odniesieniu do infrastruktury 

elektroenergetycznej �redniego i niskiego napi�cia, nale�y kierowa# si� m.in. poni�szymi 

uwagami:  

1) Zmiany w zagospodarowaniu przestrzenny terenu pod liniami 110kV oraz w 

odleg�o�ciach 15m od osi linii w obu jej kierunkach nale�y projektowa# w oparciu o  

Ustaw� Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. z 2018 r poz 2533) oraz 

Rozporz�dzenie Ministra Ochrony &rodowiska z dnia 30.10.2003 (Dz. U. Nr 192 poz 

1883) w sprawie dopuszczonych poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku 

oraz sposobów sprawdzania dotrzymanych poziomów, i uzgodni# ka�dorazowo z 

w�a�cicielem linii.  

2) Nale�y uwzgl�dnia# strefy ochronne wolne od zagospodarowania i zadrzewienia wzd�u� 

linii napowietrznych i kablowych (strefy techniczne umo�liwiaj�ce eksploatacj� sieci, w 

tym przy liniach napowietrznych nale�y uwzgl�dni# dojazd do stanowisk s�upowych) o 

nast�puj�cych szeroko�ciach:  

a. 15m od skrajnych przewodnich linii napowietrznych WN  

b. 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN  

c. 5m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN  

d. w pobli�u linii kablowych WN, SN i nN � szeroko�# strefy ochronnej podlega 

ka�dorazowemu uzgodnieniu z w�a�cicielem sieci. Szeroko�# ta musi by# 

zgodna z obowi�zuj�cymi normami oraz, w porozumieniu z w�a�cicielem 

sieci, standardami przyj�tymi do stosowanie przez w�a�cicieli sieci.  

3) Dopuszcza si� zagospodarowanie terenu w strefach chronionych linii napowietrznych i 

kablowych WN, SN i nN po ka�dorazowym uzgodnieniu szczegó�ów lokalizacji 

obiektów z w�a�cicielem linii.  

4) Przed przyst�pieniem do projektowania dla terenów obj�tych inwestycj� zaleca si� 

wyst�pi# o wywiad bran�owy do w�a�ciciela sieci.  

5) Rozbudowa sieci dystrybucyjnej �redniego i niskiego napi�cia na uzgadnianych terenach 

b�dzie mog�a by# zrealizowana w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na bie��co oraz 

w wyniku zawartych umów przy�!czeniowych. W zwi!zku z tym na planowanych 

terenach przysz�ej zabudowy nale�y przewidzie# rezerw� terenu pod stacje 

transformatorowe wraz z dojazdem do nich. Drogi powinny posiada# rezerw� terenu dla 

realizacji linii �redniego i niskiego napi�cia.  

  

7.3 �ród�a wytwarzania energii elektrycznej  

Na terenie Gminy Prudnik wyst�puje  ród!o" energii" elektrycznej" w" postaci"Ma!ej" Elektrowni"

Wodnej Moszczanka, zabudowanej na rzece" Z!oty" Potok."Moc" elektryczna"wytworzona"w" tej"

elektrowni jest kierowana do systemu elektroenergetycznego, a moc zainstalowana nie 

przekracza 0,3MW.    

  

7.4 Zapotrzebowanie na moc i energi! elektryczn"  

Zapotrzebowanie na energi� elektryczn# wynika z potrzeb" gospodarstw" domowych," obiektów"

u$yteczno%ci"publicznej"oraz"potrzeb"zak!adów"us!ugowych"i"produkcyjnych"funkcjonuj#cych na 

terenie miasta i gminy.  

Zapotrzebowanie na energi� elektryczn# w gminie zgodnie z tendencjami krajowymi ro%nie.  
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Spowodowane jest to wzrostem wyposa$enia gospodarstw domowych w elektryczne urz#dzenia 

gospodarstwa" domowego," oraz" powstawaniem" nowych" obiektów" budowlanych" (budownictwo"

mieszkaniowe,"us!ugi,"handel)."" 

 

Ca�kowite zu�ycie energii elektrycznej 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 

Powiat w tym: 103 130 99 777 90 161 97 313 103 145 104 706 106 581 

Prudnik 38 458 38 672 32 295 35 139 36 742 38 019 38 985 

Bia�a 10 330 14 063 7 051 10 808 13 088 14 459 13 159 

G�ogówek 10 883 11 044 9 968 10 603 11 735 12 095 12 538 

Obszary wiejskie 43 459 35 998 40 847 40 763 41 580 40 133 41 899 

Tabela 7-5 Zu�ycie energii elektrycznej w Powiecie Prudnicki, 

  

Na terenie miasta Prudnik energia elektryczna dostarczana jest do 10 983 odbiorców, z czego 17 
zasilanych jest z poziomu �redniego napi$cia, pozostali odbiorcy natomiast zaopatrywani s� z 

poziomu niskiego napi$cia.  
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Ca�kowite zu�ycie energii elektrycznej 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

[MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 

38 458 38 672 32 295 35 139 36 742 38 019 38 985 

Tabela 7-6 Ca�kowite zu�ycie energii elektrycznej dla miasta Prudnik 

  

 

 
Wykres 25 Ca�kowite zu�ycie energii elektrycznej dla miasta Prudnik 
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Zu�ycie energii elektrycznej - przemys! 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

[MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 

8 658 11 168 4 472 8 422 8 241 9 278 9 841 

Tabela 7-7 Zu�ycie energii elektrycznej � przemys� 

 

 

 
Wykres 26 Zu�ycie energii elektrycznej � przemys� 
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Zu�ycie energii elektrycznej - us!ugi + gospodarstwa domowe 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

[MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 

29 800 27 504 27 823 26 717 28 501 28 741 29 144 

Tabela 7-8 Zu�ycie energii elektrycznej - us�ugi + gospodarstwa domowe 

 

 

 
Wykres 27 Zu�ycie energii elektrycznej � us�ugi + gospodarstwa domowe 
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Taryfa B - umowy 

kompleksowe 

Taryfa B - umowy 

dystrybucyjne 

Taryfa C - umowy 

kompleksowe 

Taryfa G - umowy 

kompleksowe 

Taryfa C + G - umowy 

dystrybucyjne 

[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

3 544 6 297 4 785 15 373 8 986 

Tabela 7-9 Zestawienie zu�ycia energii elektrycznej w rozbiciu na poszczególne taryfy oraz rodzaje podpisanych umów 

 

 

 
Wykres 28 Przedstawienie graficzne zu�ycia energii w poszczególnych grupach taryfowych 

 

Taryfa B � umowy kompleksowe � odbiorcy na !rednim napi�ciu z regu�y s$ to du�e 

przedsi�biorstwa gdzie sprzedawc$ oraz dystrybutorem jest Tauron s.a. 

Taryfa B � umowy dystrybucyjne � odbiorcy na !rednim napi�ciu z regu�y s$ to du�e 

przedsi�biorstwa gdzie sprzedawc� jest spó�ka obrotu energi� natomiast 

dystrybutorem jest Tauron s.a. 

Taryfa C � umowy kompleksowe � ma�e, !rednie firmy, budynki u�yteczno!ci publicznej, 

o!wietlenie miejskie gdzie sprzedawc$ oraz dystrybutorem jest Tauron s.a. 

Taryfa G � umowy kompleksowe � odbiorcy indywidualni na niskim napi�ciu, gospodarstwa 

domowe gdzie sprzedawc$ oraz dystrybutorem jest Tauron s.a. 

Taryfa C + G � umowy dystrybucyjne � ma�e, !rednie firmy, budynki u�yteczno!ci publicznej, 

o!wietlenie miejskie, odbiorcy indywidualni gdzie sprzedawc$ jest spó�ka obrotu 

energi$ natomiast dystrybutorem jest Tauron s.a. 
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Zu�ycie energii elektrycznej 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

Odbiorcy przemys�owi - umowy 

kompleksowe 
5 887 8 523 1 937 6 039 4 144 3 145 3 544 

Pozostali odbiorcy - umowy 

kompleksowe 
25 092 21 412 20 654 18 973 20 286 19 565 20 158 

Odbiorcy przemys�owi - umowy 

dystrybucyjne 
2 771 2 645 2 535 2 383 4 097 6 133 6 297 

Pozostali odbiorcy - umowy 

dystrybucyjne 
4 708 6 092 7 169 7 744 8 215 9 176 8 986 

Suma 38 458 38 672 32 295 35 139 36 742 38 019 38 985 

Tabela 7-10 Struktura zu�ycia energii elektrycznej dla miasta Prudnik 

 

 

 
Wykres 29 Struktura zakupu energii elektrycznej 

Zauwa�alny jest trend zwi�kszania si� liczby odbiorców oraz wolumenu którzy korzystaj� z 

mo�liwo�ci zmiany sprzedawcy energii elektrycznej z 4 % w 2011 r do 11 % w 2017 r. 

   

7.5 Ocena systemu elektroenergetycznego  

1) Gmina Prudnik jest w ca�o�ci zelektryfikowana.   
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2) System elektroenergetyczny zaspakaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców 
energii elektrycznej a stan techniczny sieci elektroenergetycznych na terenie gminy 

mo%na ogólnie oceni" jako dobry.  

3) Istniej� rezerwy umo%liwiaj�ce dalsze zaspokojenie zapotrzebowania w energi$ 

elektryczn� nowym odbiorcom.  

4) W przypadku zwi$kszonego zapotrzebowania na energi$ elektryczn� na terenie gminy 

istnieje mo%liwo�" wymiany transformatorów w stacjach transformatorowych na 
jednostki o wi$kszej mocy lub budowy nowych stacji transformatorowych.   

   

7.6 System elektroenergetyczny � przewidywane zmiany  

Spó�ka Tauron Dystrybucja planuje przeprowadzenie w najbli�szych latach niezb�dnych dzia�a  

modernizacyjnych, s�u%"cych poprawie bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej do 

odbiorców z terenu gminy Prudnik. Zgodnie z Planem Rozwoju na lata 2018 � 2022 na terenie 

gminy Prudnik TAURON Dystrybucja S.A. planuje poni%ej wymienione zadania: 

� modernizacja stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Prudnik; 

� dobudowa pola liniowego w GPZ Prudnik; 

� przebudowa linii 15 kV i budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV kontenerowej w 

miejscowo"ci Prudnik, ul. Karola Miarki; 

� budowa linii kablowej 15 kV relacji:  

- Prudnik Strzelecka � 1000 lecia,  

- Prudnik � Polna odc. Prudnik WSTW,  

- Prudnik D�browskiego � Strzelecka; 

� budowa linii kablowej 15 kV relacji Prudnik � Sienkiewicza; 

� budowa linii kablowych 15 kV w miejscowo"ci Prudnik; 

� modernizacja linii napowietrznej 15 kV:  

- relacji Prudnik � Moszczanka,  

- odc. st. tr. Moszczanka Szko�a � st $�ka,  
- odc. st. tr. Moszczanka skrzy%owanie do s�upa 76,  

- odc. st. tr. Moszczanka Szko�a do s�upa 76; 

� modernizacja linii 15 kV st tr Wieszczyna � s�up 103; 

� modernizacja linii 15 kV na terenie gminy Prudnik na s�upach drewnianych; 

� modernizacja linii napowietrznej 15 kV:  

- relacji %cinawa � Prudnik,  

- odc. Rudziczka � Niemys�owice,  

- odg. Pr&!ynka,  

- Prudnik � Krzy!kowice,  

- Prudnik � G�ogówek; 

� modernizacja linii 15 kV Bodzanów � Prudnik oraz linii Prudnik � Baza Kolejowa; 

� modernizacja linii 15 kV %cinawa � Prudnik oraz linii Hajduki � %cinawa  - po��czenie 
st. tr. Mieszkowice RSP ze st. tr. Lipowa; 

� budowa w�z�a sieciowego Moszczanka Most i modernizacja linii 0,4 kV ze st. tr. 

Moszczanka Sad, st. tr. Moszczanka Szko�a i Moszczanka obw. O"rodek Zdrowia; 

� wymiana stacji transformatorowych 15/0,4 kV wie%owych na kontenerowe w 

miejscowo"ci Prudnik; 

� po��czenie stacji Pogórze i $�cznik Fabryczna; 
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� zabudowa ��cznika sterowanego zdalnie w stacji Piorunkowice RSP; 

� modernizacja sieci 0,4 kV w miejscowo"ci Moszczanka, Szybowice; 

� modernizacja linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowo�ci $#ka Prudnicka; 

� wymiana linii napowietrznej 0,4 kV na kablow# w miejscowo�ci Prudnik ul. Chrobrego; 

� modernizacja linii 0,4 kV w miejscowo�ciach Szybowice, Prudnik, Wieszczyna, 

Niemys�owice; 

 

 

Zaleca si� wprowadzenie automatyki ��czeniowej na sieciach elektroenergetycznych, która to 
pozwoli na szybsze lokalizowanie uszkodze(.  

  

Zak�ada si�, %e na bie%�co pod��czani do systemu elektroenergetycznego b�d� nowi odbiorcy 

pod warunkiem technicznej i ekonomicznej racjonalno"ci takiego pod��czenia.  

Rozbudowa sieci "rednich i niskich napi�( oraz budowa nowych stacji transformatorowych 

powinna prowadzona  by( sukcesywnie w miar� potrzeb, posiadanych "rodków inwestycyjnych 

oraz wydawanych warunków przy��czenia.  

  

7.7 Prognoza zu�ycia energii elektrycznej  

Przyrost zapotrzebowania na moc i energi� elektryczn  na! terenie! Gminy! Prudnik! wynika"!

b�dzie! zarówno! z! rozwoju! budownictwa! mieszkaniowego! jak! równie# rozwoju! dzia"alno$ci 

us"ugowej!i!przemys"owej.   

 

7.7.1 Tereny rozwojowe  

Zasilanie terenów! rozwojowych! przewiduje! si� poprzez rozbudow� sieci $redniego i niskiego 

napi�cia oraz budow� nowych stacji transformatorowych.  

Realizacj� zasilania! terenów! rozwojowych! przewiduje! si� w miar� ich zagospodarowywania. 

Natomiast! nie! przewiduje! si�, by do roku 2035 na terenach tych zapotrzebowanie na moc i 

energi� elektryczn  mia"o!wzrosn % w znacz cy!sposób.  

  

7.7.2 Tereny istniej�cego budownictwa  

Wzrost zapotrzebowania na energi� elektryczn  wynika% b�dzie nie tylko z zagospodarowania 

terenów!rozwojowych!ale!równie# ze wzrostu zapotrzebowania istniej cych!odbiorców!z!tytu"u!

zwi�kszonego wykorzystania sprz�tu gospodarstwa domowego oraz zwi�kszenia zu#ycia energii 

elektrycznej na cele grzewcze oraz klimatyzacyjne.   

  

7.7.3 Prognoza zu�ycia energii elektrycznej na lata 2018 - 2035 

Analizuj c! powy#ej! przedstawione! dane,! mo#na! stwierdzi%! i#! zu#ycie! energii! elektrycznej! na!

terenie gminy Prudnik b�dzie!z!roku!na!rok!wzrasta%.! 

Przemawia za tym:  

� planowany wzrost zu#ycia!energii!elektrycznej!przez!mieszka&ców,!! 

� planowany!wzrost!liczby!budynków!mieszkalnych!i!mieszka&,!! 

�! planowany!wzrost!liczby!przedsi�biorstw.! 
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W!celu! sporz dzenia! prognozy! zmian! zapotrzebowania! na! energi�! elektryczn ! gminy! Prudnik 

przyj�to nast�puj�ce scenariusze:   

� Polityka energetyczna Polski: uwzgl�dnia wzrost energii elektrycznej przyj�ty w 

dokumencie �Polityka energetyczna Polski do roku 2030�. Prognozuje si� !redni wzrost 

zapotrzebowania na energi� elektryczn� o 2,68 % rocznie.  

� Umiarkowany: zak"ada rozwój gospodarki w sposób naturalny. Prognozuje si� !redni 

wzrost zapotrzebowania na energi� elektryczn� o 1,58 % rocznie.   

� Energooszcz�dny: zak"ada, #e zostan� podj�te dzia"ania na rzecz poprawy efektywno!ci 

energetycznej (szybkie wdro#enie ustawy o efektywno!ci energetycznej oraz jej rozszerzenia na 

podmioty sektora publicznego). Prognozuje si� !redni wzrost zapotrzebowania na energi� 

elektryczn� o 1,12 % rocznie.   

� Pasywny: uwzgl�dnia ograniczenia korzystania z energii elektrycznej na skutek bardzo 

wysokich cen energii elektrycznej. Prognozuje si� !redni wzrost zapotrzebowania na energi� 

elektryczn�  o 0,50 % rocznie.   

Wzrost zapotrzebowania na energi� elektryczn� przedstawiono w poni#szych tabelach:  

  

   

Prognoza na lata 2018 - 2035 

 

Polityka energetyczna 

Polski 
Umiarkowany Energooszcz�dny Pasywny 

 
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

2017 38 985 38 985 38 985 38 985 

2018 40 030 39 601 39 422 39 180 

2019 41 103 40 227 39 864 39 376 

2020 42 205 40 863 40 310 39 573 

2021 43 336 41 509 40 761 39 771 

2022 44 497 42 165 41 218 39 970 

2023 45 690 42 831 41 680 40 170 

2024 46 914 43 508 42 147 40 371 

2025 48 171 44 195 42 619 40 573 

2026 49 462 44 893 43 096 40 776 

2027 50 788 45 602 43 579 40 980 

2028 52 149 46 323 44 067 41 185 

2029 53 547 47 055 44 561 41 391 

2030 54 982 47 798 45 060 41 598 

2031 56 456 48 553 45 565 41 806 

2032 57 969 49 320 46 075 42 015 
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2033 59 523 50 099 46 591 42 225 

2034 61 118 50 891 47 113 42 436 

2035 62 756 51 695 47 641 42 648 

Tabela 7-11 Prognoza zwi�kszenia zu"ycia energii w latach 2018 - 2035  
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8. SYSTEM GAZOWNICZY 

8.1 Informacje ogólne  

Ocena pracy istniej�cego systemu gazowniczego zasilaj�cego w gaz odbiorców z terenu gminy 

Prudnik oparta zosta�a na informacjach uzyskanych z przedsi�biorstw gazowniczych 

dzia�aj�cych na terenie gminy Prudnik, tzn:  
 

· Operator Gazoci�gów Przesy�owych GAZ-System SA (oddzia� w !wierklanach),  
· Górno"l�ska Spó�ka Gazownicza Sp z o.o. (oddzia� � Zak�ad Gazowniczy w Opolu),  
· PGNiG SA Górno"l�ski Oddzia� Obrotu Gazem w Zabrzu.  

 

Rodzaj gazu   E, wg PN-C-04753  

Ilo"# stacji redukcyjno-pomiarowych Io  2  

Ilo"# stacji redukcyjno-pomiarowych IIo   3  

$�czna liczba odbiorców gazu   6 302 szt. 

Roczne zu%ycie gazu   3 378,5 tys.m3  

Stan ruroci�gów gazowych na terenie gminy mo%na okre"li# ogólnie jako dobry.  

Rezerwy stacji II° na terenie gminy zapewniaj� mo%liwo"ci wzrostu zapotrzebowania na gaz w 
stosunku do obecnego zapotrzebowania.  

  

8.2  System gazowniczy � stan aktualny  

 

8.2.1 Obszar dzia!ania  

Ca�y obszar miasta Prudnik jest zgazyfikowany. Natomiast pozosta�a cz�"# gminy Prudnik nie 
jest zaopatrywana w paliwo gazowe z systemu gazowniczego. 

Planowane jest pod��czenie nowej nitki gazowej w 2019 r do powstaj�cego kompleksu 

mieszcz�cego OSP, Domu Kultury i przedszkole w $�ce Prudnickiej z perspektyw� 
rozbudowania sieci gazowej na obszar wsi $�ka Prudnicka i Moszczanka. 
  

8.2.2 Sieci wysokiego ci"nienia  

Gmina Prudnik zasilana jest w gaz poprzez ruroci�gi gazowe wysokiego ci"nienia, 
doprowadzaj�c go do stacji I° zlokalizowanych na terenie gminy.  
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Rysunek 2 Przebieg ruroci�gów wysokiego ci�nienia na obszarze gminy Prudnik 

 

Na terenie gminy Prudnik znajduj� si� wymienione poni�ej gazoci�gi wysokiego ci�nienia:  

  

Gazoci�g 
Ci&nienie!PN,!

MPa 
"rednica!DN,!mm 

Rok 
budowy/remontu 

Relacji Prudnik � Nysa 4,0/6,3 200 1988/2002 

Odga#$zienie!od!gazoci�gu!relacji!
Oborowiec � Racibórz!(do!granicy!

kraju) 
4,0/6,3 150 2002 - 2007 

Odga#$zienie!od!gazoci�gu!relacji 
Oborowiec � Racibórz!do!Stacji 

Prudnik!I°,!ul.!S#owicza 
4,0 80 1993 

Odga#$zienie!od!gazoci�gu!relacji 
Oborowiec � Racibórz!do!Stacji 

Prudnik!I°,!ul.!Towarowa 
4,0 100 1974 

Tabela 8-1 Parametry gazoci�gów wysokiego ci�nienia przebiegaj�ce przez teren gminy Prudnik 

 

8.2.3 Stacje redukcyjno pomiarowe I-go stopnia  

Gazoci�gami wysokiego ci�nienia gaz przesy�any jest do dwóch stacji redukcyjno pomiarowych 

I-go stopnia.  
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Parametry stacji redukcyjnych I stopnia zlokalizowanych na terenie gminy Prudnik zestawiono 

w poni$szej tabeli:  

  

 

Lp. Lokalizacja stacji 
Parametry techniczno � 

pomiarowe 
Maksymalne ci�nienie 

dostawy 

  [ kWh/h ] [ MPa ] 

1 Stacja Prudnik Towarowa 12 320 0,35 

2 Stacja Prudnik S"owicza 33 600 0,35 

Tabela 8-2 Zestawienie parametrów stacji redukcyjnych I stopnia 

  

8.2.4 Sieci �redniego ci�nienia  

Sieci �redniego ci�nienia s� wyprowadzone ze stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia. Ich 

zadaniem jest z jednej strony zasilanie stacji redukcyjno pomiarowej II-go stopnia a z drugiej 

dostawa gazu bezpo�rednio do odbiorców. W przypadku Gminy Prudnik na dzie! dzisiejszy 

stwierdzono wyst"powanie odbiorców z poziomu �redniego ci�nienia w ilo�ci 24.  

Obecnie na terenie gminy zainstalowanych jest ok. 8,4 km ruroci�gów �redniego ci�nienia. 
Szacunkowy podzia� ruroci�gów �redniego ci�nienia ze wzgl"du na materia# wykonania 

zestawiono na poni$szym wykresie:  

 

 

 
Wykres 30 Struktura wykonania gazoci"gów #redniego ci#nienia 

  

Zalecane jest, by w miar" mo$liwo�ci finansowej operatora gazoci�gów, przestawi% ca#o�% sieci 

�redniego ci�nienia na wykonane z materia#u PE. 
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8.2.5 Stacje redukcyjno pomiarowe II-go stopnia  

Stacje redukcyjno pomiarowe II-go stopnia s� ostatnim etapem transformacji parametrów gazu.  

Na terenie gminy Prudnik znajduj� si� trzy takie stacje.   

Parametry stacji redukcyjno pomiarowych II-go stopnia przedstawiaj� si� nast�puj�co:  

   

Lp. Nazwa stacji 
Rok budowy/ 
modernizacji 

Ci�nienie 
wlotowe 

Ci�nienie 
wylotowe 

Przepustowo�! 

nominalna 
Rezerwa 

[kPa] [kPa] [Nm3/h] [%] 

1 Nyska 2004 250 2,4 1600 75 

2 
Bora - 

Komorowskiego 
1995 250 2,4 1600 56 

3 Podgórna 2004 250 2,4 750 50 

Tabela 8-3 Parametry stacji redukcyjno - pomiarowych 

  

  

    

 
Wykres 31 Rezerwy stacji redukcyjno - pomiarowych 

  

  



 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZA!O"E# DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEP!O,  ENERGI$ ELEKTRYCZN% I PALIWA 
GAZOWE W GMINIE PRUDNIK  - 2019 

 

85 

8.2.6 Sieci niskiego ci�nienia  

Sieci niskiego ci�nienia wyprowadzone ze stacji redukcyjno pomiarowej II-go stopnia. Ich 

zadaniem jest dostawa gazu bezpo�rednio do odbiorców z wykorzystaniem przy�"czy do 

poszczególnych odbiorców.  

  

Obecnie na terenie gminy zainstalowanych jest ok. 38,8 km ruroci"gów niskiego ci�nienia. 

Szacunkowy podzia� ruroci"gów niskiego ci�nienia ze wzgl�du na materia� wykonania 

zestawiono na poni$szym wykresie:  

  

          

 
Wykres 32 Struktura wykonania gazoci�gów niskiego ci�nienia 

  

Wi�kszo�' odbiorców gazu z  terenu gminy Prudnik (a u�ci�laj"c z  terenu miasta Prudnik) s" 

zasilani z poziomu niskiego ci�nienia.  

   

8.3 Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne  

Celem poprawy pewno�ci zasilania w najbli$szych latach nale$y przeprowadzi' nast�puj"ce 

zadania inwestycyjne:  

  

1) Modernizacja Stacji Gazowej I° zlokalizowanej w Prudniku przy ulicy Towarowej.  
2) Prowadzenie w miar! mo�liwo�ci finansowej wymiany gazoci�gów stalowych na 

gazoci�gi wykonane z materia%u PE.  

  

Zak%ada si� równie�, ze wzgl�du m.in. na istniej�c� rezerw� w systemie dystrybucyjnym oraz 

rezerw zasilania, i� na bie��co sie& gazowa b�dzie rozbudowywana, w miar� wyst�powania 

potrzeb zg%aszanych przez nowych odbiorców.  
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8.4 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe � stan aktualny  

Struktura zu�ycia gazu wygl�da nast�puj�co:  

  

Wyszczególnienie 
w latach 

Gospodarstwa 
domowe bez 
ogrzewania 

Gospodarstwa 
domowe z 

ogrzewaniem 
Przemys� 

Handel + 
Us�ugi 

Pozostali Ogó�em 

[ tys.m³ ] [ tys.m³ ] [ tys.m³ ] [ tys.m³ ] [ tys.m³ ] [ tys.m³ ] 

2010 1 020,8 1 755,7 491,7 535,1 0,0 3 803,3 

2011 979,9 1 553,0 455,4 466,2 0,0 3 454,5 

2012 981,5 1 645,4 466,7 458,9 3,4 3 555,9 

2013 1 015,7 1 625,3 419,9 412,3 12,4 3 485,6 

2014 816,2 1 443,1 446,6 373,4 11,7 3 091,0 

2015 847,9 1 496,4 377,0 372,4 13,0 3 106,7 

2016 741,0 1 744,0 124,1 433,4 13,5 3 056,0 

2017 727,7 1 901,9 56,4 688,8 3,7 3 378,5 

Tabela 8-4 Zestawienie zu�ycia gazu przez poszczególne grupy odbiorców w latach 2010 � 2017 

  

           

Wykres 33 Zestawienie udzia�u zu�y� gazu poszczególnych grup odbiorców w roku 2017 
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Pod wzgl�dem zu�ycia gazu gospodarstwa domowe stanowi� grup� dominuj�c� i zu�ywaj� 78% 

gazu dostarczanego do gminy Prudnik, kolejnym jest segment handlu i us�ug � 20%. !�czne 

zu�ycie gazu w roku 2017 na terenie gminy Prudnik wynios�o 3 378,5 tys. m3 i wzros�o o 10 % 

w stosunku do roku poprzedniego. 

 

 

Struktura odbiorców gazu wygl�da nast�puj�co:  

  

 

Wyszczególnienie 
w latach 

Gospodarstwa 
domowe bez 
ogrzewania 

Gospodarstwa 
domowe z 

ogrzewaniem 
Przemys! 

Handel + 
Us!ugi 

Pozostali Ogó!em 

[ szt. ] [ szt. ] [ szt. ] [ szt. ] [ szt. ] [ szt. ] 

2010 5 238 1 399 19 73 0 6 729 

2011 5 155 1 449 17 65 0 6 686 

2012 5 589 1 493 17 70 1 7 170 

2013 5 631 1 451 16 73 1 7 172 

2014 5 436 1 616 21 77 1 7 151 

2015 5 285 1 659 14 82 2 7 042 

2016 5 176 1 669 13 80 2 6 940 

2017 4 489 1 721 15 76 1 6 302 

Tabela 8-5 Zestawienie ilo�ci pod��czonych odbiorców do sieci gazowej w latach 2010 - 2017 
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98,5 % odbiorców gazu to gospodarstwa domowe. Drug� najwi�ksz� grup� odbiorców stanowi� 

punkty us�ugowe i handlowe � ok. 1,2 %.  

 

Ilo�� gospodarstw domowych 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Bez ogrzewania 5 238 5 155 5 589 5 631 5 436 5 285 5 176 4 489 

Z ogrzewaniem 1 399 1 449 1 493 1 451 1 616 1 659 1 669 1 721 

Tabela 8-6 Zestawienie danych ilo�ci odbiorców w grupie gospodarstw domowych 

Wykres 34 Zestawienie udzia�u poszczególnych grup odbiorców w pod�#czonych do sieci gazowej w roku 2017 
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Wykres 35 Przedstawienie ilo�ci odbiorców w grupie gospodarstw domowych 

Zauwa�ono zmniejszenie si� ilo�ci u�ytkowników przy��czonych do sieci gazowniczej w�ród 

gospodarstw domowych zu�ywaj�cych gaz na potrzeby przygotowania posi�ków o 749 szt. 

Prawdopodobnie w tym przypadku kuchenki gazowe zosta�y wymienione na nowoczesne i 

sprawniejsze kuchenki indukcyjne. Jednocze�nie w grupie gospodarstw domowych 

zu�ywaj�cych gaz na potrzeby ogrzewania zauwa�ono wzrost o 322 odbiorców i jest to 

kontynuacja trendu wymiany pieców w�glowych (z regu�y w starym budownictwie 

wielorodzinnym) na ogrzewanie gazowe. 

 

Zu�ycie gazu przez gospodarstwa domowe 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
[tys.m3] [tys.m3] [tys.m3] [tys.m3] [tys.m3] [tys.m3] [tys.m3] [tys.m3] 

Bez ogrzewania 1 021 980 982 1 016 816 848 741 728 

Z ogrzewaniem 1 756 1 553 1 645 1 625 1 443 1 496 1 744 1 902 

Tabela 8-7 Zestawienie ilo�ci zu�ycia gazu przez gospodarstwa domowe 
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Wykres 36 Przedstawienie zu�ycia gazu przez gospodarstwa domowe 

Zauwa�ono zwi�kszenie zu�ycia gazu w obszarze ogrzewania mieszka� przy jednoczesnym 

spadku zu�ycia gazu w obszarze wykorzystana do celów socjalno � bytowych. 

  

 

8.5 Ocena stanu aktualnego  

a. Gmin� Prudnik zasilaj! dwie stacje redukcyjno-pomiarowe Io.  

b. System gazowniczy gminy Prudnik posiada rezerw� przesy"ow!, zdoln! do pod"!czenia 

nowych odbiorców.  

c. Miasto jest w ca"o#ci zgazyfikowane. Nie stwierdzono wyst�powania odbiorców gazu 

poza miastem Prudnik. W chwili obecnej trwaj! prac� nad pod"!czeniem linii gazowej do 

miejscowo#ci $!ka Prudnicka 

d. Odbiorcy gazu na terenie gminy zasilani s! z poziomu #redniego i niskiego ci#nienia. 

Aczkolwiek odbiorcy z poziomu niskiego ci#nienia wyst�puj! w znacz!co wi�kszej 

liczbie.  

e. Ogólny stan infrastruktury gazowej na terenie gminy mo�na uzna% za dobry.  

f. Przewidywane zwi�kszenie zapotrzebowania na gaz w perspektywie roku 2035 powinno 

by% zaspokojone poprzez istniej!c! infrastruktur� gazow! i nie zachodzi potrzeba jej 

rozbudowy (np. poprzez zwi�kszenie przepustowo#ci stacji redukcyjnych czy 

zwi�kszanie #rednicy gazoci!gów).  

g. Bior!c powy�sze pod uwag� jak równie� planowane dzia"ania modernizacyjne nale�y 

stwierdzi%, i� stan systemu gazowniczego nie stanowi zagro�enia co do pewno#ci 

zasilania w najbli�szych latach. 
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8.6 Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz  

Prognoza zu�ycia gazu zosta�a przeprowadzona w oparciu o �Polityk� energetyczn� Polski do 

2030 roku� stanowi�c� za��cznik do uchwa�y nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia  10 listopada 

2009 r.   

Oszacowano !rednioroczny wzrost zapotrzebowania na paliwa gazowe w latach 2018 - 2020 na 

1,57 % rocznie, natomiast w latach 2020-2035 na 1,51 %.  

  

Prognoza 2018 - 2035 

Lata [tys.m3] 

2018 3 378,5 

2019 3 431,5 

2020 3 485,4 

2021 3 538,0 

2022 3 591,4 

2023 3 645,6 

2024 3 700,6 

2025 3 756,5 

2026 3 813,2 

2027 3 870,8 

2028 3 929,2 

2029 3 988,5 

2030 4 048,7 

2031 4 109,8 

2032 4 171,9 

2033 4 234,9 

2034 4 298,8 

2035 4 363,7 

Tabela 8-8 Prognoza zu�ycia gazu na lata 2018 - 2035 
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9. ZMIANY W STRUKTURZE ZAOPATRZENIA GMINY W 

CIEP�O  

Z analizy struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych gminy wynika, �e g�ównym no�nikiem 

ciep�a jest w�giel (w instalacjach indywidualnych), którego udzia� w strukturze potrzeb wynosi 

50,6%. Nieco mniejszy udzia� w bilansie paliwowym gminy posiada w�giel spalany w �ródle 

systemu ciep�owniczego  - 32,8%.  

Wp�yw na struktur� paliwow! potrzeb cieplnych gminy b�dzie mie� sposób zaopatrzenia w 

ciep�o terenów rozwojowych.  

Na terenach rozwojowych przewiduje si� wykorzystanie ekologicznych systemów do 

zabezpieczenia potrzeb cieplnych z wykorzystaniem gazu ziemnego, oleju opa�owego, gazu 

p�ynnego, energii elektrycznej i odnawialnej (w tym zarówno energii s�onecznej, wiatrowej jak i 

z wykorzystaniem pomp ciep�a), ekologicznych pieców w�glowych spe�niaj!cych wszelkie 

wymogi ochrony �rodowiska a tak�e przewiduje si� dalszy rozwój systemu ciep�owniczego.  

  

Reasumuj!c, prowadzone w gminie dzia�ania w zakresie zaopatrzenia w ciep�o powinny by� 

ukierunkowane na zwi�kszanie udzia�u paliw ekologicznych w produkcji ciep�a w szczególno�ci 

w miar� mo�liwo�ci systemu ciep�owniczego i gazowniczego, a tak�e promowanie i zwi�kszanie 

pokrycia potrzeb cieplnych bazuj!cych na energetyce odnawialnej.   
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10. PRZEDSI�WZI�CIA RACJONALIACYJNE U�YTKOWANIA 
CIEP�A, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH 

10.1 Wprowadzenie � ogólne mo!liwo"ci racjonalizacji u!ytkowania 
energii  

Podstawowe strategiczne za�o�enia maj!ce na celu racjonalizacj� u�ytkowania ciep�a, energii 

elektrycznej i paliw gazowych na obszarze Gminy Prudnik definiowane s! jako:  

1) D!�enie do jak najmniejszych op�at p�aconych przez odbiorców (przy spe�nieniu    

warunku samofinansowania si� sektora paliwowo - energetycznego),  

2) Minimalizacja szkodliwych dla �rodowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowo 

energetycznego na obszarze miasta i gminy,  

3) Zapewnienie bezpiecze&stwa i pewno�ci zasilania w zakresie ciep�a energii elektrycznej 

i paliw gazowych.  

Ad1.  

� podniesienie sprawno�ci wytwarzania ciep�a, jak równie� ograniczenie kosztów jego 

przesy�u przez przedsi�biorstwa ciep�ownicze, 

� podejmowanie dzia�a& termomodernizacyjnych jak równie� zastosowanie urz!dze& o 

wi�kszej sprawno�ci i mniejszej energoch�onno�ci. Proces ten mo�na zaobserwowa� np. 

w systemie ciep�owniczym, którego moc zamówiona zmniejsza si� corocznie w wyniku 

tego typu dzia�a&.   

   

Ad2.  

� zwi�kszenie sprawno�ci wytwarzania ciep�a maj�ce wp�yw na zmniejszenie wska ników 

emisji zanieczyszcze$,  

� dzia�ania termomodernizacyjne maj�ce wp�ywa na zmniejszenie emisji zanieczyszcze$ 

do atmosfery, 

� przy�"czenie do sieci ciep�owniczej odbiorców, którzy do tej pory byli zaopatrywani w 

ciep�o z niskosprawnych urz"dze$.  

  

Kontynuacja dzia�a$ w zakresie racjonalizacji u#ytkowania ciep�a, energii elektrycznej i paliw 

gazowych powinna polega$ na:    

  

W odniesieniu do !róde� ciep�a:  

1) Propagowaniu i popieraniu inwestycji budowy  róde� kompaktowych wytwarzaj$cych 

ciep�o i energi� elektryczn$ w skojarzeniu i zasilanych paliwem ekologicznym (gaz 

ziemny, olej opa�owy, gaz p�ynny, paliwa odnawialne).  

2) D"#enie do likwidacji indywidualnego ogrzewania w�glowego poprzez rozbudow� 

systemu ciep�owniczego (budowa kompaktowych w�z�ów ciep�owniczych) i 

gazowniczego (stosowanie indywidualnych instalacji ogrzewania gazowego).  

3) Podejmowaniu przedsi�wzi�$ zwi"zanych z utylizacj" i bezpiecznym sk�adowaniem 

odpadów komunalnych (selekcja odpadów, kompostowanie oraz spalanie 

wyselekcjonowanych odpadów, wykorzystywanie ich jako surowce wtórne, spalanie 

gazu wysypiskowego z ekonomicznie uzasadnionym wykorzystaniem ich energii).   
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4) Popieraniu przedsi�wzi�$ prowadz"cych do wykorzystywania energii odpadowej, 

ukierunkowanych przede wszystkim na znajduj"cych si� na terenie gminy firmach 

produkcyjnych.  

  

W odniesieniu do u ytkowania ciep�a:  

1) Kontynuowaniu przedsi�wzi�$ zwi!zanych ze zwi�kszeniem efektywno"ci 

wykorzystania energii cieplnej w obiektach gminnych (termorenowacja i 

termomodernizacja budynków, modernizacja wewn�trznych systemów ciep�owniczych 

oraz wyposa#anie w elementy pomiarowe i regulacyjne, wykorzystywanie ciep�a 

odpadowego) a tak#e wspieranie organizacyjno � prawne przedsi�wzi�$ 

termomodernizacyjnych podejmowanych przez u#ytkowników indywidualnych (np. 

prowadzenie doradztwa energetycznego).  

2) Dla nowo projektowanych obiektów wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu uwzgl�dniaj!cych proekologiczn! i energooszcz�dn! polityk� 

pa$stwa i gminy (np. u#ytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie 

energooszcz�dnych technologii w budownictwie i przemy"le, op�acalne 

wykorzystywanie energii odpadowej).  

3) Popieraniu i promowaniu indywidualnych dzia�a$ w�a"cicieli lokali polegaj!cych na 

przechodzeniu do u#ytkowania na cele grzewcze i sanitarne ekologicznie czystszych 

rodzajów paliw, energii elektrycznej albo energii odnawialnej.   

  

 W odniesieniu do u ytkowania energii elektrycznej:  

1) Wprowadzaniu automatycznej regulacji procesu wytwarzania ciep�a w kot�owniach 

systemowych i lokalnych.   

2) Przechodzenie na stosowanie energooszcz�dnych %róde� "wiat�a w obiektach 

u#yteczno"ci publicznej oraz do o"wietlenia ulic, placów itp.  

3) Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno � naprawczych i czyszczenia 

o"wietlenia.  

4) Dba�o$  kadr technicznych zak�adów przemys�owych, aby nap�dy elektryczne nie by�y 

przewymiarowane i pracowa�y z optymaln! sprawno$ci! oraz du#ym wspó�czynnikiem 

mocy czynnej (cos ).  

5) Sterowanie obci!#eniem, tam gdzie to mo%liwe, polegaj!ce na przesuwaniu okresów 

pracy wi�kszych odbiorników energii elektrycznej na godziny poza szczytem 

energetycznym.  

6) Stosowanie energooszcz�dnych technologii w procesach produkcyjnych.  

  

  

10.2 Racjonalizacja u�ytkowania mediów energetycznych w Gminie 
Prudnik 

Stale rosn�ce koszty zakupu ciep�a, energii elektrycznej i gazu w budynkach mieszkalnych 

nale �cych do osób prywatnych s� g�ównym stymulatorem przeprowadzania racjonalnego 

u ytkowania   
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Sk�aniaj� one do oszcz dzania energii (adekwatnie do mo%liwo"ci finansowych w�a"cicieli 

budynków) poprzez podejmowanie przedsi wzi # termomodernizacyjnych (ocieplanie przegród 

zewn trznych, uszczelnienia oraz wymiany okien, modernizacje instalacji centralnego 

ogrzewania, monta! grzejnikowych p�yt refleksyjnych i inne) a tak!e dzia�a$ indywidualnych 

jak: stosowania energooszcz dnych %róde� "wiat�a, zast powania wyeksploatowanych urz�dze$ 

grzewczych i gospodarstwa domowego urz�dzeniami energooszcz dnymi, wykorzystywania 

systemu taryf strefowych na energi  elektryczn� do przesuwania godzin zwi kszonego 

obci�!enia elektrycznego na okres doliny nocnej.   

Poniewa! jednak, nie istniej� obecnie uregulowania prawne dotycz�ce emisji zanieczyszcze$ z 

gospodarstw domowych warunki ekonomiczne zmuszaj� wielu w�a"cicieli budynków do 

korzystania na potrzeby grzewcze z najta$szych, zanieczyszczaj�cych "rodowisko %róde� energii 

pierwotnej (paliwa sta�e, odpady).  

W miar  wzrostu zamo!no"ci ludno"ci trend ten b dzie si  jednak zmienia� na rzecz korzystania 

ze %róde� zapewniaj�cych znacznie wy!szy komfort u!ytkowania ciep�a jakimi s� paliwo gazowe 

lub olejowe, energia elektryczna lub odnawialna.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku wydawane przez 

Urz�d decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów powinny uwzgl dnia# dla 

nowego budownictwa aspekt ekologiczny wprowadzania nowoczesnych, niezanieczyszczaj�cych 

"rodowiska systemów grzewczych wykorzystuj�cych paliwo gazowe, olej opa�owy, energi  

elektryczn�, energi  odnawialn� lub ciep�o systemowe. Stosowanie paliwa w glowego 

ograniczone powinno by# do przypadków wykorzystania nowoczesnych pieców w glowych 

spe�niaj�cych wymagania ekologiczne.  

  

W budynkach komunalnych, stanowi!cych maj!tek Gminy, dzia�ania na rzecz ograniczenia 

niskiej emisji oraz prace termorenowacyjne powinny by# podejmowane przez gmin  w ramach 

w�asnych "rodków (uwzgl dniaj�c mo!liwo"ci kredytowania i premii, jakie daje ustawa 

termomodernizacyjna).  

Dotyczy to równie! budynków u!yteczno"ci publicznej nale!�cych do gminy.  

  

Do gminnych przedsi wzi # racjonalizuj�cych u!ytkowanie energii elektrycznej mo!na zaliczy# 

wymian  o"wietlenia ulic i placów na o"wietlenie energooszcz dne oraz dba�o"# o jego 

w�a"ciwy stan techniczny i czysto"#. Planowanie i realizacja o"wietlenia dróg gminnych nale!y 

do zada$ w�asnych gminy i powinna by# przeprowadzona ze "rodków gminnych.   

  

Racjonalizacja u!ytkowania ciep�a, energii elektrycznej oraz innych no"ników energii w 

zak�adach wytwórczych, us�ugowych powinna by# wymuszana przez jej wp�yw na koszty 

produkcji w zak�adzie a tym samym na konkurencyjno"# towarów b�d% us�ug oferowanych przez 

zak�ad, co w ostatecznym bilansie decyduje o zyskach lub stratach zak�adu.   

Na terenach rozwojowych gminy nale!y preferowa# zak�ady stosuj�ce nowoczesne technologie 

nie wywo�uj�ce ujemnych skutków dla "rodowiska naturalnego.  

Instrumentem zewn trznym, racjonalizuj�cym czasowy rozk�ad zu!ycia no"ników energii jest 

system taryf czasowych.   

W gospodarce komunalnej nie ma mo!liwo"ci sterowania obci�!eniem energii elektrycznej 

polegaj�cej na przesuwaniu godzin pracy odbiorników na godziny poza szczytem 



 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZA�O�E� DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEP�O,  ENERGI� ELEKTRYCZN� I PALIWA 
GAZOWE W GMINIE PRUDNIK  - 2019 

 

96 

energetycznym. Dzia�ania takie mog� by# stosowane w zak�adach produkcyjnych oraz przez 

indywidualnych odbiorców posiadaj�cych liczniki energii elektrycznej dwutaryfowe i maj�cych 

odpowiednie umowy z Zak�adem Energetycznym.  

  

Racjonalizacja u!ytkowania paliw ze wzgl du na ochron  "rodowiska sterowana jest poprzez 

system dopuszczalnych emisji oraz op�at i kar ekologicznych (w tym zakresie gmina mo!e 

wspó�pracowa# z Urz dem Marsza�kowskim).  

  

Reasumuj�c, dzia�ania gminy racjonalizuj�ce u!ytkowanie ciep�a, energii elektrycznej i gazu 

powinny koncentrowa# si  wokó� zagadnie$ dostarczania mediów energetycznych wszystkim 

zainteresowanym odbiorcom oraz dba�o"# o wysoki standard czysto"ci "rodowiska naturalnego i 

podniesienie walorów turystycznych gminy.  

  

10.3 Zarz�dzanie u�ytkowaniem energii w obiektach u�yteczno ci 
publicznej  

U�ytkowanie energii w obiektach u�yteczno ci publicznej obci!�a bezpo rednio bud�et gminy. 

Celem zarz!dzania u�ytkowaniem ciep�a, gazu i energii elektrycznej na potrzeby grzewcze w 

obiektach u�yteczno ci publicznej jest racjonalizacja u�ytkowania przynosz!ca efekty 

ekonomiczne (w postaci obni�enia kosztów zaopatrzenia w no niki energetyczne) oraz efekty 

 rodowiskowe.   

  

Racjonalizacja u�ytkowania energii w obiektach u�yteczno ci publicznej obejmuje równie� 

planowanie przedsi"wzi"# termomodernizacyjnych na zasadach zrównowa�onego rozwoju, tj. 

harmonizuj!cych mo�liwo ci finansowe i inwestycyjne gminy z maksymalizacj! efektów 

oszcz"dno ciowych w zu�yciu no ników energii. Pozwoli to zaoszcz"dzi#  rodki wydatkowane 

na dostarczanie no ników energetycznych oraz � poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na 

energi" � powoduje zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.  

 

Nazwa 
 

Adres 2016 r. 2016 r. 2017 r. 2017 r. 

Lp Nazwa budynku 
Funkcja 

obiektu 
Adres - Ulica 

Zu�ycie ciep�a 
sieciowego 

[GJ/a] 

Koszt ciep�a 
sieciowego 

[z�/a] 

Zu�ycie ciep�a 
sieciowego 

[GJ/a] 

Koszt ciep�a 
sieciowego 

[z�/a] 

1 
Zespó� Szkolno - 

Przedszkolny Nr 1 

Szko�a 
podstawowa 

nr 1 

Podgórna 452,937 30 213,02 494,896 32 662,69 

2 
Zespó� Szkolno - 

Przedszkolny Nr 1 

Przedszkole 

nr6 
Podgórna 423,213 35 377,89 438,384 36 929,61 

3 
Zespó� Szkolno - 

Przedszkolny Nr 2 

Szko�a 
Podstawowa 

nr 3 

Szkolna 829,91 52 818,83 831,74 52 802,64 

4 
Zespó� Szkolno - 

Przedszkolny Nr 2 

Przedszkole 

nr1 
Mickiewicza 390,677 26 072,85 401,075 26 500,18 

5 
Zespó� Szkolno - 

Przedszkolny Nr 2 

Przedszkole 

nr4 
Mickiewicza 238,433 18 134,59 233,515 17 925,59 

6 Zespó� Szkó� 
Szko�a 

Podstawowa 
D!browskiego 743,6 46 481,41 794,6 48 622,37 
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nr4 

7 Zespó� Szkó� 
Przedszkole 

nr3 
Piastowska 414,1 29 270 247 22 227,84 

8 Zespó� Szkó� 
Przedszkole 

nr7 
Ogrodowa 489,6 30 993,6 392,7 26 864,66 

9 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Prudniku 
Gimnazjum Armii Krajowej 755,53 61 526,96 653,4 52 528,35 

10 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Prudniku 
Sto�ówka Traugutta 128,97 7 370,63 96,6 5 995,66 

11 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Prudniku 

Hala 

Sportowa 
Ko"ciuszki 170,53 13 059,68 149,5 12 153,17 

12 
Szkolne Schronisko 

M�odzie�owe 
Schronisko D!browskiego 729,9 45 800,08 786,4 47 559,69 

13 O"rodek Sportu i Rekreacji 
Hala 

sportowa 
#ucznicza 653,85 48 155,34 658,19 48 242,43 

14 O"rodek Sportu i Rekreacji 
Stadion 

sportowy 
W�oska 21,54 1 529,25 25,17 1 678,03 

15 O"rodek Sportu i Rekreacji Basen Parkowa 2 467,5 147 581,9 2361,5 142 494,8 

16 
$rodowiskowy Dom 

Samopomocy  
Parkowa 573,627 33 903,6 562,1 34 287,66 

17 
Agencja Promocji i Rozwoju 

Gminy Prudnik 

Inkubator 

Przedsi%biorc
zo"ci 

Pl. Wolno"ci 185,07 17 454,27 263,71 20 206,04 

18 
Agencja Promocji i Rozwoju 

Gminy Prudnik 

Inkubator 

Przedsi%biorc
zo"ci 

PL. Zamkowy 355,09 27 516,54 477,18 32 597,27 

19 
Prudnicki O"rodek Kultury i 

Biblioteki Publicznej 
POK Ko"ciuszki 664,3 30 569,18 525,8 31 458,94 

20 
Prudnicki O"rodek Kultury i 

Biblioteki Publicznej 
POK Mickiewicza 99,53 6 295,65 240,1 14 423,76 

21 
Prudnicki O"rodek Kultury i 

Biblioteki Publicznej 
Biblioteka Mickiewicza 274,73 23 577,96 201,87 19 705,45 

22 
Zarz!d Budynków 

Komunalnych 
ZBK Piastowska 324,3 23 819,13 322,4 23 750,57 

23 Gmina Prudnik 
budynek 

adm-biurowy 
Ko"ciuszki 1 684,77 117 626,6 1399 93 556,62 

24 Muzeum Ziemii Prudnickiej muzeum 
Boles�awa 
Chrobrego 

259,67 19 664,52 193,81 12 696,15 

25 

Centrum Tradycji Tkackich - 

oddzia� Muzeum Ziemi 
Prudnickiej 

muzeum 
Królowej 
Jadwigi 

64,8 6 898,99 64,51 6 827,96 

 
Suma 

  
13 396,18 901 712,5 12 815,15 864 698,1 

Tabela 10-1 Zestawienie zu�ycia ciep�a i kosztów obiektów gminnych 

W zwi�zku z kosztami, które co roku ponosi gmina na ogrzewanie zarz�dzanych przez siebie 

obiektów, zasadne jest kontynuowanie prowadzonych dzia�a  zmierzaj�cych do zmniejszenia 

energoch�onno!ci tych obiektów.  
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10.4 Zasada TPA  

Zasada TPA (Third Party Access) zosta�a na�o�ona na pa stwa cz�onkowskie Unii Europejskiej 

w dyrektywie 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego. Wprowadzenie tej zasady dla ko cowych 

odbiorców energii oznacza mo�liwo!" wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.  

Procedur# zmiany sprzedawcy energii nale�y przeprowadzi" w nast#puj$cej kolejno!ci:  

1) Zawarcie umowy z nowym sprzedawc$ energii.  

2) Wypowiedzenie umowy sprzeda�y staremu sprzedawcy.  

3) Zawarcie nowej umowy dystrybucyjnej.  

4) Poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) o zawarciu nowej 

umowy sprzeda�y.  

5) Dostosowanie uk�adów pomiarowo-rozliczeniowych.  

6) Odczyt liczników i rozliczenie ko cowe ze starym sprzedawc$.  

Punkty 3 oraz 4 maj$ zastosowanie w przypadku posiadania  kompleksowej umowy na 

!wiadczenie dostaw energii.  

  

Aby przeprowadzi" procedur# zmiany sprzedawcy energii nale�y w pierwszej kolejno!ci 

zidentyfikowa" potrzeby w�asne. Umow# na sprzeda� energii z nowym dostawc$ zaleca si# 

zawrze" na dwa do trzech lat. W tym czasie nale�y monitorowa" zapotrzebowanie na energi# 

elektryczn$, by w ten sposób przygotowany zosta� podk�ad dla kolejnego przetargu. Wa�ne jest, 

aby nowa umowa sprzeda�y energii elektrycznej rozpoczyna�a swój bieg w dniu nast#puj$cym 

po wyga!ni#ciu poprzedniej umowy. Pozwoli to zapewni" ci$g�o!" dostaw energii elektrycznej.  

  

Procedura ta ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych na zaspokojenie ci$gle rosn$cych, 

w wyniku rozwoju oraz potrzeb w zakresie energii elektrycznej.   

   

10.5 Rozproszone �ród�a ciep�a i ich transformacja  

W ramach przeprowadzonej ankietyzacji gminy poza rozes�aniem ankiet do budynków 

u�yteczno!ci publicznej ankietyzowano równie� firmy produkcyjne znajduj$ce si# na terenie 

gminy oraz spó�dzielnie mieszkaniowe.   

Najcz#!ciej stosowanym paliwem jest w#giel, co potwierdza bilans potrzeb grzewczych. 

Nale�y pami#ta" o indywidualnych instalacjach grzewczych w budynkach jednorodzinnych oraz 

budynkach wielorodzinnych, których ilo!" jest ci#�ka do oszacowania. Mo�na mie" jednak 

pewno!" �e zdecydowana wi#kszo!" budownictwa jednorodzinnego jest opalana w dalszym 

ci$gu za pomoc$ w#gla, co w okresie grzewczym jest odczuwalne przez mieszka ców gminy.  

  

W celu zmniejszenia niskiej emisji, najbardziej uci$�liwej dla mieszka ców, stopniowo powinno 

si# pod�$cza", w miar# mo�liwo!ci i dost#pno!ci, budynki ogrzewane za pomoc$ lokalnych 

kot�owni olejowych lub w#glowych do systemu ciep�owniczego b$d% systemu gazowniczego.   

  

W dalszym ci$gu nale�y prowadzi" prace termomodernizacyjne, które znacz$co poprawiaj$ 

wspó�czynniki charakteryzuj$ce budynki pod wzgl#dem zapotrzebowania na ciep�o.    
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11. ENERGIA ODNAWIALNA, ODPADOWA, LOKALNE 

NADWY�KI ENERGII ZAKRES WSPÓ�PRACY Z 
S�SIADAMI 

11.1 Energia odnawialna na terenie Gminy Prudnik � charakterystyka, 
stan aktualny, potencja! 

 

11.1.1 Wprowadzenie  

Tematem niniejszego rozdzia�u jest ocena stanu aktualnego w zakresie wykorzystywania 

zasobów energii odnawialnej jak równie� mo�liwych do wykorzystania w perspektywie 

bilansowej si gaj!cej roku 2035.   

W ramach tej cz "ci opracowania zosta�y opisane nast puj!ce rodzaje energii odnawialnej:  

· energia wodna,  

· energia z biomasy,  

· energia s�oneczna,  

· energia wiatrowa,  

· energia geotermalna (wraz z wykorzystaniem pomp ciep�a),  

· energia z biogazu.  

  

11.1.2 Podstawy prawne  

W zwi�zku z konieczno ci� korelacji wytycznych zawartych w opracowaniu oparto si! na 

nast!puj�cych Aktach Prawnych:  

  Prawo energetyczne, 

  Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., 

  Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej Polski. 

 

11.1.3 Korzy�ci w gminie z wdro enia technologii energetycznych OZE  

Obszary wp!ywu technologii OZE  
 

Najogólniej ujmuj�c mo na stwierdzi!,  e technologie OZE wyst"puj� wieloaspektowo w 

ka dym programie rozwoju spo�eczno-gospodarczego.  

Obszarami ich wyst"powania s�:  

· Gospodarka energetyczna,  

· Gospodarka odpadami,  

· Gospodarka rolna, 

· Zarz�dzanie  rodowiskiem, 

· Zarz�dzanie zasobami ludzkimi i potencja�em lokalnym.  

 

Korzy�ci z wdra�ania technologii OZE  
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Realizacja ró�norodnych programów gminnych, w których wyst puje aspekt OZE skutkuje 

nast puj!cymi korzy"ciami:  

- Spalanie b!d" wspó�spalanie biomasy w elektrociep�owniach obni$a koszty i cen% za 

energi% elektryczn! i ciep�o.  

- Instalowanie kolektorów s�onecznych i pomp ciep�a istotnie poprawia jako�' powietrza.  

- Ewentualne udokumentowane z�o$a geotermalne stwarzaj! mo�liwo�' do ich 

wykorzystania dla celów grzewczych oraz leczniczych i rekreacyjnych.  

- Eksploatacja kolektorów s�onecznych, pomp ciep�a i spalanie biomasy w budynkach 

u$yteczno�ci publicznej gminy, obni$a wydatki z bud$etu gminy na gaz, olej opa�owy, a 

nawet w%giel.  

- Realizacja programów obejmuj!cych OZE mo�e zmieni� na korzy�' oblicze gminy, 

podniesie atrakcyjno�' dla mieszka(ców oraz potencjalnych nowych inwestorów.  
- Programy wdra�ania technologii OZE s! miejscem alokacji �rodków pomocowych 

krajowych i unijnych. )rodki te mog! pochodzi� Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i )rodowisko  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W 

przypadku wyczerpania �rodków z tych programów nale$y przeanalizowa' mo$liwo�' 

wykorzystania �rodków przeznaczonych na kolejne lata trwania programów.  

- Zwi�kszenie lokalnego bezpiecze(stwa energetycznego. Uniezale�nienie si� od dostaw 

energii z zewn!trz.  

  

11.1.4 Energia wodna   

Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej wody jest istnienie  w okre"lonym 

miejscu znacznego spadu du�ej ilo"ci wody. Dlatego te� budowa elektrowni wodnej ma 

najwi ksze uzasadnienie w okolicy istniej!cego wodospadu lub przep�ywowego jeziora le�!cego 

w pobli�u doliny. Miejsca takie jednak nie cz sto wyst puj! w przyrodzie, dlatego te� w celu 

uzyskania spadu wykonuje si  konieczne budowle hydrotechniczne. Najcz "ciej stosowany 

sposób wytwarzania spadu wody polega na podniesieniu jej poziomu w rzece za pomoc! jazu, 

czyli konstrukcji pi trz!cej wod  w korycie rzeki lub zapory wodnej - pi trz!cej wod  w dolinie 

rzeki. Do rzadziej stosowanych sposobów uzyskiwania spadu nale�y obni�enie poziomu wody 

dolnego zbiornika poprzez wykonanie koniecznych prac ziemnych. W przypadku przep�ywowej 

elektrowni wodnej jej moc chwilowa zale�y "ci"le od chwilowego dop�ywu wody, natomiast 

elektrownia wodna zbiornikowa mo�e wytwarza# przez pewien czas moc wi ksz! od mocy 

odpowiadaj!cej chwilowemu dop�ywowi do zbiornika.   

W naszym kraju udzia� energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi 

zaledwie 1,1%. Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynosz! ok. 23 tys. GWh 

rocznie. Zasoby techniczne szacuje si  na ok. 13,7 tys. GWh/rok.   

Stosunkowo du�e nak�ady inwestycyjne na budow  elektrowni wodnej powoduj! jednak, i� 

celowo"# ekonomiczna ich budowy szczególnie dla MEW *Ma�ych Elektrowni Wodnych+ na 

rzekach o ma�ych spadkach jest cz sto problematyczna. Koszt jednostkowy budowy MEW, w 

porównaniu z wi kszymi elektrowniami jest bardzo wysoki. Dlatego te� podj cie decyzji o jej 

budowie musi by# poprzedzone g� bok! analiz! czynników maj!cych wp�yw na jej koszt z 

jednej strony oraz spodziewanych korzy"ci finansowych z drugiej. 
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Ocena wykorzystania istniej cych zasobów energii wodnej � stan aktualny  

 

Na terenie Gminy Prudnik wyst�puje  ród�o energii elektrycznej w postaci Ma�ej Elektrowni 

Wodnej Moszczanka, zabudowanej na rzece Z�oty Potok. Moc elektryczna wytworzona w tej 

elektrowni jest kierowana do systemu elektroenergetycznego, a moc zainstalowana nie 

przekracza 0,3MW.   

Potencja� cieków wodnych przep�ywaj!cych przez obszar gminy wskazuje na nieznaczne 

mo�liwo#ci dla budowy kolejnych elektrowni wodnych.   

  

11.1.5 Energia z biomasy   

Wprowadzenie  
 

Rozwa%aj!c mo�liwo#$ energetycznego wykorzystania biopaliw nale"y je podzieli$ na: sta�e, 

p�ynne i gazowe (biogaz). Na dzie% dzisiejszy najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie 

biopaliw sta�ych, które wykorzystywane s� do tak zwanych bezpo#rednich procesów spalania w 

postaci:  

- drewna i odpadów drzewnych (biomasa le�na),  

- biomasy pochodzenia rolniczego,  

- upraw specjalnych ro�lin energetycznych,  

- osadów �ciekowych.  

Obecnie biomas", która ma najwi!kszy udzia� w energetyce jest biomasa le�na w posta" zr!bek 

drzewnych.   

 

Ocena wykorzystania i potencja�u istniej�cych zasobów energii z biomasy  
    

Mo#liwo�ci terenowe gminy dla pozyskania biomasy s" stosunkowo du#e. ""czna powierzchnia 

lasów i gruntów le�nych, które te# stanowi" istotne $ród�o pozyskania biomasy wynosi 1632 ha 

(ok. 13,6% powierzchni gminy). Gmina posiada równie# ok. 8309ha (ok. 68% powierzchni 

gminy) ziem u#ytków rolnych, na których to mo#na uprawia" ro�liny przeznaczone do spalania 

jako biomasa.  

Obecnie brak jest informacji na temat istnienia takich upraw na terenie gminy.  

W $ródle ciep�a systemu ciep�owniczego, zlokalizowanego za granic" z gmin" Lubrza, biomasa 

drzewna jest wykorzystywana w postaci domieszki do paliwa w!glowego, które jest paliwem 
podstawowym. Biomasa z terenów gminy mo#e by" przygotowywana z przeznaczeniem do 

spalenia w $ródle ciep�a.  
  

11.1.6 Energia wiatrowa  

Wprowadzenie  
 

Ocena potencja�u energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przysz�ej elektrowni wiatrowej 

jest jednym z pierwszych, niezb�dnych kroków w realizacji ca�ej inwestycji. Tylko poprawnie 

wykonana analiza mo e dostarczy! wiedz� o tym czy przedsi�wzi�cie przyniesie w przysz�o"ci 
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wymierne korzy"ci ekonomiczne. Na terenie gminy Prudnik wytyczono obszary potencjalnie 

spe�niaj!ce w/w kryteria.  

  

Aspekt ekologiczny  
 

Energia elektryczna wyprodukowana w si�owniach wiatrowych uznawana jest za energi� czyst#, 

proekologiczn#, gdy  nie emituje zanieczyszcze$ materialnych do "rodowiska ani nie generuje 

gazów szklarniowych. Si�ownia wiatrowa ma jednak e inne oddzia�ywanie na "rodowisko 

przyrodnicze i ludzkie, które bezwzgl�dnie nale y mie! na uwadze przy wyborze lokalizacji. 

Dlatego te  lokalizacja si�owni i farm wiatrowych podlega pewnym ograniczeniom. Jest rzecz# 

wa n# aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminie zakwalifikowa! b#d% 
wykluczy! miejsca lokalizacji w aspekcie g�ównie wymaga$ "rodowiskowych.   

  

Wst�pna analiza lokalizacyjna powinna obejmowa!:  

- okre�lenie minimalnej odleg�o�ci od siedzib ludzkich w aspekcie ha�asu (w tym 

infrad!wieków); 

- wymogi ochrony krajobrazu w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych  np. 

parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody itp.;   

- wymogi ochrony �rodowiska przyrodniczego, tj. w aspekcie siedlisk zwierzyny  i 

ptactwa, tras przelotu ptaków i itp.. 

  

Ocena wykorzystania energii wiatrowej � stan aktualny  
 

Na terenie Gminy Prudnik w obecnej chwili nie ma zainstalowanych elektrowni wiatrowych.   

  

Mo liwo!ci"rozwoju"energetyki"wiatrowej"na"terenie"Gminy"Prudnik" 
 

Rozwój mi�dzy innymi energetyki wiatrowej determinuje rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, 

które okre la udzia� ilo ciowego zakupu energii elektrycznej ze !róde� odnawialnych. Zapis ten 
jednak bezpo rednio dotyczy wy��cznie przedsi"biorstw energetycznych i gmina nie ma w tym 

wzgl"dzie #adnych obowi�zków do wype�nienia.   
Gmina Prudnik nie le#y w szczególnie korzystnej strefie wiatrowej, natomiast strefa ta pozwala 

na znalezienie odpowiednich lokalizacji dla turbin wiatrowych. Dobór lokalizacji dla turbiny 
wiatrowej musi zosta$ poprzedzony szczegó�owymi analizami technicznymi.   

Na terenie gminy mog� powstawa$ równie# pokazowe instalacje turbin wiatrowych, które b"d� 

spe�nia�y cele edukacyjne (na przyk�ad zainstalowane przy szko�ach), b�d! zapewnia�y dostaw" 

energii elektrycznej dla obiektu zlokalizowanego bezpo rednio przy takiej elektrowni.  

Inwestycje te jednak w #adnym razie nie b"d� mia�y wp�ywu na popraw" bezpiecze%stwa 

energetycznego gminy, a ich funkcja by�aby wy��cznie edukacyjna.  

  

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Dz. U. 2016 

poz. 961 rozdzia� 2 art.3 precyzuje, i� lokalizacja elektrowni wiatrowej nast�puje wy��cznie na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy zachowaniu zasad i 

warunków wynikaj$cych z wy�ej wymienionej ustawy. 
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11.1.7 Energia s�oneczna  

Wprowadzenie  
 

Mo�liwo ! wykorzystania promieniowania s�onecznego w zakresie, który b"dzie mia� znacz#cy 

wp�yw na bilans energetyczny wydaje si" bardzo ograniczona. Roczne napromieniowanie 

s�oneczne na p�aszczyzn" poziom# jest  rednie w warunkach europejskich i niewiele 

zró�nicowane.   

Warunki meteorologiczne w Polsce charakteryzuj# si" bardzo nierównomiernym rozk�adem 

promieniowania s�onecznego w cyklu rocznym. Otó� 80% ca�kowitej rocznej sumy 

nas�onecznienia przypada na sze ! miesi"cy sezonu wiosenno- letniego, od pocz#tku kwietnia do 

ko$ca wrze nia. Jednocze nie czas operacji s�onecznej w zimie skraca si" do o miu godzin 

dziennie, a w lecie w miesi#cach najbardziej s�onecznych wyd�u�a si" do szesnastu godzin.  

Taki rozk�ad energii s�onecznej pozwala na spo�ytkowanie jej w ograniczonym zakresie, 

wymuszaj#cym uzupe�nienie energii z innych %róde�, b#d% stosowania rozwi#za$ z rozbudowan# 

akumulacj# ciep�a oraz du�# powierzchni# opromieniowania (kolektorów).   

Miejscem u�ytkowania energii solarnej s# przede wszystkim budynki mieszkalne, us�ugowe, 

rekreacyjne (parki wodne, p�ywalnie) u�yteczno ci publicznej (szko�y, szpitale, o rodki 

zdrowia). Ilo ! uzyskanej energii w technologii solarnej mo�e mie! znaczny wp�yw na popraw" 

lokalnych warunków  rodowiskowych, przede wszystkim stanu powietrza poprzez eliminowanie 

spalania paliwa w"glowego.   

  

11.1.8 Ciep�o solarne  

Ciep�a woda u!ytkowa  
 

W okresie od maja do wrze nia ciep�o solarne jest w stanie zabezpieczy! prawie w pe�ni 

produkcj" ciep�ej wody u�ytkowej dla odbiorców ma�ych i  rednich, poczynaj#c od domków 

jednorodzinnych a� po budynki u�yteczno ci publicznej.   

&ród�o takie jest konkurencyjne w odniesieniu do tradycyjnych najdro�szych no ników energii tj. 

gazu, paliw ciek�ych i energii elektrycznej kupowanych po najwy�szych cenach na rynku. Przy 

odpowiednio rozbudowanej akumulacji wodnej wielko ! dogrzania wody z innych %róde� mo�e 

by! niewielka. Rozpowszechnienie instalacji CWU zasilanych energi# s�oneczn# zale�y g�ównie 

od zasobno ci finansowej u�ytkownika oraz stanu wiedzy o tym rozwi#zaniu.   

  
Ogrzewanie solarne za po�rednictwem kolektorów  

Do ogrzewania pomieszcze� mog" by! u%yte kolektory solarne klasyczne oraz pró%niowe. 

Instalacje z kolektorami solarnymi klasycznymi dostarczaj" ciep�o na nieco ni%szym poziomie 

temperaturowym ni% kolektory pró%niowe, a wi#c s" mniej skuteczne. Przy rozbudowanej 

akumulacji ciep�a w specjalnych zbiornikach wody gor"cej kolektory solarne s" istotnym 

$ród�em ciep�a w okresie pocz"tku i ko�ca sezonu grzewczego, gdy %rednia temperatura dobowa 

jest powy�ej 5°C. Ma to miejsce od wrze%nia do po�owy listopada oraz od marca, do ko�ca 

sezonu grzewczego, czyli pierwszej po�owy maja. W pozosta�ym %rodkowym zakresie sezonu 

grzewczego, $ród�em podstawowym ciep�a s" kot�y na inne paliwo b"d$ wymienniki ciep�a 
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zasilane z zewn#trznej sieci grzewczej w przypadku, gdy by�y one ju% eksploatowane  przed 

montowaniem instalacji solarnej.   

   
Ogrzewanie solarne za po&rednictwem pompy ciep�a  

Instalacja pompy ciep�a realizuje odwrócony obieg termodynamiczny. Zu%ywa ona energi# 

elektryczn" (pompa spr#�arkowa) lub energi# ciepln" (pompa absorbcyjna) do pompowania 

ciep�a z obszaru o ni%szej temperaturze (dolne $ród�o ciep�a) do obszaru o wy%szej temperaturze 

(górne $ród�o ciep�a). Grzejnik o temperaturze powierzchni na poziomie 50 � 80°C otrzymuje 

ciep�o z otoczenia, które ma temperatur# 30°C, 20°C, 0°C,  -5°C.   

W wyniku optymalizacji kosztów inwestycyjnych przyjmuje si#, %e w okresie najni%szych 

temperatur (rzadko wyst#puj"cych) pompa jest wspomagana kot�em szczytowym z regu�y 

gazowym lub olejowym. Tak, wi#c ta instalacja prawie ca�kowicie pokrywa zapotrzebowanie na 

ciep�o. Koszt ogrzewania jest konkurencyjny jedynie w odniesieniu do ogrzewania gazowego, 

olejowego i elektrycznego. Podobnie jak poprzednio dofinansowanie inwestycji jest warunkiem 

szybszego rozpowszechniania si# tej technologii.   

Generalnie nie przewiduje si# szerszego wykorzystania pomp ciep�a do zabezpieczenia potrzeb 

grzewczych Gminy Prudnik jak na przyk�ad zasilanie osiedli mieszkaniowych. Gmina powinna 

jednak popiera! wszelkie dzia�ania zwi"zane z wykorzystaniem pomp ciep�a podejmowane przez 

indywidualne podmioty gospodarcze lub w�a%cicieli nieruchomo%ci. Miejscem instalowania 

pomp ciep�a mog" by! budynki u%yteczno%ci publicznej i budynki mieszkalne.   

Znamiennym jest, �e samorz"dy lokalne nale"� tutaj do prekursorów decyduj�c si# na 

u%ytkowanie pomp ciep�a w budynkach przez siebie administrowanych.   

W dalszej perspektywie pompy ciep�a mog" mie! znaczny wp�yw na gospodark# energetyczn" 

oraz warunki %rodowiskowe.  

 

Ocena wykorzystania energii solarnej � stan aktualny i perspektywa   
 

Brak jest na terenie gminy zwartych systemów energetycznych opartych na energetyce 

s�onecznej. W chwili obecnej mo�na wyró�ni% wyst!powanie na terenie gminy kilku instalacji 

solarnych, pracuj"cych na cele cwu zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Cybisa 

(46 kW) oraz ul. Skowro#skiego (20 kW) a tak�e w hali sportowej przy ul. !uczniczej oraz w 

Zespole Szkolno � Przedszkolnym w Rudziczce.  

Gmina posiada pewien potencja� rozwoju tego sektora OZE, jednak nie przewiduje si!, aby 

instalowane kolektory s�oneczne mia�yby tworzy% zwarte systemy i taki te� charakter przewiduje 

si! dla energii solarnej w dalszej perspektywie.  

 

11.1.9 Fotowoltaika  

Z publikacji specjalistycznej wynika, �e jest to dziedzina OZE najszybciej rozwijaj"ca si!, 

skutkiem czego zwi!ksza si! ilo$  dostawców sprz!tu, obni�a si! jednostkowy koszt 

wytwarzania energii elektrycznej, który jest najwi!kszy w grupie OZE. Pojawiaj" si� coraz to 

nowsze generacje ogniw fotowoltaicznych które osi"gaj"ce coraz wi�ksze sprawno$ci. Szerokie 

zastosowanie ogniw fotowoltaicznych b!dzie skutkowa�o zarówno zmniejszeniem odbioru 

energii elektrycznej z sieci jak i dostaw" energii z tego %ród�a do sieci. Inwestor instalacji 
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fotowoltaicznej stanie si! producentem energii dla siebie i innych. Identycznie jak poprzednio 

wektorem hamuj"cym rozwój fotowoltaniki jest bardzo du�y koszt inwestycyjny. 

 

Ocena wykorzystania energii fotowoltaicznej � stan aktualny i perspektywa   
 

Pr�d który wytwarza instalacja fotowoltaiczna, ma nieco wi�ksz� cz�stotliwo�� ni� sieciowy. To 

w�a�nie z tego powodu w pierwszej kolejno�ci zu�ywany jest pr�d z systemu fotowoltaicznego a 

dopiero pó!niej ten z sieci publicznej. Nadmiar pr�du, którego akurat nie zu�ywamy, jest 
przesy�any do sieci publicznej poprzez licznik dwukierunkowy. Zgodnie z ustaw� o 
Odnawialnych "ród�ach Energii (OZE) nie jest do tego wymagane posiadanie w�asnej 
dzia�alno�ci gospodarczej. Podmioty b�d�ce jednocze�nie producentami energii, z racji 
posiadania instalacji fotowoltaicznej, i jej konsumentami (odbiorcami) nazywane s� 
prosumentami. Je�eli potrzebujemy i wykorzystujemy wi�cej pr�du, ni� jeste�my w stanie 
wyprodukowa�, jego niedobór jest pobierany z sieci publicznej. Instalacja fotowoltaiczna on-grid 

nie wymaga zastosowania akumulatorów, co znacznie obni�a koszty jej monta�u. 
 

11.1.10 Geotermia  

 

 
Rysunek 3 Porównanie temperatury wody na g��boko�ci 2000 m oraz 5000 m  

 

Wprowadzenie  
 

W Polsce obecnie powstaje energetyka geotermalna dla ciep�ownictwa. Jak dot�d w kraju 

wybudowano dopiero kilka instalacji geotermalnych tj. w Pyrzycach, Ba skiej Ni!nej- Bia�y 
Dunajec, Mszczonowie, Uniejowie, Stargardzie Szczeci skim. Najwi"ksz�, najbardziej 

rozwini"t� technicznie z mo#liwo#ci� dalszego powi"kszenia mocy jest Geotermia Podhala ska 

w Zakopanem (35MW).  
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Energetyka geotermalna ma w Polsce dobre warunki do rozwoju, gdy� nale�ymy w Europie do 

nielicznych krajów tak bogato obdarzonych przez przyrod  zasobami geotermalnymi. Co wi cej 

rozpoznanie geologiczne tych zasobów jest stosunkowo dobre, pozwalaj!ce do typowania 

preferowanych obszarów dla inwestycji. Generalnie mo�na powiedzie", �e wi kszo#" 

powierzchni kraju ma baseny geotermalne nadaj!ce si  do eksploatacji. Przez z�o�a interesuj!ce 

dla celów eksploatacyjnych nale�y rozumie" takie obszary, które przy odwiercie do g� boko#ci 

1500 - 3000 m maj! wody o temperaturze 60 - 100 °C i wydajno#" z jednego odwiertu co 

najmniej 30 m3/h.  

  

Ocena mo�liwo�ci wykorzystania energii geotermalnej   
 

Na terenie Gminy Prudnik nie wyst puje wykorzystanie energii geotermalnej.  

Nie wydaje si  by technologia ta by�a mo�liwa do wykorzystania na wi ksz! skal . Brak jest 

przede wszystkim wykonanych bada$ zasobów energii geotermalnej na obszarze gminy oraz 
ewentualnej jej lokalizacji mo�liwej do ekonomicznego wykorzystania.  

Zaleca si  promowanie wykorzystania energii geotermalnej tzw. p�ytkiej wykorzystuj!cej 

pompy ciep�a dla obszarów zabudowy ma�ych domów mieszkalnych i jednorodzinnej, gdzie 
wyst puj! mo�liwo#ci terenowe dla lokalizacji ww urz!dze$.  

  

11.1.11 Energia z biogazu  

Wprowadzenie  
 

Proces powstawania biogazu jest wielostopniowy i zawsze odbywa si  przy udziale 

mikroorganizmów w warunkach beztlenowych. W trakcie powstawania biogazu mo�na wyró�ni" 

nast puj!ce fazy:  

- hydroliza,  

- faza kwa�na,  

- faza octanowa.  

Powsta y!w!procesie!biogaz!sk ada!si� g ównie!z!metanu!(CH4) oraz dwutlenku w�gla (CO2).  

Produktem!ubocznym!jest!pozosta o ! pofermentacyjna,!która!mo%e!pos u%y! jako!nawóz.!! 

Gaz ten mo%e! pos u%y! do! kogeneracyjnego! wytworzenia! w! silnikach! gazowych! ciep a! oraz 

energii! elektrycznej,! których! sprawno ! waha si� zwykle pomi�dzy 30 a 40%. Energia 

elektryczna wytworzona z biogazu jest traktowana jako energia odnawialna i wystawiane s# dla 

niej tzw. zielone certyfikaty.  

  

Wykorzystanie energii z biogazu w Gminie Prudnik  
 

Obecnie na terenie Gminy Prudnik zlokalizowane s# 2!obiekty!w!których!to!wyst�puje!potencja !

wytworzenia!biogazu!do!celów!energetycznych.!S# nimi:  

 �  sk adowisko!odpadów!komunalnych!przy!ulicy!Wiejskiej,  

 �  oczyszczalnia  cieków!zlokalizowana przy ul. Poniatowskiego 7. 

Na dzie$ dzisiejszy brak jest wykorzystania powstaj#cych!tam!biogazów!czy!osadów!do!celów!

energetycznych.  
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11.2 Podsumowanie  

Spo�ytkowanie potencja�u odnawialnych  róde� energii na terenie Gminy Prudnik jest niewielkie 

i sprowadza si! w wi!kszo"ci do instalacji indywidualnych.   

W najbli�szych latach nie przewiduje si! szerszego wykorzystania dla celów energetycznych 

energii odnawialnej w oparciu o:  

- energi! wodn",  

- energi! geotermaln".  

Rozwój energii odnawialnej w rozumieniu lokalnym przewiduje si! dla:  

- energii s�onecznej,  

- lokalnych elektrowni wiatrowych,  

- pomp ciep�a.  

W ramach systemowych rozwi#za$ istnieje mo�liwo"% zabudowy farm wiatrowych na terenie 

gminy (w okolicach miejscowo"ci  Szybowice), które to produkowa�yby energi! elektryczn# 

kierowan# do systemu elektroenergetycznego  

  

Wskazana jest okresowa aktualizacja wiedzy o zmianach w ustawodawstwie prawnym w 

obszarze energetyki odnawialnej oraz gospodarki odpadami.   

  

11.3 Energia odpadowa z procesów produkcyjnych  

We wszystkich procesach energetycznych odprowadzana jest do otoczenia energia przenoszona 

przez produkty odpadowe (np. spaliny), przez wod! ch�odz#c# lub w postaci ciep�a 

odp�ywaj#cego bezpo"rednio do otoczenia. Poziom jako"ciowy energii okre"lony jest jej 

przydatno"ci# do przetwarzania na inne postacie energii, a zw�aszcza na prac! mechaniczn#.  

Energia odpadowa jest to energia bezu�ytecznie odprowadzana do otoczenia, jednak dzi!ki 

stosunkowo wysokiemu wska nikowi jako"ci, nadaj#ca si! do dalszego wykorzystania w sposób 

ekonomicznie op�acalny.  

Zaliczenie energii odprowadzanej bezu�ytecznie do zasobów energii odpadowej wynika 

najcz!"ciej z post!pu technicznego lub zwi!kszenia kosztów podstawowych paliw. Post!p 

techniczny mo�e zapewni% op�acalno"% takich sposobów wykorzystania energii, jakie poprzednio 

nie by�y op�acalne.  

Mo�na wyró�ni% dwa rodzaje energii odpadowej: energi! odpadow# fizyczn# i chemiczn#.  

  

W przypadku powstawania energii odpadowej w zak�adach pracy powinno si! d#�y% do 

wykorzystania jej w pe�ni, poprawiaj#c tym samym konkurencyjno"% wytwarzanych produktów. 

Gmina natomiast nie powinna si! anga�owa% inwestycyjnie w wykorzystanie energii odpadowej 

na poziomie zak�adów przemys�owych.  

W trakcie ankietyzacji w wi!kszych zak�adów produkcyjnych nie stwierdzono wyst!powania 

wykorzystania energii odpadowej.  
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11.4 Lokalne nadwy�ki paliw i energii  

Nie stwierdzono wyst�powania nadwy ek paliw i energii na terenie Gminy Prudnik. Niewielka 

nadwy ka wyst�puje w !ródle ciep�a systemowego � Kot�owni Centralnej.  

  

11.5 Zakres wspó pracy!z!s"siednimi gminami  

Gmina Prudnik graniczy:  

- od pó�nocy z gminami: Bia�a, Korfantów i Nysa,  

- od wschodu z gmin� Lubrza, 

- od zachodu z gmin� G ucho azy,! 

- od!po udnia!z!Republik� Czesk�.  

  

W!trakcie!opracowywania!aktualizacji!za o�e  dla Gminy Prudnik wykonano ankietyzacj! gmin 

s"siednich celem okre#lenia mo�liwej!wspó pracy!pomi!dzy gminami. W ankiecie postawiono 

pytania o mo�liwo#ci!wspó pracy!w!zakresie:! 

  

�  Zaopatrzenia!w!ciep o,! 

�  Zaopatrzenia w paliwa gazowe,  

�  Zaopatrzenia w energi! elektryczn",  

�  Wykorzystania energii odpadowej oraz energii odnawialnej,  

�  Dzia a  zmierzaj"cych do obni�enia emisji zanieczyszcze .  

  

Gminy s"siednie! zosta y! równie� poproszone! o! wskazanie! sugestii! oraz! uwag,! które! powinny!

zosta$ uj!te w przygotowywanym opracowaniu.  

Gmina Prudnik oraz gminy s"siednie! po "czone s" za pomoc" infrastruktury technicznej 

zaopatruj"cej gminy w paliwo gazowe a tak�e energi! elektryczn". W przypadku systemu 

ciep owniczego! jedynym! powi"zaniem mi!dzygminnym jest zlokalizowanie %ród a! ciep a! dla!

systemu!ciep owniczego!Gminy!Prudnik!w!s"siedniej gminie � Lubrza. Jednostka ta znajduje si! 

w niedu�ej! odleg o#ci za granic$ Gminy Prudnik. Na terenie Gminy Lubrza powstaje 

biogazownia,!która!w!zakresie!wytwarzanego!ciep a!mo"e!w!przysz o#ci!wspó pracowa$!z!ZEC!

Prudnik. W zwi$zku z powy�szym! wspó praca! pomi!dzy gminami mo�e odbywa$ si! na 

poziomie przedsi!biorstw energetycznych.  

Szerszy opis systemu!elektroenergetycznego!na!terenie!Gminy!Prudnik!opisany!zosta !w!punkcie 

6 niniejszego opracowania natomiast system gazowniczy na terenie Gminy Prudnik 

scharakteryzowany zosta !w!punkcie 7 niniejszego opracowania.!Udzia !w!pracach!rozwojowych!

przedsi!biorstw energetycznych powinni mie$ pracownicy Urz!dów!Gmin.!! 

Wspó praca! mi!dzygminna wraz z przedsi!biorstwami! energetycznymi! mia aby! na! celu!

zwi!kszenie bezpiecze stwa!dostaw!mediów!energetycznych!do!gmin.! 

  

Wspó praca!mi!dzygminna!powinna!równie� obejmowa$ wymian! informacji oraz dokonywanie 

uzgodnie  przy! tworzeniu! miejscowych! planów! zagospodarowania przestrzennego a tak�e 

studium uwarunkowa  i! zagospodarowania! przestrzennego! gmin! terenów! znajduj"cych si! z 

bliskim s"siedztwie.  
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Gminy maj" mo�liwo#$ wspó pracy!przy! tworzeniu!schematów!zarz"dzania energi" ciepln" na 

terenie gminy poprzez wymian! do#wiadcze  oraz! tworzenie! ponadgminnych! programów,!

których! celem! by aby! eliminacja! niskiej! emisji! na! terenach! gmin! (np.! poprzez! tworzenie!

programów! likwidowania! niskosprawnych! %róde ! ciep a! opalanych! w!glem czy te� promocj! 

odnawialnych %róde !ciep a!takie jak!kolektory!s oneczne!lub!pompy!ciep a).! 
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12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

I. Podstawowym! zadaniem! aktualizacji! �Za o�e  do! planu! zaopatrzenia! w! ciep o,! energi! 

elektryczn" i!paliwa!gazowe!w!!Gminie!Prudnik�!by o:! 

1) Dostosowanie polityki gminy do obecnie obowi"zuj"cej!ustawy!�Prawo!energetyczne�!

oraz!do!�Za o�e  polityki!energetycznej!Polski!do!2030!roku�.! 

2) Ocen! bezpiecze stwa energetycznego gminy Prudnik.  

3) Rozwój!konkurencji!na!rynku!energii.! 

4) Zapewnienie nowym odbiorcom dost!pu!do!poszczególnych!no#ników!energii.! 

5) Wskazanie! dzia a  Urz!du w zakresie kreowania polityki energetycznej na szczeblu 

lokalnym!(w!tym!zakres!wspó pracy!z!gminami!o#ciennymi).  

6) Zdefiniowanie przedsi!biorstwom!energetycznym!przysz ego,! lokalnego! rynku!energii,!

uwiarygodnienia popytu na energi!, a co za tym idzie unikni!cie nietrafionych 

inwestycji!w!zakresie!wytwarzania,!przesy u!i!dystrybucji!energii.! 

  

II. Opracowane! �Za o�enia! do! planu�! spe niaj" wymogi! ustawy! �Prawo! energetyczne�! i!

zawieraj" mi!dzy innymi:  

1) Ocen! stanu aktualnego i przewidywanych! zmian! zapotrzebowania! na! ciep o,! energi! 

elektryczn" i paliwa gazowe,  

2) Przedsi!wzi!cia racjonalizuj"ce u�ytkowanie! ciep a,! energii! elektrycznej! i! paliw!

gazowych,  

3) Mo�liwo#ci wykorzystania istniej$cych nadwy�ek!i!lokalnych!zasobów!paliw!i!energii!z!

uwzgl!dnieniem! energii! elektrycznej! i! ciep a!wytwarzanych! w! odnawialnych! %ród ach!

energii,! energii! elektrycznej! i! ciep a! u�ytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania!ciep a!odpadowego!z!instalacji!przemys owych,! 

4) Mo�liwo#ci stosowania #rodków! poprawy efektywno#ci energetycznej w rozumieniu         

ustawy z dnia 20 maja 2016 o efektywno#ci energetycznej  

5) Zakres!wspó pracy!z!innymi!gminami.! 

6) Opracowane! �Za o�enia! do! planu�! s" równie� zgodne! z! �Za o�eniami polityki 

energetycznej!Polski!do!2030!roku�.  

  

III. Wykonana analiza stanu istniej"cego!wykaza a,!i� systemy energetyczne funkcjonuj"ce na 

obszarze gminy zapewniaj" wystarczaj"cy poziom bezpiecze stwa!dostaw!poszczególnych!

no#ników!energii.! 

Dla zapewnienia bezpiecze stwa energetycznego w perspektywie bilansowej! krótko (rok 

2025) #rednio (rok 2030) i d ugoterminowej! (rok 2035) w opracowaniu pokazano tereny 

rozwojowe gminy wraz z potrzebami energetycznymi.   

Informacja ta powinna zosta$ uj!ta! w! planach! rozwojowych! poszczególnych!

przedsi!biorstw energetycznych.  

Realizacja!zabezpieczenia!potrzeb!energetycznych!gminy!Prudnik!w!zakresie!ciep a,!energii!

elektrycznej i gazu, obejmuj"ca modernizacj! i! rozwój! poszczególnych! systemów!

energetycznych le�y!w!gestii!poszczególnych!przedsi!biorstw energetycznych.  

  

IV. W opracowaniu okre#lono tempo rozwoju gminy Prudnik wyra�one w potrzebach cieplnych 

nowego budownictwa. Poza rozwojem nowego budownictwa!na!terenie!gminy!zak ada si% 
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istotne!dzia ania!termomodernizacyjne,!skutkuj�ce zmniejszeniu zapotrzebowania na ciep�o 

obiektów ju  istniej�cych. Zadaniem w�asnym gminy w zakresie  termomodernizacji jest 

ocena i selekcja obiektów zarz�dzanych przez UM, a nast!pnie sprecyzowanie dzia�a" 

zmierzaj�cych do zmniejszenia zapotrzebowania na ciep�o i energi! elektryczn� a tak e 

promowanie dzia�a" termomodernizacyjnych w#ród mieszka"ców gminy.  

  

V. Systemy ciep�ownicze dostarczaj� ciep�o do niemal 39,5% powierzchni grzewczych na 

terenie gminy. Ocena stanu technicznego $róde� ciep�a jak i sieci ciep�owniczych jest 

ogólnie dobra. Nie przewiduje si! na terenie gminy Prudnik znacz�cego rozwoju systemu 

ciep�owniczego. Rozwój stanu istniej�cego polega% b!dzie przede wszystkim na 

wykorzystaniu istniej�cych rezerw.  

  

VI. Operator systemu elektroenergetycznego na bie �co prowadzi dzia�ania modernizacyjne 

niezb!dnych elementów systemu a tak e poprawia stan bezpiecze"stwa dostaw energii 

elektrycznej w przypadkach awaryjnych.  

  

VII. Przewidywane zwi!kszenie zapotrzebowania na gaz w perspektywie roku 2035 powinno 

by% zaspokojone poprzez istniej�c� oraz powstaj�c�& w& miejscowo#ci& '�ka& Prudnicka&

infrastruktur!. Ewentualne rozbudowanie sieci gazowniczej #redniego ci#nienia b!dzie 

realizowane na podstawie analiz techniczno ekonomicznych.  

  

VIII. Wszelkie koszty modernizacji systemów energetycznych le � po stronie w�a#ciwych 

przedsi!biorstw energetycznych. Niezb!dne #rodki na dzia�ania rozwojowe i 

modernizacyjne przedsi!biorstw mog� pochodzi% z nast!puj�cych $róde�:  

- !rodki w�asne,  

- !rodki pochodz"ce z amortyzacji,  

- !rodki pochodz"ce z kredytów,  

- dofinansowania z WFO#iGW, BO# lub EkoFunduszu,  

- dofinansowanie z funduszy rozwojowych Unii Europejskiej.  

  

IX. Istnieje mo liwo#� zmniejszenia ponoszonych kosztów ze wzgl!du na zakup energii 

elektrycznej poprzez rozpisanie przetargu na dostaw! energii elektrycznej w oparciu o 

zasad! TPA.  

  

X. W opracowaniu przedstawiono szereg dzia�a", których wykonanie skutkowa% b!dzie 

polepszeniem si! stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy, zw�aszcza w okresie 

sezonu grzewczego.  

  

XI. Aktualnie spo ytkowanie potencja�u odnawialnych $róde� energii na terenie gminy jest 

niewielkie i sprowadza si! do produkcji w instalacjach indywidualnych.  

 

XII. Poni ej zestawiono podstawowe elementy wykonanej aktualizacji �Za�o e" do planu 

zaopatrzenia w ciep�o, energi! elektryczn� i paliwa gazowe w gminie Prudnik�, które 

wp�ywaj� na minimalizacj! kosztów us�ug energetycznych:  
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a. Przedsi!biorstwa energetyczne otrzymuj� szczegó�owy bilans potrzeb 

energetycznych gminy. Bilans ten wskazuje równie  na g�ówne kierunki rozwoju 

gminy. Zatem przedsi!biorstwa energetyczne planuj�c rozbudow! lub modernizacj! 

urz�dze" energetycznych powinny ju  na etapie planowania uwzgl!dni% przysz�e 

potrzeby energetyczne.  

b. Maksymalne wykorzystanie istniej�cych rezerw i nadwy ek w poszczególnych 

systemach energetycznych.  

c. Dostosowanie zakresu modernizacji poszczególnych urz�dze" energetycznych do 

rzeczywistych potrzeb.  

  

XIII. Do zada" w�asnych Gminy Prudnik nale y:  

  

a. W ramach planu zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych 

koordynowanie rozwoju poszczególnych systemów energetycznych i ich zakresów 

dzia�ania w pokrywaniu potrzeb cieplnych gminy w oparciu o zasady okre#lone w 

niniejszej aktualizacji �Za�o e" do planu��,  

b. Prowadzenie w mo liwie szerokim zakresie prac modernizacyjnych obiektów 

zarz�dzanych przez Gmin$, a tak e propagowanie w#ród mieszka"ców gminy oraz 

w�a#cicieli obiektów us�ugowo handlowych podejmowanie takich dzia�a".  

c. Analiza planów rozwoju przedsi!biorstw energetycznych, dzia�aj�cych na terenie 

gminy Prudnik, której celem b!dzie ocena zachowania ich spójno#ci z opracowan� 

aktualizacj� �Za�o e" do planu��,  

d. Prowadzenie wspó�pracy mi!dzygminnej z s�siednimi gminami maj�c� na celu 

popraw! bezpiecze"stwa energetycznego gminy a tak e zmniejszenie niskiej emisji.  

   

XIV. Wykonana analiza stanu istniej�cego wykaza�a, i  systemy energetyczne funkcjonuj�ce na 

obszarze gminy zapewniaj� wystarczaj�cy poziom bezpiecze"stwa dostaw 

poszczególnych no#ników energii a plany rozwojowe tych przedsi!biorstw s� zbie ne z 

niniejszym opracowaniem. Nie zachodzi zatem konieczno#� opracowania Planu 

zaopatrzenia w ciep�o, energi! i paliwa gazowe (art. 20 ustawy Prawo energetyczne).  

  

XV. Niniejsze opracowanie zgodnie z zapisami Ustawy �Prawo energetyczne� powinno by% 

zaktualizowane po up�ywie 3 lat.  


